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1. Introducao

O Plano de Operacgdo é o instrumento de Planejamento da Operacdo dos

Sistemas Isolados, elaborado no ambito do GTON, resultante dos

estudos energéticos anuais.

Os

Programas Mensais de Operacdo - PMO correspondem as

reavaliacoes energéticas mensais das diretrizes e metas previstas no

Plano de Operacao.

Os PMO contemplam, basicamente, os seguintes topicos:

vV V VYV VvV V VYV VY

Energia de Carga Propria Aprovada pelo GTON/CTM

Geracao e Consumo de Combustiveis previstos pelo GTON/CTP
Sintese da Operacdo dos Sistemas Isolados das Capitais
Reprogramacoes

Graficos da Operacao Prevista X Verificada por Sistema
Graficos de Consumo de Oleo Previsto X Verificado

Custos Unitarios de Geragao Térmica
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2. Objetivo

Apresentar o Programa Mensal de Operacdao dos Sistemas Isolados para
o més de Fevereiro/2012 e analisar o atendimento energético aos
Sistemas Isolados, destacando os requisitos de carga prépria, as
disponibilidades de geracao hidraulica, as necessidades de geracao
térmica e os montantes de Odleo associados, além das diretrizes

operativas para as UHE Balbina e Coaracy Nunes.

3. Premissas Basicas

Os insumos basicos considerados na elaboragao dos PMO sdo: a carga
propria aprovada pelo GTON/CTM, por meio de suas revisoes trimestrais,
a atualizacao do cronograma das expansoes e desativagdes dos parques

geradores.
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4. Diretrizes e Metas para os Sistemas Hidrotérmicos das

Capitais

SISTEMA META DIRETRIZ

Nivel de Armazenamento do Reservatdrio da |v' Controlar a geragao
UHE Balbina: hidraulica de forma a

Previsto para Janeiro/2012: 37% V.U. (V) :gcf?nearl odgesz:l)ga;grlo

Realizado em Janeiro/2012: 38% V.U. (¥) umido.

Previsto para Fevereiro/2012: 37% V.U. (1) v' Manter reserva de
regulagdao minima de
cerca de 50 MW na
UHE Balbina.

Manaus

v Modelo de Previsao de
Vazoes Afluentes
atendendo estudo de
preservacao do
reservatorio.

Participacao no atendimento a carga por tipo |v Maximizar a geragao
de geracao (previsao Fevereiro/2012): da UHE Coaracy Nunes
. o respeitando,

Macapa | Geragao Hidraulica: 38% preferencialmente, o
limite minimo normal
do seu reservatorio
(cota: 113 m).

Geragao Térmica: 62%

(M) previsao de vazoes afluentes maiores que as vazoes turbinadas.
(V) previsao de vazoes afluentes menores que as vazoes turbinadas.
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5. Geracao Prevista no Plano de Operagao, no PMO e Verificada no AEC/AGH

Nas tabelas a seguir sao apresentadas a Geragao prevista no Plano de Operagao 2011, acumulada nos PMO em 2011 e Verificada no
AEC/AGH

Tabela 5.1 - Geracao Hidraulica Prevista no Plano, PMO e Verificada até Dezembro/2011

Acumulada nos PMO Verificada AGH Verificada / Plano Verificada / PMO

Empresa Tipo Plano (MWh) (MWh) (MWh) (%) (%)
Eletrobras Amazonas Energia UHE 1.059.600 1.428.360 1.362.488 129% —5%|
Eletrobras Eletronorte UHE 503.088 531.048 557.801 111% 5% |
CEMAT PCH 73.224 66.669 78.978 108% 18%|
CERR PCH 19.141 17.005 19.065 100% 12%|

Total UHE 1.562.688 1.959.408 1.920.289 123% -29% |
PCH 92.365 83.674 098.042 106% 17%|
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Tabela 5.2 - Geracao Térmica Prevista no Plano, PMO e Verificada até Dezembro/2011

Empresa

AMAPARI
CEA
CELPA
CELPE
CEMAT
CERR

Eletrobras Amazonas Energia (Manaus)

Eletrobras Amazonas Energia (Interior)
Eletrobras Distribuicdo Rondénia
Eletrobras Distribuicdo Acre

Eletrobras Eletronorte

JARI CELULOSE
PETROBRAS

PIE BREITENER. TAMBAQUI
PIE BREITENER JARAQUI

PIE GERA

Tipo de Combustivel Plano (MWh) Acumulada nos PMO

(MWh)

Diesel 139.890 129.441
Diesel 527.784 84.062
Diesel 476.078 388.708
Diesel 14.778 13.375
Diesel 17.201 15.637
Diesel 84.508 86.419
Diesel 1.446.428 1.703.343
OCTE 128.648 166.421
PGE 490.792 318.602
OC1A 693.622 308.856
Gas Natural 1.662.583 869.252
Diesel 1.152.299 1.089.,892
Diesel 323.422 262.062
Diesel 164.089 145.420
Diesel 419.178 686.019
Diesel - 16.585
OC1iA 3.612 3.009
Diesel 10.585 38.944
OC1A 46.434 -

OC1iA - 133.248
Gas Natural + Piloto 525.600 366.715
OCiA - 207.552
Gas Natural + Piloto 525.600 292.464
OC1A 44,640 406.320
Gas Natural + Piloto 480.960 98.112

Verificada AEC
(MWh)

132.963
83.067
370.078
13.158
12.930
79.166
1.743.790
116.949
278,152
355.748
804.096
1.039.375
248.056
143.567
666.495
17.234
2.576
40.155
27.969
456.187
96.281
385.856
324.674
140.865

Verificada / Plano

(%)

95%
16%
78%
89%
75%
94%
121%
91%
57%
51%
48%
90%
77%
87%
159%

71%
379%
0%

87%

73%

727%
29%

Verificada / PMO

(%)

3%|
-1%|
5%
-2%|
-17%|
-8%|
2%|
-30% |
-13%]|
15%|
7%
-5%|
5%
-1%|
-3%]|

|
-14%|
3%|

|

|
24%|
|
32%|
-20%|
44% |
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OC1A 247.992 193.302

PIE MANAUARA Gas Natural + Piloto 525.600 304.820 309.941 59% 2%|
OC1A 235.560 522.600 512.830 218% -2%|

PIE RAESA Gas Natural + Piloto 333.840 - - - - |

Tabela 5.3 - Geracao Hidraulica Prevista e Verificada - Dezembro/2011

Eletrobras Amazonas Energia 101.848 111.600 -99%|
Eletrobras Eletronorte UHE 18.655 23.808 -22%|
CEMAT P'CH 1.075 5.653 —81%|
CERR 1.891 1.623 17%|
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Tabela 5.4 - Geracao Térmica Prevista e Verificada - Dezembro/2011

Verificada AEC Prevista no PMO Verificada / PMO

Empresa Tipo de Combustivel (MWh) (MWh) (%)

AMAPARI Diesel 12.120 12.369 -2%|
CEA Diesel 13.666 7.990 ?1%|
CELPA Diesel 34.016 32.925 3%|
CELPE Diesel 1.301 1.392 -7%|
CEMAT Diesel 1.015 1.093 —?%|
CERR Diesel 7.705 8.200 -6%|

Diesel 168.694 140.690 ED%|

OCTE 6.972 5.208 34%|
Eletrobras Amazonas Energia (Manaus) PGE 23.271 18.600 25%|

OC1A 42 877 31.174 38%|

Gas Natural 92.508 111.600 —1?%|
Eletrobras Amazonas Energia (Interior) Diesel 99,774 102.593 —3%|
Eletrobras Distribuicdo Ronddnia Diesel 23.207 23.917 -3%|
Eletrobras Distribuicdo Acre Diesel 13.640 13.980 -2%|
Eletrobras Eletronorte Diesel 99.549 96.137 4% |

Diesel 1.786 1.542 16%|
JARL CELULOSE OC1A 139 130 7% |

Diesel 3.190 4.075 —22%|
PETROBRAS OC1A _ . |

Diretoria Geragdo - DG
Programa Mensal de Operagdo dos Sistemas Isolados - Fevereiro/2012



3 Eletrobras

Grupo Técnico Operacional da Regiao Norte - GTON

OC1A 7 4.464 -100%
FE BERTIE IR 20T Gés Natural + Piloto 45.029 42.408 E%I
SRR AL 2 g::- ‘:Iatural + Piloto 43‘;:22 4:13: _ﬁgii
PIE GERA Gés Natural + Ploto 30425 31248 —
OC1A 4.648 7.440 -
AE Lk S Gés Natural + Piloto 37.412 38.688 S—gxi
PIE RAESA o — R 7

Gas Natural + Piloto
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6. Consumo de Combustiveis Previsto no Plano de Operacdao, no PMO e Verificado no AEC

Tabela 6.1 — Consumo Previsto no Plano, PMO e Verificada até Dezembro/2011

Verificado / Plano

Verificado / PMO

Empresa Tipo de Combustivel Plano Acumulado nos PMO Verificado AEC (%) (%)
AMAPARI Diesel (litros) 36.091.620 36.586.980 37.308.779 103% 2%|
CEA Diesel (litros) 152.573.060 32.051.300 27.315.921 18% -15%|
CELPA Diesel (litros) 136.305.010 120.632.130 114.202.993 84% -5%]|
CELPE Diesel (litros) 4.300.398 4.267.663 4.139.228 96% -3%]|
CEMAT Diesel (litros) 14.373.015 5.047.716 4.307.073 30% -15%|
CERR Diesel (litros) 27.134.239 30.897.985 27.700.799 102% -10%|
Diesel (litros) 411.594.280 519.404.747 537.195.635 131% 3%|
OCTE (litros) 36.332.316 50.007.888 39.326.904 108% -21%|
Eletrobras Amazonas Energia (Manaus) PGE (kg) 96.686.075 93.537.427 60.751.087 63% —35%|
OC1A (kg) 147.591.811 119.690.419 154.791.575 105% 29%|
Gas Natural (m?=) 604.565.157 249.131.188 307.977.774 51% 24%|
Eletrobras Amazonas Energia (Interior) Diesel (litros) 341.506.458 353.734.523 336.162.470 98% —5%|
Eletrobras Distribuicdo Rondénia Diesel (litros) 91.353.580 80.554.639 75.817.791 83% —6%|
Eletrobras Distribuicdo Acre Diesel (litros) 46.504.875 45.421.258 44.449.090 96% —2%|
Eletrobras Eletronorte Diesel (litros) 106.196.251 220.755.079 208.581.766 196% —6%|
Diesel (litros) - 5.195.074 5.483.982 - - |
JART CELULOSE OC1A (kg) 1.372.560 1.189.681 1.027.130 75% -14%|
Diesel (litros) 3.069.650 23.126.842 12.216.756 398% -47%|
PETROBRAS OC1A (kg) 13.465.860 = = 0% |
Diretoria Geragdo - DG
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Verificado / Plano Verificado / PMO

Empresa Tipo de Combustivel Plano Acumulado nos PMO Verificado AEC

(%) (%)
OC1A (kg) = 30.691.736 6.097.095 = = |
PIE BREITENER TAMBAQUI Gas Natural (m2) 167.539.753 106.504.631 126.937.276 76% |
Diesel (litros) 781.123 175.145.355 470.989 60% —100%|
OC1A (kqg) = 46.140.568 20.386.598 = = |
HIZ BRIZNE (SR O Gas Natural (m?2) 167.539.753 91.355.940 107.175.818 64% 17%|
PIE GERA OC1A (kg) 19.401.360 85.784.400 67.946.032 350% —21%|
Gas Natural (m?2) 152.749.922 38.212.691 39.803.593 26% 4%|
OC1A (kg) 11.135.040 55.761.875 44.428.671 399% = |
HIZ Lds Gas Natural (m?2) 168.502.900 71.667.969 73.408.322 44 %, 2%|
(1] — 1]
PIE RAESA D(;IA (ka) 55.850.676 118.358.000 104.616.207 187% 12 ."n|
Gas Natural (m?2) 106.414.519 - - - - |
Diesel (litros) 1.371.783.558 1.652.821.291 1.435.353.272 105% —13%|
OC1A (kg) 248.817.307 457.616.679 399.293.308 160% —13%|
TOTAL OCTE (litros) 36.332.316 50.007.888 39.326.904 108% —21%|
PGE (kqg) 96.686.075 93.537.427 60.751.087 63% —35%|
Gas Natural (m2) 1.367.312.002 556.872.419 655.302.783 418% 18%|
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Tabela 6.2 — Consumo de Combustiveis Previsto e Verificado - Dezembro/2011

AMAPARI
CEA
CELPA
CELPE
CEMAT
CERR

Eletrobras Amazonas Energia (Manaus)

Eletrobras Amazonas Energia (Interior)
Eletrobras Distribuicdo Ronddnia
Eletrobras Distribuicio Acre

Empresa

Eletrobras Eletronorte

JARI CELULOSE

PETROBRAS

Tipo de Combustivel

Diesel (litros)
Diesel (litros)
Diesel (litros)
Diesel (litros)
Diesel (litros)
Diesel (litros)
Diesel (litros)
OCTE (litros)
PGE (kg)
OC1A (kg)

Gas Natural (m?2)

Diesel (litros)
Diesel (litros)
Diesel (litros)
Diesel (litros)
Diesel (litros)
OC1A (kg)

Diesel (litros)
OC1A (kg)

Verificado AEC

3.121.336
3.863.726
9.709.353
376.199
317.367
2.336.382
47.720.570
2.706.967
4.621.538
15.511.806
29.718.392
29.361.752
6.522.411
3.878.649
27.767.780
501.695
52.705
923.961

Previsto no PMO

3.191.202
2.275.500
9.492.556
402.288
332.328
2.650.052
39.648.132
1.484.280
3.682.800
10.973.107
42.528.107
30.429.842
6.726.183
3.983.332
26.589.645
442.116
49.270
1.191.425

Verificado / PMO
(%)

-2%|

70%|

2% |

-6%|

-5%|

-12%|

20%|

82%|

25%|

41% |

-30% |

4% |

-3%|

-3%|

4% |

13%|

7% |

-22%|
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Empresa

PIE BREITENER. TAMBAQUI

PIE BREITENER JARAQUI
PIE GERA
PIE MANAUARA

PIE RAESA

TOTAL

Tipo de Combustivel

OC1A (kag)

Gas Natural (m?2)
Diesel (litros)
OC1A (kg)

Gas Natural (m?2)
OC1A (kg)

Gas Natural (m?2)
OC1A (kg)

Gas Natural (m?2)
OC1A (kg)

Gas Natural (m?2)
Diesel (litros)
OC1A (kg)
OCTE (litros)
PGE (kg)

Gas Natural (m2)

Verificado AEC

1.595
11.757.033
372.140
11.386.131
1.889.908
8.067.820
1.070.000
9.564.031
8.304.747
136.401.181
27.202.901
2.706.967
4.621.538
70.293.407

Previsto no PMO

950.832
9.482.180
58.635
928.512
10.607.986
3.050.400
9.087.354
1.554.960
9.218.039
9.962.160
127.413.234
27.469.241
1.484.280
3.682.800
80.923.666

Verificado / PMO
(%)

-100% |
24%|
-100% |
-60% |
7% |
-38%|
~11%|
-31%|
2% |
-17%|
|
7% |
-1%|
82%|
25% |
-13% |
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5. ANEXOS
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5.1 ANEXO I

ENERGIA DE CARGA PROPRIA APROVADA PELO
GTON/CTM
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SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA - INTERIOR
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAOQ - PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 1700112012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES .
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO CARGA PROPRIA

MWh MW médio
ALTEROSA 24 10 0 34 0,0
ALVARAES 357 142 0 499 0,7
AMATURA 272 55 0 327 0,5
AMBE 0 0 0 0 0,0
ANAMA 354 50 0 404 0,6
ANORI 602 115 0 77 1,0
APUI 726 355 0 1.081 1,6
ARARA (AM) 15 21 0 36 0,1
ATALAIA DO NORTE 400 99 1} 499 0,7
AUGUSTO MONTENEGRO 28 10 1} 38 01
AUTAZES 797 577 0 1.374 2,0
AUXILIADORA 26 20 0 46 0,1
AXININ 48 25 0 73 0,1
AYAPUA 23 2 0 25 0,0
B. CONSTANT 1.059 533 0 1.592 23
BARCELOS 700 452 0 1.152 1,7
BARREIRA ANDIRA 0 0 0 0 0,0
BARREIRINHA 579 122 0 701 1,0
BELEM DO SOLIMOES 44 112 0 156 0,2
BELO MONTE 16 3 1} 19 0,0
BERURI 603 116 1} 719 1,0
BETANIA 28 59 0 87 0,1
BOA VISTA DO RAMOS 382 174 0 556 0,8
BOCA DO ACRE 1.454 340 0 1.794 2,6
BORBA 9ap 268 0 1.258 1,8
CAAPIRANGA 329 66 0 395 0,6
CABURI 66 35 0 101 0,1
CAIAMBE 55 12 0 67 0,1
CAMARUA 21 13 0 34 0,0
CAMETA 7 ] 1} 83 01
(CAMPINAS 39 3 1} 42 01
CANUTAMA 381 5 1} 432 0,6
CARARA AGU 23 7 0 30 0,0
CARAUARI 1.199 60 0 1.259 1,8
CAREIRO DA VARZEA 436 148 0 584 0,8
CARVOEIRO & 10 0 16 0,0
CASTANHO 9ap 1.599 0 2.589 3.7
CAVIANA 70 7 0 77 0,1
COARI 3.601 1.301 0 4.902 7.0
CODAJAS 1.030 47 0 1.077 1,5
CODAJAS MIRIM 0 0 1} 0 0,0
CUCUi 29 20 1} 49 01
Diretoria Geragdo - DG
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SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA - INTERIOR
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 1700172012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES .
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO CARGA PROPRIA

MWh MW médio
EIRUNEPE 1.276 107 0 1.383 2,0
ENVIRA 574 32 0 606 0,9
ESTIRAO DO EQUADOR 3T 6 0 43 0,1
FEIJOAL 34 26 1} 60 01
FONTE BOA 911 54 1} 965 14
FREGUESIA ANDIRA 0 0 0 0 0,0
GUAJARA 3390 43 0 382 0,5
HUMAITA 2.560 587 0 3147 4,5
IAUARETE 71 75 0 146 0,2
IPIRANGA 32 7 0 39 0,1
IPIXUNA 323 73 0 396 0,6
ITACOATIARA 5.787 2.384 0 8171 11,7]
ITAMARATI 214 63 0 277 0,4
ITAPEA{;U &7 5 1} 92 01
ITAPIRANGA 458 157 1} 615 0,9
ITAPURU 11 3 1} 14 0,0
JACARE 62 25 0 87 0,1
JANUARIO 0 0 0 0 0,0
JAPURA 15 12 0 27 0,0
JUGARA ag 8 0 107 0,2
JURUA 332 15 0 347 0,5
JUTAI 653 259 0 912 1,3
LABREA 1.355 441 0 1.796 26
LAGO DO BERURI 0 0 0 0 0,0
LIMOEIRO 120 141 1} 261 0.4
LINDOWA 168 33 1} 201 0,3
MANACAPURU 5.905 2.036 0 7.041 11,4
MANAQUIRI 631 158 0 789 1,1
MANICORE 1.342 353 0 1.695 2,4
MAPIA 0 0 0 0 0,0
MARAA 3N 120 0 451 0,6
MATUPI 289 63 0 352 0,5
MAUES 1.678 877 0 2.555 3.7
MOCAMBO 50 39 0 89 0,1
MOURA & M 0 A7 0,1
MURITUBA 14 14 0 28 0,0
MHAMUNDA 541 81 0 622 0,9
NOVA OLINDA DO NORTE 959 363 0 1.322 1,9
NOVO AIRAD 631 240 0 871 1,3
NOVO ARIPUANA 504 629 1} 1.133 1,6
NOVO CEU 180 127 1} 307 0.4
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SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA - INTERIOR
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 170112012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES ,
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO CARGA PROPRIA

MWh MW médio
HOVO REMANSO 509 357 0 866 1,2
PALMEIRAS 37 10 0 a7 0,1
PARAUA 32 30 0 71 0,1
PARINTINS 4807 2151 0 6.058 10,0
PAUINI 431 56 0 487 0,7]
PEDRAS 64 10 0 74 0,1
PESQUEIRO 0 0 0 0 0,0
RAINHA DOS APOSTOLOS 13 2 0 15 0,0
RIO PRETO DA EVA 1.280 1.357 0 2.637 3.8
S. GABRIEL DA CACHOEIRA 1.519 676 0 2.195 3,2
SACAMBU 23 18 0 4 0,1
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 3 158 0 439 0,7]
SANTA RITA 111 36 0 147 0,2
SANTANA DO UATUMA 15 20 0 35 0,1
SANTO ANTONIO DO IGA 372 380 0 752 1,1
SAO PAULO DE OLIVENGA 509 145 0 654 0,9
SAD SEBASTIAO DO UATUMA 353 84 0 437 0,6
SILVES 307 39 0 346 0,5
SUCUNDURI 14 38 0 52 0,1
TABATINGA 2.789 1.076 0 3.865 5,6
TAMANIQUA 8 4 0 12 0,0
TAPAUA 474 308 0 782 1,1
TEFE 3737 1.021 0 4758 6,8
TOMANTINS 334 239 0 573 0,8
TUILE 43 20 0 63 0,1
UARINI 387 56 0 443 0,6
URUCARA 612 268 0 880 1,3
URUCURITUBA 448 75 0 523 0,8
VILA AMAZONIA 133 27 0 160 0,2
VILA BITTENCOURT 32 16 0 48 0,1
VILA URUCURITUBA 35 17 0 52 0,1
ZE AU 18 3 0 0 0,0
Total da Empresa 72.348 27.681 0 100.029 143,7|
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SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: CEA - SISTEMA TERMICO

PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 1710112012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES .
CARGA PROPRIA
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO
MWh MW médio

LARANJAL DO JARI 3.096 1.524 1] 4,620 6,6
LOURENGO 146 134 1] 280 0,4
OIAPOQUE/CLEVELANDIA 1.734 546 1] 2.280 33

0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 4.976 2.204 0 7.180 10,3
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: CELPA
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 1700172012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO CARGA DE ENERGIA

MWh MW médio
AFUA 543 36 579 0,8
ALENQUER 1.585 464 2.049 2,9
ALMERIM 848 79 927 1,3
ANAJAS 375 33 408 0,6
AVEIRD 113 3 116 0,2
BAGRE 287 g 296 0,4
BARREIRA DO CAMPO 67 3 70 0,1
BREVES (%) 0 0 0,0
(CACHOEIRA DO ARARI 349 2 351 0,5
(CHAVES 101 8 109 0,2
COTILJUBA 192 101 203 0,4
CURRALINHO 393 172 565 0,8
CURUA 385 1 386 0,6
FARO 289 5 294 0,4
GURUPA 470 75 545 0,8
JACAREACANGA 279 112 391 0,6
JURUTI 1.558 878 2.436 3.5
MELGAGO 233 33 266 0,4
MONTE ALEGRE 2412 361 2773 4,0
MONTE DOURADO (**) 0 0 0,0
MUANA 470 186 656 0,9
OBIDOS 1.784 245 2.029 2,9
OEIRAS DO PARA 493 48 541 0,8
ORIXIMINA 2.469 4141 2.910 4,2
PORTEL (**) 0 0 0,0
PORTO DE MOZ 500 204 884 1,3
PORTO DE PEDRAS 611 88 699 1,0
PRAINHA 482 22 504 0,7
SALVATERRA 1101 223 1.324 1,9
SANTA CRUZ DO ARARI 160 34 194 0,3
SANTANA DO ARAGUAIA 2106 G608 2.714 3,9
SAD MIGUEL (**) 0 0 0,0
SAD SEBASTIAOD DA BOA VISTA 464 152 616 0,9
SOURE 1133 199 1.332 1,9
ST M° DAS BARREIRAS 161 2 163 0,2
TERRA SANTA 681 59 740 1,1
TOTAL EMPRESA 23184 4.976 28.160 40,5

(*) interligou ao SIN em outubro
(**) ainda estdo sendo atendidas pela JARI CELULOSA

Diretoria Geragdo - DG
Programa Mensal de Operagdo dos Sistemas Isolados — Fevereiro/2012 23




Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON
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SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESA: CEMAT
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 170172012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MVWh
LOCALIDADES .
CARGA PROPRIA
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO
MVWh MW médio

ARIPUANA * 0 0 0 0 0,0
COMODORO 1.351 8a 0 1.439 21
COTRIGUACU (%) 0 0 0 0 0,0
GUARIBA 164 29 0 193 0,3
JURUEHNA (%) 0 0 0 0 0,0
PARANORTE ar 6 1] 93 0,1
RONDOLANDIA 134 11 1] 145 0,2

0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 1.736 134 0 1.870 2,7
(*) interligado ao SIN
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EMPRESAS: CERR

MES REF: Fevereiro de 2012

SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS

PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO

Posigdo de:

102012

LOCALIDADES

ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh

CONSUMO TOTAL

PERDAS

SUPRIMENTO

CARGA PROPRIA

MWh MW médio

AGUA FRIA
ALTO ALEGRE

ARACA DO AMAJARI

BOM JESUS DO AMAJARI
BOMFIM

CAICUBI

CARACARAI

COMUNIDADE COBRA
COMUNIDADE INDIGENA XIXUAD
COMUNIDADE SOMA
CONTAO

ENTROCAMENTO

EQUADOR

GUARIBA Il

JACAMIN

JUNDIA

LAGO GRANDE

LAGO GRANDE Il

MALOCA ARACA NORMAHNDIA
MALOCA BOCA DA MATA
MALOCA CATUAL

MALOCA CAXIAS

MALOCA CONSTANTING
MALOCA DA RAPOSA
MALOCA DO ANAUA WAI WAL I
MALOCA DO BOQUEIRAD
MALOCA DO CAJU

MALOCA DO CANAVIAL
MALOCA DO CONGRESSO
MALOCA DO FLEXAL
MALOCA DO GAVIAD
MALOCA DO JAUARI
MALOCA DO JUAZEIRO
MALOCA DO MANCA
MALOCA DO MARUPA
MALOCA DO TAXI

MALOCA DO TICOGA
MALOCA DO TUCUMA
MALOCA GUARIBA

MALOCA JATAPUZINHO WAI WAI |
MALOCA MARACANA
MALOCA MOSCOW

467

1.264

1.273
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EMPRESAS: CERR

SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS

PROGRAMA MENSAL DE DPERAQJ\'.O -PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 170172012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES .
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO CARGA PROPRIA

MWh MW médio
MALOCA PATATIVA 0 1 0 1 0
MALOCA PERDIZ 0 1 0 1 0
MALOCA SANTA CRUZ 0 1 0 1 0
MALOCA SANTA INEZ 0 1 0 1 0
MALOCA SANTA ROSA 0 3 0 3 0
MALOCA SAD MARCOS 0 3 0 3 0
MALOCA SAD SEBASTIAD 0 0 0 0 0
MALOCA VILA NOVA AMAJARI 0 2 0 2 0
MALOCA VISTA ALEGRE 0 8 0 8 0
MANGUEIRA DO AMAJARI 0 0 0 0 0
MUCAJAI 820 1.230 0 2.050 3
MUTUM 0 8 0 8 0
HAPOLEAD 0 8 0 8 0
HORMANDIA 178 89 0 267 0
HOVA ESPERANGA Il 0 0 0 0 0
HOVA VIDA 0 0 0 0 0
OLHO D'AGUA 0 3 0 3 0
PACARAIMA 347 122 0 464 1
PANACARICA 0 4 0 4 0
PASSARAO 29 37 0 66 0
PETROLINA 4 29 0 33 0
PIUM 0 0 0 0 0
RORAINOPOLIS 650 1.805 0 2.455 4
5. JOAO DA BALIZA 867 1.084 0 1.951 3
SACAI 0 13 0 13 0
SAMAUMA 0 4 0 4 0
SANTA MARIA DO BOIAGU 10 34 0 44 0
SANTA MARIA VELHA 0 2 0 2 0
SAD FRANCISCO DO BAIXO RIO BRA 0 2 0 2 0
SAD JOSE -CER 1 0 7 0
socOH 0 0 5 0
SURUMU 13 34 0 a7 0
TAIANO 18 50 0 68 0
TANAUAD 0 1 0 1 0
TEPEQUEM g 14 0 23 0
TERRA PRETA 0 B 0 6 0
TRAIRAOQ g 47 0 56 0
TRES CORACOES 13 33 0 46 0
UIRAMUTA 1 86 0 a7 0
VILA BRASIL 65 129 0 194 0
VILA CACHOEIRINHA 0 13 0 13 0
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EMPRESAS: CERR

SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS

PROGRAMA MENSAL DE DPER&QJ&U -PMO
MES REF: Fevereiro de 2012

Posigdo de:

17202

LOCALIDADES

ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh

CONSUMO TOTAL

PERDAS

SUPRIMENTO

CARGA PROPRIA

MWh MW médio

VILA DONA COTA
VILA FLORESTA

VILA ITAQUERA

VILA MILAGRE

VILA NOVO PROGRESSO
VILA REMANSO

VILA SAD PEDRO
VILENA - CER

VISTA ALEGRE
WAY-WAY-SAMAUMA
XERUINI

XUMINA

TOTAL EMPRESA
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SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: ELETROBRAS DISTRIBUICAO RONDONIA

PROGRAMA MENSAL DE DPERAQJF\D -PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 1710172012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES .
CARGA PROPRIA
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO

MVWh MW médio
ALVORADA DO OESTE 1.158 174 0 1.332 1,9
ARARA (RO) 0 0 0 0 0,0
CALAMA 3T 129 0 166 0,2
CAMPO NOVO DE RONDONIA 478 i3] 0 544 0,8
CHUPINGUALA (%) 0 0 0 0 0,0
CDNCEI{;ﬁD DA GALERA 0 5 0 5 0,0
COSTA MARQUES 907 260 0 1.167 1,7
CUJUBIM 1.703 340 0 2.043 2,9
DEMARCA{;;ED 1 18 0 19 0,0
ENG. FERNANDEZ RIVERO (Buritis) 2.539 1.977 0 4.516 6,5
FORTALEZA DO ABUNA 0 0 0 0 0,0
IZIDOLANDIA 59 g 0 68 01
JACI PARANA a4 699 0 1.443 21
MACHADINHO 2164 1.313 0 3477 5,0
MAICI 1 1 0 2 0,0
MUTUM PARANA (**) 0 0 0 0 0,0
NAZARE 17 68 0 1 0,1
HOVA CALIFORNIA 185 144 0 329 0,5
PACARANA 153 32 0 185 0,3
PEDRAS NEGRAS [ 1 0 8 0,0
ROLIM DE MOURA DE GUAPORE 34 2 0 36 01
SANTA CATARINA 9 i 0 15 0,0
SAO CARLDS 48 104 0 152 0,2
SAO FRANCISCO (RO) 1.095 428 0 1.523 2,2
SURPRESA g 65 0 T4 01
TABAJARA 11 2 0 13 0,0
TRIUNFO 329 300 0 629 0,9
URUCUMACUA 55 3 0 58 01
VALE DO ANARI 539 128 0 667 1,0
VILA EXTREMA 506 261 0 767 11
VISTA ALEGRE DO ABUNA 896 103 0 999 14
UNIAO BANDEIRANTES 204 40 0 244 0,4
TOTAL EMPRESA 13.888 6.678 0 20.566 29,5
(*) interligado ao SIN
(**) atendida pela UTE Nova Mutum (interligada ao SIN)
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SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: ELETROBRAS DISTRIBUICAO ACRE
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 1700172012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES .
CARGA PROPRIA
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO

MWh MW médio
ASS5IS BRASIL 376 19 0 395 0,6
CRUZEIRO DO SUL 7.640 1.249 382 9.271 13,3
FEWO 1.273 43 1] 1.321 1,9
JORDAO 101 2 1] 103 0,1
MANOEL URBANO 412 24 0 436 0,6
MARECHAL TAUMATURGO 169 12 0 181 0,3
PORTO WALTER 163 11 0 174 0,3
SANTA ROSA DO PURUS 111 14 o 125 0,2
TARAUACA 1.399 100 ] 1.499 2,2
TOTAL EMPRESA 11.644 1.479 382 13.505 19,4
SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: JARI CELULOSE
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO Posicio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 1700172012

ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES .
CARGA PROPRIA
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO

MWh MW médio
MONTE DOURADO 1.286 140 0 1.426 2,0
MUNGUBA 296 0 1] 296 0,4
SAO MIGUEL K| 3 1] 34 0,0

0 0 0 0 0

TOTAL EMPRESA 1.613 143 0 1.756 2,5
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SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: PETROERAS

PROGRAMA MENSAL DE OPERAC.E.O -PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 170112012
ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWWh
LOCALIDADES
CARGA DE ENERGIA
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO

MWh MW médio
UTE BENEFICIAMENTO 3.250 325 3.575 51
UTE PORTO 825 83 908 1,3
TOTAL EMPRESA 4.075 408 1] 4.483 6,4
SISTEMAS ELETRICOS ISOLADOS
EMPRESAS: DIVERSAS
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO Posigio de:
MES REF: Fevereiro de 2012 17012012

ENERGIA REQUERIDA PELO SISTEMA - MWh
LOCALIDADES .
CARGA PROPRIA
CONSUMO TOTAL PERDAS SUPRIMENTO

MWh MW médio
AMAZONAS ENERGIA - 5. MANAUS 358.469 194.646 16.287 569.402 8181
BOA VISTA ENERGIA 45,816 10.216 8.305 64.427 92,6
ELN-AMAPA 441 1.441 58.149 60.031 86,3
ELN-RORAIMA 41 401 64.427 64.869 93,2
(CELPE - F. NORONHA 1.182 91 0 1.273 1,8
CEA-H 66.425 31.836 0 98.261 141,2
SERRA DO NAVIO 12475 0 0 12475 17,9
SISTEMA MACAPA 66.866 33.277 - 100.143 144
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5.2 ANEXO 11

GERACAO E CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PREVISTOS
PELO GTON/CTP
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Empresa : AMAPARI
Més de Referéncia : FEVEREIRO
n° de dias 29
2 w
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e gF g g g g ge B g 8 :
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k'Wh k'Wh KWh KWh kWh kWh kWh loukg | loukg 1 ou k
por kWh | por kWh 9
n 2] 3 4] 51 (6} 71 (8] 9] (10}
SERRA DO NAVIO 12.475.000 SERRA DO NAVIO - - - 12.475.000 - - 0,267]  0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) | 3.206.075
Total 12.475.000 - 0 0 0] 12.475.000 0 0
Total Oleo DieseliBiodiesel ()] 12.475.000 0 - - T - T - [3.206.075
Empresa: ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA
Més de referéncia : FEVEREIRO
n°® de dia do més: 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAO - PMO
Feduos e 23 E 2
ledugSes - H ER-
o T 5 Eg = i g
k] & 25 ] = 78
2. 2 = a Y & E g2
] tH £ g o ] = g 8z
Recurso de Energia Total &2 & 2 - Geracio Prevista i 3 ] P
Previsto 53 = 2 3 i3 2 B £ =2
Sistema Usina o . g @ & ‘o8 8 3 25
Isolado Manuteng5o Restrigdo de| Total das “ ': - E o g Q Go
Geragic | Redugdes g 8 E e 5 B H
g 5 £k g o £
E o> 8 [ [
5
loukg |1oukgpor
KWh k¥ med kv (13 (13 kv kW 4 kW med kwh kW med por kwh k¥h loukg
0] 12) 3) ) 15) 15) g 8) 1) () on (] 13)
BALBINA 250.000 -| - -| 250.000 100 250.000 83.520.000 120.000
APARECIDA BLOCO | 120.000 2.000 5.000 7.000 113.000 100 113.000 6.960.000 10.000 0,319 0,330 Qleo OCTE (I} 2.220.240
APARECIDA ELOCO Il 80.000 -| 8.000 8.000 72.000 100 72000 - - 0,278 0,330 Qleo OCTE (I} -|
CIDADE NOVA 22.800 -| - -| 22.800 100 22.800 9.048.000 13.000 0,273 D,255| Qleo DieselBiodiesel (1) 2.470.104)
CRISTIANO ROCHA 83.500 -| - -| £3.500 100 83.500 45.240.000 65.000 0,204 D,ZE‘ Oleo Combustivel (kg 9.228.960
ELECTRON 108.000 -| 12.000 12.000 96.000 50 43.000 - - 0,473 0,283 Oleo OCTE (I} -|
Electron Expanséo 43.240 - 4.000 4.000 38240 100 38240 10.440.000 15.000 0,275 0,283| Oleo DieselBiodiesel (I} 2.871.000
FLORES 94.560 -| - -| 94.560 100 94.560 27.540.000 40.000 0,277 0,283| Oleo DieselBiodiesel (I} 7.711.680
IRANDUBA 54.720 -| - -| 54.720 100 54.720 6.960.000 10.000 0,288 0,283| Oleo DieselBiodiesel (I} 2.004.480
JARAQUI 80.800 -| - -| 20.800 100 80.200 4.176.000 6.000 0,208 0,208 Oleo Combustivel (ko) 868.608
MANAUARA 85.380 -| - -| 85.380 100 85.380 6.960.000 10.000 0,208 0,209 Oleo Combustivel (ko) 1.447.830
MAUA BLOCO | 132.000 - 38.000 38.000 94.000 80 56.400 29932178 43.008 0,337 0,290 Oleo Combustivel (kg) 10.087.143|
MAUA BLOCO Il 40.000 -| - -| 40.000 100 40000 - - 0,000 0,283 Qleo OCTE (I} -|
MAUA BLOCO Wl 110.000 - 55.000 55.000 50 27.500 - - 0,319 0,330 Qleo OCTE (I) -|
MANAUS 569.402.000 818108 MAUA BLOCO V 157.500 14.000 45.500 112.000 100 112.000 10.440.000 15.000 0,202] D,ZBl'nl Qleo PGE (kg) 2.108.880
MAUA BLOCO WV 77.600 -| - -| 77.6800 100 77.600 17.400.000 25.000 0,285 0,283| Oleo DieselBiodiesel (I} 4.959.000
MAUA BLOCO VI 153.450 -| - -| 153.450 100 153.450 27.840.000 40.000 0,282] 0,283| Oleo DieselBiodiesel (I} 7.850.880
Maud Bloco VI BLOCO VIl 36.800 -| - -| 36.800 100 36.800 10.440.000 15.000 0,278 0,283| Oleo DieselBiodiesel (I} 2.802.320
PONTA NEGRA 85.380 -| - -| 85.380 100 85.380 - - 0,197 0,210 Oleo Combustivel (kg) -|
SAD JOSE 60.940 -| - -| 60.940 100 60.940 18.661.600 27.100 0,285 D,255| Qleo DieselBiodiesel (1)
TAMBAQUI 79.960 -| - -| 79.960 100 79.960 4.176.000 6.000 0,218 n,zoa| Oleo Combustivel (kg
Total 1.956.630 £8.500 §1.000 169.500| 1.787.130) - 1.674.030| 320.233.776 460.106
BALBINA
'Vazdo Afluente Prevista (%MLT) 15| Total Oleo Combustivel (kg) 90.454.176 130.006 - - - 22.542.759|
| Armazenamento Previsto Final Més (%V U} | 37| Total Oleo Diesel/Biodiesel (1) 128.829.600 185.100 - - - 36.145.020|
Total Oleo OCTE (1) 6.960.000 10.000 - - - 2.220.240
Total Oleo PGE (kg) 10.440.000]  15.000 - - - 2.108.280
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Empresa : ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA
Més de Referéncia : FEVEREIRO
n® de dias 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAO - PMO
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kWh KWh KWh kWh kWh kWh KWh loukg | loukg 1 oukg
por kwh | por kWh
m 2] 3 [} 5] 6] 7 # @ (o)
ALTEROSA 34.000 ALTEROSA - - - 34.000 - - 0,359 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 12208
ALVARAES 499.000 ALVARAES - - - 489.000 - - 0,300 0,296| Oleo DieselBiodissel (1) 149.700
AMATURA 327.000 AMATURA - - - 327.000 - - 0,300 0,296/ Oleo DieselBiodiesel (1) 58.100
ANAMA 404.000 ANARA - - - 404.000 - - 0,297 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 119.988
ANORI 717.000 ANORI - - - 717.000 - - 0,319 0,296| Oleo DieselBiodissel (1) 228723
APUI 1.081.000 APUI - - - 1.081.000 - - 0,300 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 324300
ATALAIA DO NORTE 499.000 ATALALA DO NORTE - - - 489.000 - - 0,367 0,296| Oleo DieselBiodissel (1) 183.133
AUBUSTO MONTENEGRO 38.000] AUGUSTO MONTENEGRO - - - 38.000 - - 0,304 0,329| Oleo DieselBiodissel (1) 11.552
AUTAZES 1.374.000 AUTAZES - - - 1.374.000 - - 0,296 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 406.704
AUXILIADORA 46.000 AUXILIADORA - - - 46.000 - - 0,270 0,329| Oleo DieselBindiesel () 12.420
AXINIW 73.000 AXINIM - - - 73.000 - - 0,324 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 235852
BARCELOS 1.152.000 BARCELOS - - - 1.152.000 - - 0,288 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 33778
BARREIRINHA 701.000 BARREIRINHA - - - 701.000 - - 0,290 0,296/ Oleo DieselBindissel (1) 203.290
BELEM DO SOLMAES 156.000 BELEM DO SOLIMOES - - - 156.000 - - 0,294 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 45.864
BELO MONTE 19.000 BELO MONTE - - - 19.000 - - 0,360 0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 5.840
BENJAMIN CONSTANT 1.592.000 BENJAMIN CONSTANT - - - 1.592.000 - - 0,296 0,283 Oleo DieselBindissel (1) 471232
BERURI 719.000 BERURI - - - 719.000 - - 0,207 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 213543
BETANIA 87.000 BETANIA - - - 87.000 - - 0,284 0,349| Oleo DieselBiodiesel (1) 24708
BOA VISTA DO RAMOS 556.000]  BOA VISTA DO RAMOS - - - 556.000 - - 0,284 0,296/ Oleo DieselBiodiesel (1) 157.904
BOCA DO ACRE 1.794.000 BOCA DO ACRE - - - 1.794.000 - - 0,301 0,283 Oleo DieselBindiesel (1) 539.094
BORBA 1.258.000 BORBA - - - 1.258.000 - - 0,296 0,283 Oleo DieselBindissel (1) 372.368
CAAPIRANGA 355,000 CAAPIRANGA - - - 385,000 - - 0,316 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 124.820
CABURI 101.000 CABURI - - - 101.000 - - 0,329 0,296| Oleo DieselBiodissel (1) 33.229
CAIAMBE 67.000 CAIAMBE - - - 67.000 - - 0,310 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 20770
CAMARUA 34.000 CAMETA - - - 34.000 - - 0,323 0,349| Oleo DieselBiodiesel (1) 10.982
CAMETA 83.000 CAMETA - - - 83.000 - - 0,343 0,329| Oleo DieselBiodissel (1) 28 469
CAMPINAS 42.000 CAMPINAS - - - 42.000 - - 0,329 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 12.818
CANUTAMA 432.000 CANUTAMA - - - 432.000 - - 0,272 0,296| Oleo DieselBiodissel (1) 117.504
CARAUARI 1.259.000 CARAUARI - - - 1.259.000 - - 0,289 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 363.851
CAREIRO DA VARZEA 584.000 CAREIRO - - - 534.000 - - 0,297 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 173.448
CARVOEIRO 16.000 CARVOERO - - - 16.000 - - 0,379 0,349| Oleo DieselBindiesel (1) 5.064
CASTANHO 2.589.000 CASTANHO - - - 2.589.000 - - 0,301 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 779.289
CAVIANA 77.000 CAVIANA - - - 77.000 - - 0,300 0,329 Oleo DieselBiodiesel (1) 23100
COARI 4502.000 COARI - - - 4.502.000 - - 0,311 0,283 Oleo DieselBiodissel (1) | 1524522
CODAJAS 1.077.000 CODAJAS - - - 1.077.000 - - 0,303 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 326.331
cucui 49.000 cucui - - - 49.000 - - 0,314 0,329| Oleo DieselBindiesel () 15.388
EIRUNEPE 1.383.000 EIRUNERE - - - 1.383.000 - - 0,296 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 409.368
ENVIRA 506.000 ENWIRA - - - 506.000 - - 0,202 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) 176.952
ESTIRAD DD EQUADOR 43.000]  ESTIRAD DO EQUADOR - - - 43.000 - - 0,339 0,329| Oleo DieselBiodissel (1) 14.577
FEWOAL 60.000 FEWOAL - - - 60.000 - - 0,341 0,349| Oleo DieselBiodiesel (1) 20.450
FONTE BOA 965.000 FONTE BOA - - - 965.000 - - 0,287 0,283 Oleo DieselBindiesel (1) 276.955
HUMAITA 3.147.000 HUMAITA - - - 3.147.000 - - 0,279 0,283 Oleo DieselBindissel (1) 878.013
IAUARETE 146.000 IAUARETE - - - 146.000 - - 0,308 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 44068
IPIRANGA 39.000 IPIRANGA - - - 39.000 - - 0,325 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 12,675
IPIXUNA 396.000 IPIXUNA - - - 396.000 - - 0,300 0,296/ Oleo DieselBiodiesel (1) 118.800
BK ENERGIA LTDA - - - - - 2.300.000 - -| Carviio Nacional (kg) 0
TACOATIARA 2.171.000 HERMASA - - - 0 - - 0,288 0,296 Qleu DieselBiodizzel (1) 0
TACOATIARA - - - 5.371.000 - - 0,301 0,283 Oleo DieselBiodiesel ()| 1616671
Total: §.171.000 0 0 0|  5371.000 0| 2.300.000
TAMARATI 277.000 TAMARATI - - - 277.000 - - 0,319 0,296/ Oleo DieselBindissel (1) 88.363
TAPEACU 92.000 TAPEACU - - - 92.000 - - 0,300 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 27.600
TAPRANGA £15.000 TAPRANGA - - - £15.000 - - 0,302 0,296| Oleo DieselBindiesel () 185.730
TAPURU 14.000 TAPURU - - - 14.000 - - 0,409 0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 5728
JACARE 87.000 JACARE - - - 87.000 - - 0,316 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 27.492
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

<P Eletrobras

Empresa : ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA
Més de Referéncia : FEVEREIRO

n® de dias 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAO - PMO
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JAPURA 27.000 JAPURA - - - 27.000 - - 0,305 0,349 Oleo DieselBiodiesel (1) 8.235

JURUA 347.000 JURUA - - - 347.000 - - 0,305 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 105.835

JUTA 812.000 JuTal - - - 912.000 - - 0,311 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 283.632

LABREA 1.796.000 LABREA - - - 1.796.000 - - 0,289 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 519.044

LIMOEIROD 261.000 LIMDEIROD - - - 261.000 - - 0,333 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 86.913
LINDOLA 201.000 VILA DE LINDOIA - - - 201.000 - - 0,275 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 55.275
MANACAPURU 7.941.000 MANACAPURU - - - 7.941.000 - - 0,280 0,283| Oleo DieselBiodiesel () | 2.223.480
MANAGQUIRI 789.000 MANAQUIRI - - - 789.000 - - 0,288 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 227,232
MANICORE 1.695.000 MANICORE - - - 1.695.000 - - 0,288 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 488.160
MARAA 451.000 MARAA - - - 451.000 - - 0,298 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 134.398
MAUES 2.555.000 MAUES - - - 2555.000 - - 0,279 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 712.845
MOCAMBO 89.000 MOCAMBO - - - 89.000 - - 0,310 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 27.590
MOURA 47.000 MOURA - - - 47.000 - - 0,315 0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 14.805
MURITUBA 28.000 MURITUBA - - - 28.000 - - 0,369 0,349 Oleo DieselBiodiesel (1) 10.332
NHAMUNDA 622,000 NHAMUNDA - - - 622.000 - - 0,278 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 172.916
NOWA OLINDA DO NORTE 1.322.000| NOWA OLINDA DO NORTE - - - 1.322.000 - - 0,309 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 408.498
NOVO AIRAC 871.000 NOWO AIRAO - - - 871.000 - - 0,311 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 270.881
NOWO ARIPUANA 1.133.000 NOWO ARIPUANA - - - 1.133.000 - - 0,294 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 333.102
NOWO CEU 307.000 NOVO CEU - - - 307.000 - - 0,263 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 80.741
NOWO REMANSO 866.000 NOWO REMANSO - - - 866.000 - - 0,267 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 231.222
PALMEIRAS 47.000 PALMEIRAS - - - 47.000 - - 0,328 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 15.416
PARAUA 71.000 PARAUA - - - 71.000 - - 0,307 0,349 Oleo DieselBiodiesel (1) 21.797
PARINTINS 6.958.000 PARINTINS - - - 6.958.000 - - 0,294 0,283| Oleo DieselBiodiesel () | 2.045.652
PAUINI 487.000 PAUINI - - - 487.000 - - 0,289 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 140.743
PEDRAS 74.000 PEDRAS - - - 74.000 - - 0,282 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 20.868
PESQUEIRD 0 PESQUEIRO - - - 0 - - 0,296 0,349 Oleo DieselBiodiesel (1) 0
RIO PRETO DA EVA. 2.637.000 RIO PRETO DA EVA - - - 2.637.000 - - 0,298 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 785.826
SACAMBU 41.000 SACAMBU - - - £1.000 - - 0,326 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 13.388
SANTA [ZABEL DO RIO ]

NEGRO 489.000| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - - - 489.000 - - 0,305 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 149.145
SANTA RITA DO WELL 147.000 SANTA RITA - - - 147.000 - - 0,312 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 45.864
SANTANA DO UATUMA 35.000)  SANTANA DO UATUMA - - - 35.000 - - 0,311 0,349 Oleo DieselBiodiesel (1) 10.885

SANTO ANTENID DO IGA 752.000)  SANTO ANTONIO DO IGA - - - 752.000 - - 0,284 0,296 Oleo DieselBiodiesel (1) 221.088
SANTO ANTONIO DO
WMATUPI 352.000 WMATUPI - - - 352.000 - - 0,284 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 99.968
SAD GABRIEL DA i ]
CACHOEIRA 2.195.000| SAD GABREL DA CACHOEIRA - - - 2.185.000 - - 0,290 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 636.550
SAD JOSE DO ARARAS 36.000 ARARA - - - 36.000 - - 0,307 0,349 Oleo DieselBiodiesel (1) 11.052
SAD PAULO DE OLIVENGA 654.000) SAO PAULO DE OLIVENGA - - - 654.000 - - 0,289 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 189.006
540 SEBASTIAO DO i i i ]
UATUMA £37.000| 540 SEBASTIAD DO UATUMA - - - 437 000 - - 0,288 0,296| Oleo DieselBindiesel (1) 125 856

SILVES 346.000 SILVES - - - 346.000 - - 0,302 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 104.492

SUCUNDURI 52.000 sucunduri - - - 52.000 - - 0,271 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 14.092
TABATINGA 3.865.000 TABATINGA - - - 3.865.000 - - 0,301 0,283| Oleo DieselBiodiesel () | 1.163.365
TAMANIQUA 12.000 TEFE - - - 12.000 - - 0,000 0,349 Oleo DieselBiodiesel (1) 4.188
TAPAUA 782.000 TEFE - - - 782.000 - - 0,314 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 245.548
TEFE 4.758.000 TEFE - - - 4.758.000 - - 0,296 0,283| Oleo DieselBiodiesel () | 1.408.368
TONANTINS 573.000 TOMANTINS - - - 573.000 - - 0,305 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 174.765
TUIE £3.000 TUIE - - - 63.000 - - 0,296 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 18.648
UARINI £43.000 UARINI - - - 443.000 - - 0,294 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 130.242
URUCARA 880.000 URUCARA - - - £80.000 - - 0,279 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) 245.520
URUCURITUBA 523.000 URUCURITUBA - - - 523.000 - - 0,300 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 156.900
VILA AMAZONIA 160.000 VILA AMAZONIA - - - 160.000 - - 0,349 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 55.840
VILA BITTENCOURT 48.000 VILA BITTENCOURT - - - 48.000 - - 0,308 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 14.784
VILA URUCURITUBA 52.000 VILA URUCURITUBA - - - 52.000 - - 0,295 0,349 Oleo DieselBiodiesel (1) 15.340
ZE AcU 0 ZE AGU - - - 0 - - 0,000 0,349| Oleo DieselBiodiesal (1) 0

Total 91.103.000 - 0 0 0| 88.303.000 2.300.000

Total Carvio Nacional (ka) | B B [ 2.800.000]
Total Oleo DieseliBiodiesel (1) 88.303.000] B B B B 26.084.240
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

<) Eletrobras

Empresa : CEA
Més de Referéncia : FEVEREIRO

n® de dias 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAQ - PMO
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LARANJAL DO JARI 4.620.000 LARANJAL DO JARI N N N 4620.000 N N 0,378| 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) | 1.284.360
LOURENCO 280.000 LOURENCO - - - 280.000 - - 0,337] _ 0,296] Oleo DieselBindiesel (1) | 94360
OI5POQUE 2.280.000 OAPOQUE N N N 2.280.000 N N 0,265] 0,283 Oleo DieselBindiesel (1) | _649.300
Total 7.160.000 - [ [ o] 7.480.000 0| [
Total Dleo Diesel/Biodiesel (1) 7.180.000 0] - - - - [2.028.520
Empresa : CELPE
Més de Referéncia : FEVEREIRO
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Fernando de Noronha 1.273.000 TUBARAD - - 1.273.000 - - 0,286 0,283 Oleo DieselBindisssl (I} | 354.078
Total 1.273.000 - ] 0 0] 1.273.000 0 0
Total Oleo DieseliBiodiesel (1) | 1.273.000 o] - ] ] ] | 364.078
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

<P Eletrobras

Empresa : CELPA
Més de Referéncia : FEVEREIRO

n® de dias 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAO - PMO
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AFUA 579.000 AFUA - - - - 579.000 - 0,287| 0,296 DieselBiodissel 168.489
ALENQUER 2.049.000 ALENQUER - - - - 2.049.000 0,283| 0,283 DieselBiodiesel 579.867
ALMEIRIM §27.000 ALMEIRIN - - - - §27.000 0,276 0,283 | DieselBiodiesel 255.852
ANAJAS 408.000 ANAJAS - - - 408.000 - 0,316 0,296| DieselBiodiesel 128.928
ANVEIRD 116.000 AVEIRD - - - 116.000 - 0,322 0,296| DieselBiodiesel 37.352
BAGRE 295.000 BAGRE - - - 295.000 - 0,319 0,296| DieselBiodiesel 94,424
BARREIRA DO CAMPO 70.000 BARREIRA DO CAMPO - - - 70.000 - 0,367  0,329| DieselBindiesel 25.690
BREVES 0 BREVES - - - - 0 0,266 0,280| DieselBiodiesel 0
CACHOEIRA DO ARARI 351.000 CACHOEIRA DO ARARI - - - - 351.000 0,275 0,296| DieselBiodiesel 95.525
CHAVES 108.000 CHAVES - - - 108.000 - 0,349 0,329| DieselBiodiesel 38.041
COTUUBA 283.000 COTUUBA - - - 253.000 - 0,326 0,296| DieselBiodiesel 95.518
CURRALINHO 555.000 CURRALINHO - - - - 555000 - 0,273|  0,296| DieselBiodissel
CURUA 386.000 CURUA - - - - 386.000 0,291| 0,296/ DieselBiodiesel
FARD 254.000 FARO - - - - 254.000 0,234 0,296| DieselBiodiesel
GURUPA 545.000 GURUPA - - - - 545.000 0,293 0,296| DieselBiodiesel
JACAREACANGA 381.000 JACAREACANGA - - - 381.000 - 0,309 0,296| DieselBiodiesel 120.818
JURUTI 2.435.000 JURUTI - - - - 2.436.000 0,28 0,283 DieselBiodiesel T06.440
MELGACO 266.000 MELGACO - - - 266.000 - 0,322 0,296| DieselBindiesel 85.652
WONTE ALEGRE 2.773.000 MONTE ALEGRE - - - - 2.773.000 0,291 0,283 | DieselBiodiesel 806.943
MUANA §55.000 MUANA - - - - §55.000 0,278 0,283 DieselBiodiesel 152.368
0BIDOS 2.025.000 OBIDOS - - - - 2.025.000 0,268 0,270| DieselBiodiesel 543772
QEIRAS DO PARA 541.000 QEIRAS DO PARA - - - - 541.000 0,263 0,296| DieselBiodiesel 142.283
ORIXIMINA 2.910.000 ORIXIMINA - - - 2.910.000 - 0,277| 0,280 DieselBiodissel 206.070
PONTA DE PEDRAS £99.000 PONTA DE PEDRAS - - - - £89.000 0,269| 0,296 DieselBiodiesel 188.031
PORTEL 0 PORTEL - - - - 0 0,292 0,283 | DieselBiodiesel 0
PORTO DE MOZ £84.000 PORTO DE NOZ - - - - 884.000 0,272 0,283 DieselBiodiesel 240.448
PRAINHA 504.000 PRAINHA - - - - 504.000 - 0,281 0,296| DieselBiodiesel 138.600
SALVATERRA 1.324.000 SALVATERRA - - - - 1.324.000 0,276 0,283 DieselBiodiesel 355.424
SANTA CRUZ DO ARARI 194.000 SANTA CRUZ DO ARARI - - - 194.000 - 0,33]  0,296| DieselBindiesel 64.020
BARREIRAS 163.000| SANTA MARLA DAS BARREIRAS - - - 163.000 - 0,344 0,296| DieselBiodiesel 55.072
SANTANA DO ARAGUALA 2.714.000 SANTANA DD ARAGUALS - - - 2.714.000 - 0,288 0,283 DieselBiodiesel 781.632
VISTA 516.000| SA0 SEBASTIAD DA BOA VISTA - - - - 516.000 0,269 0,296| DieselBiodiesel 165.704
SOURE 1.332.000 SOURE - - - - 1.332.000 0,276 0,283 DieselBiodiesel 367.632
TERRA SANTA 740.000 TERRA SANTA - - - - 740.000 0,283|  0,283| DieselBindissel 209.420
Total 28.160.000 - 0 0 0| 5.020.000| 23.140.000
Total Oleo DieselBiodiesel {1} | 5.020.,000| 23.140.000 - - - - 8.003.463
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<) Eletrobras

Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

Empresa : CEMAT
Més de Referéncia : FEVEREIRO
n® de dias 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAQ - PMO
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PCH ARIPUANA - - - - - -
PCH FAXINAL | - - - - - -
ARIPUANA 0 PCH FAXINAL I - R R _ N N
Colniza - _ _ _ - - 0,208 | 0,283 Oleo DieselBindiesel (| -
Total: 0 0 - 0 - 0 0
PCH
- g - - - -
MARGARIDA 23038
COMODORO 1.439.000 PCH PRATA - 838.057 - - - -
Comodaro - - - 364.904 - - 0208 |  0,283] Oleo DieselBiodiesel (I} | 108.741
Total: 1.439.000( 0 1.074.096 0 364.904 [ 0
GUARBA 193.000 Guariba - - - 193.000 - - 0,319 0,296| Oleo DieselBiodiesel ()| 61.567
JURUENA 0 Juruena - - - 0 - - 0,328 0,283 Oleo DieselBiodiesel (] 0
PARANORTE 53.000 Paranorte - - - 93.000 - - 0,344 0,296 Oleo DieselBindiesel (y] 31.713
RONDOLANDIA 145.000 Rondelindia - R - 145.000 - - 0,317 0,296| Oleo DieselBiodissel (I | 45.885
Total 1,870,000 - 0 1.074.096 0 795.904 0 0
Total Oleo DieselBiodiesel (1) | 795.904 o | - ] - E - | 247.986
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

<P Eletrobras

Empresa : CERR
Més de Referéncia : JANEIRO

n® de dias

k)l

PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO
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KWh kVh kVh kWh KWh KWh kwh || °"k"‘fhp°' Jo‘:“k'\?h loukg
1] 2] 3 4 5] L] 7 8] 9] [0y
AGUA FRIA 12.200 AGUA FRIA - - - 12.200 - 0,375|  0,349| Oleo DieselBiodiesel (1) 4575
BOM JESUS DO AMAJARI 5.600 BOM JESUS DO AMAJARI - - - 5.600 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 2100
BONFIM 3.160.000 BONFIM 2.758.000 - - 402.000 - 0,339|  0,283| Oleo DieselBiodiesel (I) | 135.278
CARACARA] 2.121.204 CARACARA] - - - 2.121.204 - 0,347|  0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) | 736.058
COM. INDIGENA ARACA DA NORMANDIA 5.600) COM. INDIGENA ARACA D NORMANDLA - - - 5.600 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 2.100
COM. INDIGENA ARACA DO AMAJARI 5600 COM. INDIGENA ARACA DO AMAJARI - - - 5.600 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiese! (1) 2.100
COM. INDIGENA BOCA DA MATA. 8.000 COM. INDIGENA BOCA DA MATA - - - 8.000 - 0,375| _ 0,348| Oleo DieselBiodiesel (1) 3.000
COM. INDIGENA DA RAPOSA 10700 COM. INDIGENA DA RAPOSA - - - 10.700 - 0,375| _ 0,349| Oleo DieselBiodiesel (1) 4012
COM. INDIGENA DO CONTAQ 36.800 COM. INDIGENA DO CONTAQ - - - 36.800 - 0,358|  0,348| Oleo DieselBiodiesel (I) | 13.174
COM. INDIGENA DD FLEXAL 4.000 COM. INDIGENA DO FLEXAL - - - 4.000 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (I} 1.500
COM. INDIGENA DO JACAMIM 3.200 COM. INDIGENA DO JACAMIM - - - 3.200 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 1.200
COM. INDIGENA GUARIBA 3.200 COM. INDIGENA GUARIBA - - - 3.200 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 1.200
COM. INDIGENA MARACANA 7.500 COM. INDIGENA MARACANA - - - 7.500 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiese! (1) 2312
COM. INDIGENA NAPOLEAQ 8.300 COM. INDIGENA NAPOLEAO - - - 8.300 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 3.112
COM_ INDIGENA OLHO DA AGUA 2700 COM. INDIGENA OLHO DA AGUA - - - 2700 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 1.012
COM. INDIGENA SANTA ROSA 2700 COM. INDIGENA SANTA ROSA - - - 2.300 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 862
COM. INDIGENA TRES CORACOES 45700]  COM. INDIGENA TRES CORACBES - - - 45.700 - 0,413|  0,329| Oleo DieselBiodiesel (I) | 18.874
COM. INDIGENA VISTA ALEGRE 8.000 COM. INDIGENA VISTA ALEGRE - - - 8.000 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 3.000
COM. INDIGENA XUMINA 4.800 COM. INDIGENA XUMINA - - - 4.800 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 1.800
COMUNIDADE COBRA 500 COMUNIDADE COBRA - - - 500 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 188
COMUNIDADE INDIGENA XIXUAU 3.700 COMUNIDADE INDIGENA XIXUAU - - - 3.700 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 1.388
COMUNIDADE SOMA 500 COMUNIDADE SOMA - - - 500 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 188
ENTRONCAMENTO 1.300 ENTRONCAMENTO - - - 1.300 - 0,375 0,404 Oleo DieselBiodiese! (1) 488
GUARIBA I 2133 GUARIBA Il - - - 2133 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 800
JUNDIA 206.000 JUNDIA - - - 206.000 - 0,312|  0,296| Oleo DieselBiodiesel (I) | 64.272
LAGO GRANDE 6700 LAGO GRANDE - - - 6.700 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 2512
LAGO GRANDE Il 1.300 LAGO GRANDE I - - - 1.300 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 488
MALOCA PATATIVA 533 MALOCA PATATIVA - - - - - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 0
MALOCA SANTA INES 800 MALOCA SANTA INES - - - 800 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (I} 300
MALOCA CATUAL 500 WMALOCA CATUAL - - - 500 - 0,375 0,404 Oleo DieselBiodiese! (1) 188
MALOCA DO cAJU 2700 MALOCA DO CAJU - - - 2700 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 1.012
MALOCA DO ANAUA WAI WAL I 500 MALOCA DO ANAUA WA WAI I - - - 500 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiese! (1) 188
MALOCA DO BOQUEIRAQ 6700 WALOCA DO BOQUEIRAQ - - - 6.700 - 0,37| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 2.479
MALOCA DO CANAVIAL 1.200 MALOCA DO CANAVIAL - - - 1.200 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodissel (1) 450
MALOCA DO CONGRESSO 300 CONGRESSO - - - 300 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 300
MALOCA DO GAVIAD 1.100 MALOCA DO GAVIAD - - - 1.100 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (I} 412
WMALOCA DO JAUARI 500 MALOCA DO JAUARI - - - 500 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 188
MALOCA DO MARUPA 0 MALOCA DO MARUPA - - - - - 0| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 0
MALOCA DO TAXI 2500 MALOCA DO TAXI - - - 2.800 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiese! (1) 1.088
MALOCA DO TICOCA 3.200 MALOCA DO TICOCA - - - 3.200 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 1.200
MALOCA DO TUCUMA 1.000 MALOCA DO TUCUMA - - - - - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 0
WMALOCA JATAPUZINHO WAIWAII 1100 MALOCA JATAPUZINHO WAI WAI | - - - 1.100 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 412
MALOCA PERDEZ 1100 MALOCA PERDIZ: MALOCA PERDIZ - - - 1.100 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 412
MALOCA SANTA CRUZ 500 WMALOCA SANTA CRUZ - - - 500 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 188
MALOCA SA0 MARCOS 2700 MALOCA SAD MARCOS - - - 2700 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 1.012
MALOCA TRAIRAQ 55.500 MALOCA TRAIRAD - - - 55.500 - 0,365|  0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) | 20.258
MALOCA VILA NOVA AMAJARI 2100 WMALOCA VILA NOVA ANAJARI - - - 2100 - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 788
MANGUEIRA DO AMAJARI 0 MANGUEIRA DO AMAJARI - - - - - 0,375| 0,404 Oleo DieselBiodiesel (1) 0
NORMANDIA, 266,600 NORMANDIA, - - - 266.600 - 0,337| _ 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) | 89.844
PANACARICA 3.700 PANACARICA - - - 3.700 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 1.388
PASSARAD 66.200 PASSARAD - - - - - 0,344]  0,296| Oleo DieselBindiesal (1) 0
PETROLINA DO NORTE 33218 PETROLINA DO NORTE - - - 32.218 - 0,336|  0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) | 11.161
RORAINOPOLIS 2454538 RORAINOPOLIS - - - 2.454.538 - 0,286 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) | 701.998
JATAPU - 1.300.000 - - -
S. JOAD DA BALEA 1.850.600 SAD JOAD DA BALIZA - - - 650.600 - 0,296 0,283 Oleo DieselBiodiesel (I)| 192578
Total: 1.950.600 0 1.300.000 0 650.600 0
5.F. DO BAIXO RIO BRANCO 2100 S.F DO BAIXO RIO BRANCO - - - 2.100 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 788
SACAI 13.300 SACAI - - - 13.300 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiese! (1) 4988
SAMAUMA 3.700 SAMAUMA - - - 3.700 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 1.388
SANTA MARLA DO BOIACH 44,300 SANTA MARIA DO BOWACU - - - 44.300 - 0,455  0,329| Oleo DieselBiodiesel (I} | 20.156
SANTA MARIA VELHA 1,600 SANTA MARIA VELHA - - - 1.400 - 0,377] _ 0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 528
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<P Eletrobras

Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

Empresa : CERR
Més de Referéncia : JANEIRO
n® de dias 3
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAO - PMO
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k'Wh k¥h k¥h kWh kWh kWh kWVh k¥h por kWh loukg
m 121 [} " 15) 161 i 181 91 U]
socd 5300 ] els] - - - 5.300 - 0,374| 0,404 Oleo DieselBindiesel () 1982
STA. MARLA DO XERUMNI 3733 SANTA MARLS DO XERUINI - - - 3733 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 1.400
TANAUAL 500 TANAUAL - - - 500 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 188
TEPEQUEN 22600 TEPECQIIEM - - - 22600 - 0,383|  0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 8.656
TERRA PRETA 6100 TERRA PRETA - - - £.100 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodissel (1) 2.288
UIRAMUTA 97.300 URAMUTA, - - - 97.300 - 0,347| 0,296 Oleo DieselBiodiesel (I} | 33.763
VILA BRASIL 193.700 VILA BRASIL - - - 193.700 - 0,379 0,286 Oleo DieselBiodiesel ()| 73.412
WILA CACHOEIRINHA 13.300 VILA CACHOEIRINHA - - - 13.300 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 4.988
WVILA CAICUBI 14.400 VILA CAICUBI - - - 14.400 - 0,375|  0,349| Oleo DieselBiodiesel (1) 5.400
VILA DONA COTA 2700 VILA DONA COTA - - - 2700 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 1.012
VILA FLORESTA 5300 VILA FLORESTA - - - 5.300 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 1.988
VILA TAQUERA 3700 VILA TAQUERA. - - - 3.700 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodissel (1) 1.388
VILA MILAGRE 3700 VILA DO MILAGRE - - - 1500 - 0,376]  0,404| Olen DieselBindiasel (1) 552
VILA MUTUM 7500 VILA MUTUM - - - 7.500 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodissel (1) 2812
WILA REMANSO 3733 VILA REMANSO - - - 2733 - 0,375|  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 1.400
ViLA A0 JOSE 6.500 VILA SA0 JOSE - - - - - 0,444|  0,404| Oleo DieselBindiesal (1) 0
VILA SA0 PEDRO 1100 VILA SA0 PEDRO - - - 1.100 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 412
VILA SURUMU 45,900 WILA SURUMI - - - 46.900 - 0,223|  0,349| Oleo DieselBiodissel () | 10.458
WILA TAIAND 65.482 VILA TALAND - - - - - 0,302|  0,348| Oleo DieselBiodiesel (1) 0
WILA VILENA 0 VILA VILENA - - - - - 0,314|  0,348| dlen DieselBindiasel (1) 0
VISTA ALEGRE 67.733 VISTA ALEGRE - - - 67.733 - 0,38|  0,349| Oleo DieselBiodissel () | 25.738
WAY-WAY - SAMAUMA 500 WAY-WAY - SAMAUMA - - - 500 - 0,375]  0,404| Oleo DieselBiodiesel (1) 188
Total 11.478.007 - 2.758.000 | 1.300.000 0| 6974492 0
Total Oleo DieselBiodiesel (1) | 6.974.492 I - 1T - T -] - [ 2242822
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

<P Eletrobras

Empresa : ELETROBRAS DISTRIBUICAO RONDONIA
Més de Referéncia : FEVEREIRO

n° de dias 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - PMO
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m @ O] " 5) ) G| ® O] (10)
ALVORADA D0 OESTE 1.332.000 ALVORADA DO OESTE B B B B 1332000 - 0,274| 0,283 Gleo DieselBindiesel ()| 354.968
ARARA 0 ARARAS B B B B o| - 0,000 0,349 Gleo DieselBiodiesel (1) 0
BURITE 4.516.000 BURTS B B B B aste000] - 0,266] 0,270 Gleo DieselBindiesel () | 1.201.256
CALANA 166.000 CALAMA B B B B 1e6.000] - 0,285) 0,296 Oleo DieselBindiesel ()| 47.310
CAMPO NOVO DE RONDONIA 544.000 CAMPO NOVO B B B B sas000| - 0,202]  0,283| Gleo DieselBiodiesel ()| 158.304
CHUPINGUAIA 0 CASCATA CHUFINGUAIA B o - B B B
CONCEICAQ DA GALERA 5.000 CONCEIGAQ DA GALERA B B B B so00| - 0,373] 0,404 Gleo DieselBindiese ()| 1.865
COSTA MARQUES 1.167.000 COSTA MARQUES B B B B 1167.000] - 0,262|  0,283] Oleo DieselBiodiesel () | 330.261
CUJUBIM 2.043.000 CUJUBIM B B B B 2043000 - 0,279] 0,283 Gleo DieselBindiesel ()| 569.997
DEMARCACAQ 19.000 DEMARCACAQ B B B B 19000 - 0,355 0,348| Gleo DieselBiodiesel ()| 6.745
FORTALEZA DO ABUNA 0 FORTALEZA DO ABUNA B B B B | - 0,000 0,329 Gleo DieselBindiesel (1) 0
ZDOLANDIA 68.000 ZIDOLANDIA B B B B ss.000] - 0,542|  0,296| Oleo DieselBiodiesel ()| 23,256
JACI PARANA 1.443.000 JACI PARANA B B B B 1443000 - 0,273 0,283 Oleo DieselBindiesel ()| 393.938
MACHADNHO 3.477.000 MACHADINHO B B B B aarrom| - 0,267 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) | 1.001.376
MAIC! 2.000 MALCI B B B B 2000 - 0,601] 0,404 Oleo DieselBindiesel ()| 1.200
MUTUM PARANA 0 MUTUM PARANA B B B B | - 0,532 0,296| Oleo DieselBiodiesel (1) 0
NAZARE 85.000 NAZARE B B B B ss.000| - 0,293 0,329 Gleo DieselBindiesel ()| 25.075
NOVA CALIFORNIA 320.000 NOVA CALFORNIA B B B B 20000 - 0,261 0,283| Oleo DieselBindiesel ()| 86.527
PACARANA 185.000 PACARANA B B B B 185.000] - 0,290 0,296 Gleo DieselBindiesel ()| 53.465
PEDRAS NEGRAS 8.000 PEDRAS NEGRAS B B B B Booo| - 0,379]  0,404] Oleo DieselBindiesel ()| 3.056
ROLIM DE MOURA DO GUAPORE 36.000]  ROLIM DE MOURA DO GUAPORE B B B B w000 - 0,423]  0,328| Gleo DieselBiodiesel ()| 15.084
SANTA CATARNA 15.000 SANTA CATARINA B B B B 15.000] - 0,352 0,348| Oleo DieselBiodiesel ()| 5.325
sio cARLOS 152.000 A0 CARLOS B B B B 152000 - 0,282] 0,296 Oleo DieselBindiesel ()| 42.864
5AQ FRANCISCO 1.523.000 540 FRANCISCO B B B B 1523000 - 0,278] _ 0,283| Oleo DieselBindiesel () | 423.394
SURPRESA 74.000 SURPRESA B B B B 74000 - 0,340 0,328| Oleo DieselBindiesel ()| 25.180
TABAJARA 13.000 TABAJARA B B B B | - 0,397| 0,404 Gleo DieselBindiesel 1) 0
TRIUNFO 629.000 ROVEMA TRIUNFO B B B B s20.000] - 0,306 0,283| Oleo DieselBiodiesel ()| 192.474
UNIAQ BANDEIRANTES 244.000 ROVEMA BANDEIRANTES B B B B 244000 - 0,278] 0,296 Oleo DieselBindiesel ()| 67.832
URUCUMACUA 58.000 URUCUMACUA B B B B sao00| - 0,351 0,328| Gleo DieselBiodiesel ()| 20.126
VALE DO ANARI 667.000 VALE DO ANAR B B B B 667.000] - 0,285 0,283| Oleo DieselBiodiesel ()| 189.428
VILA EXTREMA 767.000 VILA EXTREMA B B B B 767.000] - 0,280] 0,296 Gleo DieselBindiesel ()| 215.527
VISTA ALEGRE DO ABUNA 999.000 VISTA ALEGRE DO ABUNA B B B B seg.000| - 0,278] 0,283 Oleo DieselBindiesel ()| 277.722
Total 20.566.000 i 0 0 0 0] 20.553.000
Total Oleo DieseliBiodiesel (1) | o[ 20553.000] - - - - [ 5.743.536
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< Eletrobras

Grupo Técnico Operacional da Regiao Norte - GTON

Empresa : ELETROBRAS DI STRIBUIC:\O ACRE
Més de Referéncia : FEVEREIRO
n°® de dias 29
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(1 2) (3 4) () (6) (U] (8) (9 (10)
ASSIS BRASIL 395.000 ASSIS BRASIL - - - - 3gs.000| - 0,298 0,296/ Oleo DieselBiodiesel (1) 117.710
CRUZEIRO DO SUL 9.271.000 CRUZEIRO DO 5UL - - - - g271000] - 0,283 0,283 Oleo DieselBiodiesel (1) | 2623.693
FEUO 1.321.000 FEWO - - - - 1.321.000] - 0,277 0,284| Oleo DieselBiodiesel (I} 365917
JORDAOD 103.000 JORDAD - - - - 103000 - 0,314 0,329| Oleo DieselBiodiesel (1) 32342
MAL. THAUMATURGO 181.000]  MALTHAUMATURGOD - - - - 181000 - 0,298 0,296/ Oleo DieselBiodiesel (1) 53.938
MANOEL URBAND 435.000 MANUEL URBAND - - - - 438000 - 0,274 0,278| Oleo DieselBiodiesel (I} 119.464
PORTO WALTER 174.000 PORTO WALTER - - - - 174000 - 0,298 0,296/ Oleo DieselBiodiesel (1) 51.852
SANTA ROSA DO PURUS 125.000]  SANTA ROSA DO PURUS - - - - 125000 - 0,307 0,296/ Oleo DieselBiodiesel (I} 38.375
TARAUACA 1.499.000 TARAUACA - - - - 1.499.000] - 0,275 0,283 Oleo DieselBiodiesel ()| 412225
Total 13.505.000 - 0 0 0 0| 13.505.000 0
Total Oleo DieselBiodiesel (I} | o 13.505.000] - - ] } | 3815516

Empresa: ELETROBRAS ELETRONORTE
Més de referéncia : FEVEREIRO
n° de dia do més: 29
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Recurso de Energia Total 2.2 ) H o " . g OF
Frevislug k] z a = " Geragéao Prevista :,l'.; 2 2 23
. k] 3 a g 2 i H
Sistema ) < 2 2 g 52 | 9 3 28
lsolad Usina Monutengso | Pestrisio | Total das s 3 © ge 2 5} = O
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kv v [ kv kv x KW med KWh KW med |! ""k"‘fh""' 0 “"k"‘fh'"" loukg
K¥h k¥ med
m @ ®» "W = U] m s ® no) m u2) (L]
COARACY NUNES 78.000 22.000 - 22.000 56.000 100| 56.000| 37.584.000 54.000
SANTANA: SANTANA EXPANSAQ §1.100 -| 8.100 6.100 45.000 100 45.000| 17.400.000 25.000 0,272 Oleo D 1] 4.732.800
SANTANA: SANTANA LW 54.000 -| -| -| 54.000 90 48.600 3.399.264| 4.084] 0,326 Oleo DieselBiodiesel (I} 1.108.160
SANTANA' SANTANA W 52.400 15.000 2400 17.400 45.000 50 22.500) 13.820.000 20.000 0,240 Oleo DigselBiodiesel (1) 3.340.300
MACAPA 100.143.000 143,884 SANTANA | 26,680 -| 2680 2680 24000 100 24.000) 16.008.000 23.000 0,000 0,283 9\% D U] 4432240
SANTANA I 25.760 - 2760 2760 23.000 100| 23.000] 11.832.000 17.000 2,000 0,283 6ieoD [0} 3372120
Total 297.940] 37.000| 13.940| 50.940| 247.000 - 219.100) 100.143.264 143.884|
COARACY NUNES
Vazio Afluente Prevista (%MLT) ‘ 110 Total Oleo Diesel/Biodiesel (1) r 62‘559.264r 89.854 | - - | - 17.036.120
| Armazenamento Previsto Final Més (%V.U.) ‘ 100
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

Empresa : JARI
Més de Referéncia : FEVEREIRO
n° de dias 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAQ - PMO

o ]
Er: [} " 5 £ = L}
e E £ E 4 & g3 £ K
= gz B B 5 ] EZ s o E
20 g5 = @ = o = - = o E
e == o = o = ] 2% a ] n g
tao R = T = - ] e & = c 3
g~ 2ee ] o o a = s B = & 5z
Le $ER v ] w ¥ i ] ] 2 o
': E E 8% = ; = ; mE 3] - 7] 2 H
- ¥ n
Sistema £3 . i) 2 z 2 2 | 82| 43 d 3 2§
g e Usina |28 | ¢ = g = | g i : u 2
Isolado & £ W £ ¢ £ g ig 2 S u
[ T o T o - gy g =] [
& g o* i1 e .
[ e =
loukgpor | loukg
k'wh k'wh k'wh kwh k'wh kWh k'Wh Kb por ki loukg
m 2) &) 4 5) (8) g} 8] 6] (0 m
Monte Dourado 1.426.000 Monte Dourado - - - 1.422.000 - - 0,288 0,283 Oleo DieselBindissel ()| 410,688
Jari - - - 255.000 - - 0,378 0,283 Oleo Combustivel (kg) | 111.888
Munguba 296.000 Munguba - - - 1] - - - 0,283| Oleo DieselBiodiesel (1) -
Total: 296.000 0 0 0] 296.000 0 0
Sdo Miguel 34.000 Sdo Miguel - - - 33.000 - - 0,300| 0,329 Oleo DieselBindiesel () 10.2DD|
Total 1.756.000 - 0 0 0] 1.756.000 0 0
Total Oleo Combustivel (ka) 296.000 0 - - - - 111,888
Total Oleo DieseliBiodiesel (1) | 1.460.000 0 - - - - 420.588
Empresa : PETROBRAS DISTRIBUIDORA
Més de Referéncia : FEVEREIRO
n® de dias 29
PROGRAMA MENSAL DE OPERACAOQ - PMO
¥
L) -
[T}
ze | 2 w 2 w |8 £s 5 3
s ts & L & £ v B3 = - g
O E % B @ 2 o = = = n E
I £& [ = [ = ] 25 a > g
= ¥ & - I = = wvoa 2 - = FE]
il toe & ] o T] $E =8 = | 8.2
o & =7 o & o ] 2w = 3 ]
i £33 & = 3 = 8 g0 2 7] R
- -] U =1 =} (=] =] ] =] " = E
Sistema i3 Usi 2% | 2 =z = T | 2| <3 : 3 28
g8 sina =5 5 > & = = EC E W g
Isolado : 23 i i i i B BE : g B
e = o o - g e =] [
ol = & B o> 8 & =
[ i =
loukgpor | loukg
EWh KWh kWh kWh EWh EWh kWh T por kiwh loukg
L] 21 31 L] 51 6] [ )] 8) 9] (1)
ALCOA BEMEFICIAMENTO 3.575.000| BENEFICIAMENTO: ALCOA - - - 3.500.000 - - 0,278|  0,283| Oleo DieselBiodiesel () | 973.000
ALCOA PORTO 508.000] UTE ALCOA PORTO - - - 500.000 - - 0,302]  0,283| Oleo DieselBindiesel () | 241.600
Total 4.483.000 - 0 0 0f 4.300.000 0 0
Total Oleo DieseliBiodiesel (1] | 4.300.000 of - [ - [ -] ] 1.214.600
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P Eletrobras

Empresa: ELETROBRAS DISTRIBUIGAO RORAIMA
Més de referéncia : FEVEREIRO

n° de dia do més: 29
_— o w o
@ = =5 I= =
. = = ‘2 ez = ]
Redugbes H = S Eg = o E
= = e o © o w s _
H = 2 S = ] = ]
s : |33 sz | % & 52
Recurso de Energia Total = 2 2 e = . o= ]
Previslug 5 k] a = ' Geragao Prevista 2o 2 a K] H
A 3 = a H =1 & H
Sistema ) a¥ g 8 5 b | 4 3 ok
Usina Manutencso | Festisso | Total das 5 2 L] gg 2 o e
Isolado 2% | de Geragio | Redugdes E 5 £ K 5 w =
i3 - ° g
= S 8 = o
=
louk 1 0u ks
kv kv kv kv kv % KV med KWh kW med °"Hfh"°' "“ufh""' loukg
kWh KWV med
m @ (K] W (&} ®) m ® ® (L] m 02) (L]
Supimenta BOA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 £4.427.000 92.558
DISTRTO 25,600 0 0 0 25600 100| 25600 0 0 | 0,283 Oleo DiesalBindissal ()
FLORESTA 85.930 0 0 0 85.930 100| 85930 0 0 | 0,330 Oleo DiesalBindissal ()
oA VISTA 56497 000 . FLORESTA: OLIVERA 46.400 0 0 0 46.400 100|  46.400 0 0 | 0,330 Oleo DiesalBindissal ()
h Total 157.930] 0 0 ] 157.930 - 157.930 0 ]
Total Oleo Diesel/Biodiesel (1) 0 ] - -
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5.3 ANEXO III

SINTESE DA OPERACAO DOS SISTEMAS ISOLADOS DAS

CAPITAIS
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

1.SISTEMA MANAUS
1.1 Carga Propria de Energia (MW médio)

Més Previsto Verificado Desvio
Janeiro 847,3 828,6 (1) - 2%
Fevereiro 818,1 (2)
2)/(1)= -1%

Vazoes Afluentes a UHE Balbina (m3/s) e (%MLT)

» Previstas para janeiro = 458 (128%)
» Verificadas em janeiro = 480 (129%)
» Previstas para fevereiro = 654 (116%)

1.3 Geracgdo Hidraulica da UHE Balbina (MW médio)

Més Previsto Verificado Desvio
Janeiro 130,0 132,0 (1) 2%
Fevereiro 120,0 (2)

(2)/ (1) = -9%

1.4 Armazenamento do reservatorio da UHE Balbina (Final de més)

» Nivel previsto para janeiro =37% V.U.
* Nivel verificado em janeiro = 38% V.U.
* Nivel previsto para fevereiro = 37% V.U.

1.5Geragdo Térmica (MW médio)
Més Previsto Verificado Desvio
Janeiro 717,3 696,6 (1) - 3%

Fevereiro 698,1 (2)

(2)/ (1) = 0%
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<P Eletrobras

UTE

Tambaqui (OC1A)

Jaraqui (OC1A)

Cristiano Rocha (OC1A)
Manaura (OC1A)

Ponta Negra (OC1A)
Maud Bloco IV (PGE)
Maud Bloco I (OC1A)
Aparecida Bloco II (OCTE)
Aparecida Bloco I (OCTE)
Cidade Nova (Diesel)
Flores (Diesel)

Sdo José (Diesel)

Maua Bloco III (OCTE)
Maua Bloco II (OCTE)
ELECTRON (OCTE)

Maua Bloco V (Diesel)
Electron Expansdo (Diesel)
Maua Bloco VI (Diesel)
Maua Bloco VII (Diesel)

Tambaqui (GN)

JANEIRO
BRENIETG VERIFICADO

® G
6,0 0,2
6,0 3,9
65,0 56,3
10,0 9,5

- 9,6
20,0 22,4
40,0 67,2
10,0 47,2
12,3 10,2
40,0 43,7
30,0 27,7

- 0,7
25,0 23,9
20,0 18,0
40,0 47,9
15,0 15,3
57,0 62,0

FEVEREIRO DESVIO

PREVISTO

(I1)

6,0
6,0
65,0

10,0

15,0

43,0

10,0
13,0
40,0

27,1

25,0
15,0
40,0
15,0

57,0

(1T /
(1)

-25%

8%

6%

-10%
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

JANEIRO FEVEREIRO DESVIO
UTE PREVISTO REURIEERS PREVISTO (11) /
o[ G| e | ©
JARAQUI (GN) 57,0 56,7 57,0 -
CRISTIANO ROCHA (GN) - - - -
MANAUARA (GN) 52,0 51,7 52,0 -
PONTA NEGRA (GN) 62,0 50,6 62,0 -
APARECIDA BLOCO I (GN) 50,0 = 50,0 -
APARECIDA BLoco II (GN) 50,0 27,2 50,0 -
MAUA BLoco III (GN) 40,0 31,1 30,0 -25%
IRANDUBA (DIESEL) 10,0 13,6 10,0 -
TOTAL DE GERAGAO TERMICA 717,3 696,6 698,1 -3%

Notas:

1 - Descontando-se 0s consumos internos verificados, as geracdes liquidas
informadas em MW médio para os PIE foram as seguintes: UTE Tambaqui =
59,9; UTE Jaraqui = 59,0; UTE Cristiano Rocha = 54,7; UTE Manauara = 56,5;
UTE Ponta Negra = 56,0.

2 - Descontando-se os consumos internos verificados, as geracoes liquidas
informadas em MW médio para as demais usinas do Sistema Manaus foram as
seguintes: UTE Maua BlocolI = 63,5, UTE Maud Bloco II = 0,0;
UTE Maua Bloco III = 30,7; UTE Maua Bloco IV = 21,8; UTE Maua BlocoV =
23,9; UTE Maua Bloco VI = 47,9; UTE Maua Bloco VII = 15,3; UTE Iranduba =
13,6; UTE Aparecida BlocoI = 46,7; UTE Aparecida Bloco II = 29,4; UTE Flores
= 43,7; UTE Sao José = 27,7; UTE Cidade Nova = 10,2.
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2.SISTEMA MACAPA
2.1. Carga Prépria de Energia (MW médio)

Més Previsto Verificado Desvio
Janeiro 150,2 150,8 (1) 0%
Fevereiro 143,9 (2)
(2)/ (1) =-5%
2.2. Vazoes Afluentes a UHE Coaracy Nunes (m3/s) e (%MLT)

*» Previstas para janeiro = 359 (70%)
» Verificadas em janeiro = 806 (149%)
* Previstas para fevereiro= 1.087 (110%)

2.3. Geracao Hidraulica da UHE Coaracy Nunes (MW médio)

Més Previsto Verificado Desvio
Janeiro 50,0 62,6 (1) 25%
Fevereiro 54,0 (2)

(2)/ (1) = -14%

2.4. Armazenamento do reservatério da UHE Coaracy Nunes (Final
de més)

= Nivel previsto para janeiro = 99% V.U.
= Nivel verificado em janeiro = 100% V.U.
= Nivel previsto para fevereiro = 103% V.U.
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<P Eletrobras

2.5. Geracao Térmica (MW médio)

Més Previsto
Janeiro 100,2
Fevereiro 89,9 (2)

(2)/ (1) = 2%

UTE

Expansao (Diesel)
Santana-Wartsila (Diesel)
Santana-LM (Diesel)
Santana I (Diesel)
Santana II (Diesel)

Total de Geragao

Térmica

Verificado Desvio
88,0 (1) -12%
JANEIRO FEVEREIRO

PREVISTO VERIFICADO PREVISTO

(1)
32,0
27,0
11,2
22,0

8,0

100,2

31,8
20,6
7,2
23,9
4,4

88,0

(11)
25,0
20,0
4,9

23,0
17,0

89,9

DESvVIO

(1I1) / (T)

- 22%
- 26%
- 56%
5%
113%

-10%
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5.4 ANEXO IV

BALANGCO DE ENERGIA POR REGIAO — PREVISTO E

VERIFICADO DEZEMBRO/2011
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Grupo Técnico Operacional da Regido Norte - GTON

1. ATENDIMENTO AO ESTADO DO AMAZONAS — DEZEMBRO/2011

REQUISITO  (fonte:GTON/CTM) Valores em MW médio RECURSO (fonte: PMO/AEC/AGH e GTON/CTM)
AMAZONAS Desvio (%) SISTEMA MANAUS Desvio (%)
Previsto 1.018,8 0% Previsto \ 878,0 0%
Verificado 1.014.6 ’ Verificado | 8743 ’
MERCADO PROPRIO AmE Desvio (%) GH AmE (UHE Balbina) |Desvio (%)
Previsto I 862,9 0% Previsto | 150,0 o
Verificado | 859,4 — Verificado | 136,9
Suprimento Sistemas Interior |Desvio (%)) GT AmE (éleo) Desvio (%)
Previsto I 15,2 oo, Previsto | 263,0 N
Verfficado | 14,8 2% Verificado | 325,0 24%
GT PIE (dleo) Desvio (%)
Previsto | 107,0 co
Verificado | 70,0 35%
GT AmE (GN) Desvio (%)
Previsto | 150,0 o
Verificado | 124,3 7%
GT PIE (GN+piloto) Desvio (%)
Previsto | 208,0 s,
Verificado | 218,0
MERCADO PROPRIO AmE Desvio (%) Sistemas do Interior (AM) |Desvio (%)
Previsto \ 155,9 o, 2 Previsto \ 141,7 _co,
Verficado | 1552 % o ntedertY [Verficado | 1341 5%
GT AmE (diesel) Desvio (%)
Previsto | 137,9 2o
Verificado | 1341 3%
GT PIE BK (biomassa) |Desvio (%)
Previsto | 3,8 _
Verificado | -
GT Hermasa (diesel)  [Desvio (%)
Previsto | - _
Verificado |
Notas: 1 - Suprimento para o Interior considera Iranduba, Presidente Figueiredo e Manacapuru

2 - GT PIE BK e UTE Hermasa atendem o Sistema Itacoatiara
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2. ATENDIMENTO AO ESTADO DO AMAPA — DEZEMBRO/ 2011

REQUISITO (fonte:GTON/CTM) Valores em MW médio

AMAlpA Desvio (%)
Previsto 188,6 o
Verificado | 193,3 3%

MERCADO PROPRIO ELN _ |Desvio (%)

MERCADO PROPRIO CEA_ |Desvio (%)
Previsto [ 10,7

7% Interior

MERCADO PROPRIO AMAPARI|Desvio (%)
Previsto | 16,6 29
Verificado | 16,3 °

Previsto | 5,9 o
Verificado | 8,9 52%
MERCADO PROPRIO CEA  |Desvio (%) —
Previsto [ 1554 10
Verficado | 156,6 °

RECURSO  (fonte: PMO/AEC/AGH e GTON/CTM)
SISTEMA MACAPA Desvio (%)
Previsto \ 161,2 o
Verificado | 165,7 3%
GH (UHE Coaracy Nunes) |Desvio (%)
i v
_ GT ELN (diesel) Desvio (%)
A
_ GT CEA (diesel) Desvio (%)
peme [ 2007 oo

Sistemas de Interior (AP)

Desvio (%)

Previsto I 27,4

Verificado | 27,8

2%

Verificado | 11,5 - ¥y

GT CFA (diesel)

Desvio (%)

Previsto

10,7

Verificado |

11,5

8%

GT AMAPARI (diesel)

Desvio (%)

Previsto |

16,6

Verificado |

16,3

-2%
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3. ATENDIMENTO AO ESTADO DE RORAIMA — DEZEMBRO/2011

REQUISITO

(fonte: GTON/CTM}

RORAIMA

Desvio (%)

Previsto \ 106,5

Verificado | 108,9

2%

Valores em MW médio

MERCADO PROPRIO ELN

Desvio (%)

Previsto | 0,6

Verificado | 0,6

1%

MERCADO PROPRIO EDRR

Desvio (%)

Previsto [ 76,4

Verificado | 78,4

3%

MERCADQ PROPRIO CERR

Desvio (%)

Previsto | 8,4

Verificado | 8,3

-1%

MERCADO PROPRIO CERR

Desvio (%)

RECURSO

SISTEMA BOA VISTA

Desvio (%)

Previsto \ 84,9

Verificado | 86,7

2%

(fonte: PMO/AEC/AGH e GTON/CTM)

Suprimento EDRR

Desvio (%)

Previsto |

84,9

Verificado |

86,7

2%

Sistemas do Interior (RR)

Desvio (%)

Previsto [ 21,0 o . Previsto [ 13,9 o
Verfficado | 216 3% q—eror Verfficado | 12,5 10%
GH PCH (CERR) Desvio (%)
Previsto | 2,2 a0,
Verificado | 1.4 34%
GT CERR (diesel) Desvio (%)
Previsto | 11,0 _co
Verificado | 104 6%
Suprimento ELEORIENTE |Desvio (%)
Previsto 0,7 _
Verificado | 0,7
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4. ATENDIMENTO AO ESTADO DE RONDONIA — DEZEMBRO/2011

REQUISITO (fonte:GTON/CTM) Valores em MW médio RECURSO (fonte: PMO/AEC/AGH e GTON/CTM)
RONDONIA Desvio (%) Sistemas do Interior (RQ) |Desvio (%)
Previsto | 32,1 4o, Previsto | 32,1 =0,
Verificado | 31,9 1% Verificado | 31,2 3%
MERCADO PROPRIO EDRO |Desvio (%) GT PIE Desvio (%)
Previsto | 32,1 19 7 Previsto | 32,1 30
Verificada | 31,9 ° % ierior y Verificado | 31,2 °

5. ATENDIMENTO AO ESTADO DO ACRE — DEZEMBRO/ 2011

REQUISITO  (fonte:GTON/CTM) Valores em MW médio RECURSO (fonte: PMO/AEC/AGH e GTON/CTM)
ACRE Desvio (%) Sistemas do Interior (AC) |Desvio (%)
Previsto | 18,8 o, Previsto | 19,3 50,
Verificado | 17,8 5% Verificado | 189 2%
MERCADQ PROPRIO EDAC |Desvio (%) GT PIE (diesel) Desvio (%)
Previsto \ 18,8 _co, . Previsto \ 18,8 oo,
Verificado | 17,8 5% S inferion y Verificado \ 18,3 2%
Suprimento Cruzeiro do
Sul (AmE) Desvio (%)
Previsto \ 0,5 -
Verificado | 0,5

6. ATENDIMENTO AO SISTEMA IsoLADO DE FERNANDO DE NORONHA
DeEzemBrO/ 2011

REQUISITO  (fonte:GTON/CTM) Valores em MW médio RECURSO (fonte: PMO/AEC/AGH e GTON/CTM)
FERNANDO TE NORONHA | Desvio (%) Sistemas Isl.olado (PE) |Desvio (%)
Previsto 1,9 0, Previsto 1,9 0,
Verificado | 1,7 7% Verificado | 1,7 7%
MERCADQ PROPRIO CELPE|Desvio (%) GT CELPE (diesel) Desvio (%)
Previsto | 1,9 79 . Previsto \ 1,9 79
Verificado | 1,7 ° X interior y Verificado | 1,7 °
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7. ATENDIMENTO A0 ESTADO DO PARA — DEZEMBRO/2011

REQUISITO (fonte:GTON/CTM) Valores em MW médio RECURSO  (fonte: PMO/AEC/AGH e GTON/CTM)
PARA Desvio (%) CELPA Desvio (%)
Previsto \ 52,2 o Prevista \ 44,3 o
Verificado | 53,0 2% Verificado | 45,7 3%
GT PIE GUASCOR Desvio (%)
MERCADO PROPRIO CELPA |Desvio (%) Previsto | 36,8 2%
Prevista | 44,3 39 Verificado | 38,1 e
Verificado | 45,8 °
Interior GT CELPA Desvio (%)
MERCADQ PROPRIO JARI |Desvio (%) " ¥ Previsto 7.5 19
Prevista | 22 159 Verficado | 7,6 °
Verificado | 2,6 °
MERCADO PROPRIO BR Desvio (%)
Prevista | 57 _18% JARI Desvio (%)
Verificado | 4,7 ° Previsto \ 2,2 150,
Verificado | 2,6 °
GT PIE Desvio (%)
Previsto | 2,2 o
Verificado | 2,6 15%
PETROB‘RAS BR Desvio (%)
Previsto 5,5 990,
Verificado 4,3 22%
GT PETROBRAS BR Desvio (%)
Previsto \ 5,5 299
Verficado | 4,3 °
8. ATENDIMENTO A0 ESTADO DO MATO GROSSO — DEZEMBRO/ 2011
REQUISITO (fonte:GTON/CTM) Valores em MW médio RECURSO (fonte: PMO/AEC/AGH e GTON/CTM)
MATO GROSSO Desvio (%) Sistemas do Interior (MT) |Desvio (%)
Previsto | 9,1 _cao, Previsto \ 9,1 _cao,
Verificado | 2,8 63% Verificado 2,8 69%
MERCADO PROPRIO CEMAT |Desvio (%) GH PIE (PCH) Desvio (%)
Previsto | 9,1 cao . Previsto | 7,6 aqo,
Verificado | 2,8 69% | Interior y Verificado | 1,4 81%
GT CEMAT (diesel) Desvio (%)
Previsto | 1,5 o,
Verificado | 1,4 7%
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5.5 ANEXO V

GRAFICOS DO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO
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Grafico I
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Grafico III
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5.7 ANEXO VII

CusTOoS UNITARIOS DE GERACAO TERMICA
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Custos Unitarios de Geragio Térmica Previsao para Fevereirof2012

Prego do
. . Tipo do Produto
Sistema Usina Produto com ICMS
(R$/MWh)
UTE Maua Bloco 1l OCTE -
UTE Ponta Negra OC1A 216,25
UTE Jaraqui GAS NATURAL 218,67
UTE Tambaqui GAS NATURAL 223,47
UTE Cristiano Rocha OC1A 223,93
UTE Manauara GAS NATURAL 224,89
UTE Ponta Negra GAS NATURAL 226,81
UTE Breitener Tambaqui OC1A 228,32
UTE BreitenerJaraqui OC1A 228,32
UTE Manaura OC1A 228,32
UTE Aparecida Bloco | GAS NATURAL 235,62
UTE Aparecida Bloco Il GAS NATURAL 235,62
UTE Maua Bloco 1l GAS NATURAL 315,36
MANAUS |UTE Maua Bloco IV PGE 381,13
UTE Aparecida Bloco Il OCTE 534,65
UTE Cidade Nova DIESEL 560,28
UTE Electron Expansao DIESEL 564,38
UTE Flores DIESEL 568,51
UTE Maua Bloco VI DIESEL 569,21
UTE Maua Bloco VI DIESEL 577,40
UTE Sao José DIESEL 584,88
UTE Maua Bloco V DIESEL 584,11
UTE Maua Bloco | OC1A 596,15
UTE Aparecida Bloco | OCTE 613,50
UTE Maua Bloco 1l OCTE 613,50
UTE Iranduba DIESEL 632,59
UTE Electron OCTE 730,82
_ |UTE Santana-W DIESEL 466,37
MACAPA  |Expansao DIESEL 528,55
UTE Santana-LM DIESEL 633,48

Obs.: Custos Unitarios de geracdo térmica para a CCC-ISOL, calculados a partir

dos precos médios de combustiveis praticados nas capitais em dezembro/2011 e
do menor valor de consumo especifico e heat-rate entre o estabelecido em
contrato, o valor médio verificado em 2011 (ano anterior) e o valor limite

estabelecido na Resolucao Normativa ANEEL N© 427/2011.
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Custos Unitarios de Geragédo Térmica | Més dez/M1
GE{;E;;Z::;'“ DESVIO (%)| Sem ICMS (R$/MWh) | DESVIO (%)
. . . PREVISTA | VERIFICADA PREVISTO | VERIFICAD
Sistema Usina Tipo do Produto 0 ) mrm ) o (1 r (1v)
MANAUS UTE Breitener Tambaqui OC1A 6.0 0,0 -100% 333,20 228,32 (31)
UTE BreitenerJaraqui OC1A 6.0 2,2 -64% 333,20 228,32 (31)
UTE Cristiano Rocha OC1A 65,0 55,1 -15% 298,06 223,93 (25)
UTE Manaura OC1A 10,0 7,5 -25% 305,40 228,32 (25)
UTE Ponta Negra OC1A 20,0 85 -57% 299,53 216,25 (28)
UTE Maua Bloco IV PGE 25,0 31,3 25% 307,37 381,13 24
UTE Maua Bloco | OC1A 41,9 57,6 38% 505,08 596,15 18
UTE Aparecida Bloco Il OCTE 0,0 0,0 - 464,22 534,65 15
UTE Aparecida Bloco | OCTE 7,0 57,8 725% 449,86 613,50 36
UTE Cidade Nova DIESEL 12,0 12,7 6% 490,25 560,28 14
UTE Flores DIESEL 40,0 45,9 15% 464,71 568,51 22
UTE Séo José DIESEL 30,0 28,5 -5% 493,65 584,88 18
UTE Maua Bloco lll OCTE 0,0 0,0 - 606,20 613,50 1
UTE Maua Bloco Il OCTE 0,0 0,0 - 601,41 0,00 (100)
UTE Electron OCTE 0,0 14 - 606,20 730,82 21
UTE Maua Bloco V DIESEL 25,0 28.8 15% 466,42 584,91 25
UTE Electron Expansido DIESEL 15.0 21,6 44% 480,03 564,38 18
UTE Maua Bloco VI DIESEL 421 56,4 34% 493,65 577,40 17
UTE Maua Bloco VI DIESEL 15,0 15,3 2% 493,65 569,21 15
UTE Iranduba DIESEL 10,0 17,5 75% 493,65 632,59 28
UTE Maua Bloco lll GAS NATURAL 40,0 25,9 -35% - 315,36 -
UTE Aparecida Bloco | GAS NATURAL 60,0 0,0 -100% - 235,62 -
UTE Aparecida Bloco Il GAS NATURAL 50,0 48,6 -3% - 235,62 -
UTE Tambaqui GAS NATURAL 57,0 62,8 10% - 223,47 -
UTE Jaraqui GAS NATURAL 57,0 61,4 8% - 218,67 -
UTE Ponta Negra GAS NATURAL 42,0 51,1 22% - 226,81 -
UTE Manauara GAS NATURAL 52,0 53,8 4% - 224,89 -
Expansdo DIESEL 42,0 40,8 -3% 428,86 528,55 23
MACAPA |UTE Santana-W DIESEL 38.0 48.8 29% 382,46 466,37 22
UTE Santana-LM DIESEL 29,2 44,2 51% 513,68 633.48 23

Obs.: Custos Unitarios de geracdo térmica para a CCC-ISOL, calculados a partir

dos precos médios de combustiveis praticados nas capitais em dezembro/2011 e
do menor valor de consumo especifico e heat-rate entre o estabelecido em
contrato, o valor médio verificado em 2011 (ano anterior) e o valor limite
estabelecido na Resolugao Normativa ANEEL N© 427/2011.
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5.8 ANEXO VIII

ATA DE REUNIAO
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Comité Técnico de Planejamento -
GTON/CTP

Ata da Reuniao

PMO de Fevereiro/2012

DATA: 25 de janeiro de 2011
LOCAL: ELETROBRAS

PARTICIPANTES: Lista de presenca

EMPRESAS/AGENCIAS REGULADORAS PARTICIPANTES:

ANEEL, AMAPARI ENERGIA, CEA, CELPA, CERR, ELETROBRAS
AMAZONAS ENERGIA, ELETROBRAS DISTRIBUIGAO RORAIMA, ELETROBRAS
DISTRIBUICAO RONDONIA, ELETROBRAS ELETRONORTE, PETROBRAS e
ELETROBRAS.

EMPRESAS/AGENCIAS REGULADORAS AUSENTES:
CELPE, CEMAT, ELETROBRAS DISTRIBUIGAO ACRE e JARI CELULOSE.
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1. ABERTURA DA REUNIAO

O coordenador do GTON/CTP agradeceu aos representantes das empresas pela
presenca na reuniao. A seguir, solicitou ao eng® Gian Paulo que coordenasse a
reuniao.

2. APROVACAO DA ATA DO PMO DE JANEIRO/2012

A ata do PMO de janeiro/2012 foi aprovada sem ressalva.

3. RECEBIMENTO DAS INFORMACOES DE GERACAO E CONSUMO
VERIFICADOS NO AEC

Na reuniao do PMO de Agosto/2011 o representante da ANEEL alertou aos
agentes quanto ao cumprimento do prazo de 7 dias para envio do AEC ao
GTON/CTP e solicitou o registro na ata de reuniao dos PMO. O coordenador da
reunido complementou que o envio no prazo possibilitara a andlise e
apresentacao nas reunides do PMO das informagbes encaminhadas a
administracao da CCC-ISOL. Na tabela a seguir sao informados a data e o
cumprimento do prazo de entrega.

Envio do AEC Dezembro/2011
Empresa
Data Envio no Prazo
AMAPARI 06/01/12 Sim
AMAZONAS ENERGIA| 18/01/12 Sim
BOA VISTA ENERGIA | 05/01/12 Sim
BREITENER 18/01/12 Sim
CEA 21/01/12 Nao
CELPA 16/01/12 Sim
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CELPE 09/01/12 Sim
CEMAT 17/01/12 Sim
CERON 17/01/12 Sim
CERR 12/01/12 Sim
ELETROACRE 04/01/12 Sim
ELETRONORTE 19/01/12 Nao
GERA 04/01/12 Sim
JARI 10/01/12 Sim
MANAUARA 09/01/12 Sim
PETROBRAS 23/01/12 Nao
RAESA 03/01/12 Sim

4. LIMITES DE CONSUMO ESPECIFICO UTILIZADOS NOS PMO

A partir do PMO de janeiro/2012 foram considerados os limites de consumo
especifico aprovados no ANEXO II Resolugdo ANEEL N© 427/2011, de
22/02/2011. Estes valores representam os valores maximos de consumo
especifico para cada UTE.

5. ATUALIZAGCAO DOS PROCEDIMENTOS DO CTP

O coordenador da Reuniao informou que estdao em estudo alteragdes nos atuais

sistemas AEC, AGH e PMO adaptando o recebimento de informagdes de
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geracao hidraulica, térmica e consumo de dleo combustivel e gas natural do
novo SME/SCD.

6. PROCEDIMENTO PARA APRESENTACAO DE DADOS VERIFICADOS

Na reuniao do PMO de outubro/2010, o Superintendente de Regulacdo dos
Servigos de Geragao da ANEEL, Dr. Rui Altieri, informou o novo procedimento
gue passaria a ser adotado a partir da reuniao de PMO de novembro/2010, por
conta da necessidade de obter comprometimento das empresas com relagao as
informacdes de dados verificados prestadas mensalmente e a implantagao do
SCD nas usinas, apresentando modelo de planilha que deveria ser entregue
nas reunidoes dos PMO, preenchida e assinada pelo responsavel pelos dados.

No caso de auséncia do representante da ANEEL e/ou empresas ficou acertado
gque as empresas enviarao as informagdes solicitadas pelo correio para o
endereco SGAN 603 Mddulo J sala 205, Asa Norte, Brasilia - CEP: 70.830-030.

7. APRESENTAGAO

O representante da ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA fez uma apresentagao
sobre a falha de fornecimento de gas natural ocorrida nos dias 06 e 07/11/11
em Manaus. Comentou que por conta de um fornecimento de gas natural pela
Petrobras fora da especificacdo, reflexo de uma ocorréncia operacional na
planta de processamento em Urucu que nao foi registrado pela unidade
operacional da Petrobras, houve transferéncia de geracdao a gas natural para
0leo combustivel nos PIEs Manauara e Ponta Negra.

Informou também que este fato teve como conseqliéncia a elevacdo na
pressao e temperatura nos cilindros dos motores, o que resultou na abertura
das valvulas de seguranca e parada dos motores para substituicido das
mesmas.

Comentou que estdo em elaboracdo, junto & CIGAS, procedimentos de
comunicagao que informem antecipadamente aos agentes geradores alteragoes
na qualidade do gas natural fornecido, no sentido de evitar que o problema
venha a se repetir no futuro.

8. SISTEMA DE COLETA DE DADOS - SCD

Os representantes dos PIEs reiteram a preocupagao quanto a instalagdo dos
medidores de combustivel liquido apds o processo de tratamento, reforcando
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que o volume perdido durante o tratamento deve ser contabilizado no
montante de combustivel reembolsavel e sugerem que a medicdo seja a
montante do sistema de tratamento (medidor de custodia contrato de
fornecimento PIE-BR). O representante da ANEEL informou que este assunto
continua em estudo e, em breve, sera apresentada solucdo padrao para as
usinas dos Sistemas Isolados.

O GTON/CTP informou que esta realizando os testes do novo SME junto com
Departamento de Informatica da ELETROBRAS e sera disponibilizado para
cadastramento de usinas de forma a atender o prazo de implantacao do SCD
determinado pela ANEEL.

O representante da ANEEL reiterou o prazo estabelecido na Resolugao
Normativa N° 427, 12 de marco de 2012, sera rigorosamente cumprido sob
pena de nao haver reembolso de CCC para as usinas sem SCD em operagao
conforme especificagdo técnica.

9. INFORMAGCOES A ADMINISTRACAO DA CCC REFERENCIA
DEZEMBRO/2011
O Coordenador da Reunido apresentou os valores de geragdo hidraulica,
térmica, suprimentos de energia e consumo de combustiveis verificados por
usina no més de Dezembro/2011, limitados pela eficiéncia estabelecida na RN

n% 427/2011, a serem encaminhados para a Administracao da CCC para fins de
reembolso

10. AMAPARI ENERGIA

10.1. Geracao e Consumo de Combustivel Previsto

Os valores de Geragao e Consumo de Combustivel para a UTE Serra do Navio

referente ao PMO de Fevereiro/2012 sao apresentadas na tabela a seguir.

Tipo de Combustivel Geracao Prevista (kWh) | Consumo Previsto (litros)

Oleo Diesel 12.475.000 3.206.075
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11. ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA (Sistemas do Interior)

11.1. Restricao de Logistica de Entrega de Combustivel

A ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA (interior) informou que ficam mantidas
as entregas de quantidades de dleo em outras localidades, por restricdo de
logistica de abastecimento devido a falta de dutos de dleo para transferéncia
deste produto da embarcacdo do transportador até o tanque de
armazenamento da usina ou por questao de navegabilidade, conforme
discriminado na tabela a seqguir:

Quantidade .
Entrega em Restrigao
faturada para
Benjamin Falta de oleoduto em Feijoal
Feijoal
Constant
Vila Urucurituba Autazes Falta de oleoduto em Vila Urucurituba
Paraua Careiro da Varzea | Falta de oleoduto em Paraud
R Dificuldade de navegabilidade da balsa em Vila
Vila Amazonia Parintins .
Amazonia
Zé Acu Parintins Dificuldade de navegabilidade da balsa em Zé Acgu
Dificuldade de navegabilidade da balsa em
Carvoeiro Barcelos )
Carvoeiro
Moura Barcelos Dificuldade de navegabilidade da balsa em Moura
Jacaré Caviana Dificuldade de navegabilidade da balsa em Jacaré
Araras Caapiranga Dificuldade de navegabilidade da balsa em Araras
Dificuldade de navegabilidade da balsa em Santa
Santa Rita S. Paulo Olivenga
Rita
R Sto. Antonio do Dificuldade de navegabilidade da balsa em Betania
Betania i
Ica
Itapuru Beruri Falta de oleoduto em Itapuru
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Quantidade .
Entrega em Restrigao
faturada para
Belo Monte Canutama Falta de oleoduto em Belo Monte
Murituba Codajas Falta de oleoduto em Murituba
Nova Olinda do Falta de Espaco de Armazenamento em Nova
Itacoatiara
Norte Olinda do Norte
Sto. Antonio do Alterosa nao possui CNPJ
Alterosa i
Ica
Pesqueiro Manacapuru Pesqueiro nao possui CNPJ]
Auxiliadora Manicoré Manicoré nao possui CNPJ
Santana S. Sebastiao Falta de oleoduto em Santana

11.1.Interligacdao Rainha dos Apdstolos

O representante da ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA (Interior) informou que
ndo ha previsao de geracao para a UTE Rainha dos Apodstolos no PMO de
Fevereiro/2012. Comentou também que a localidade sera interligada a
Manacapuru, este interligado ao sistema Manaus.

11.2. Geracao e Consumo de Combustivel Previsto

Os valores de Geragcao e Consumo de Combustivel total para os sistemas do
interior da ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA referente ao PMO de
Fevereiro/2012 sao apresentadas na tabela a seguir.

Tipo de Combustivel Geracao Prevista (kWh) Consumo Previsto (litros)

Oleo Diesel 86.608.000 25.591.892

12. CEA (Interior)

12.1. Geracao e Consumo de Combustivel Previsto

Os valores de Geracao e Consumo de Combustivel total para os sistemas do
interior da CEA referente ao PMO de Fevereiro/2012 sao apresentadas na

tabela a seguir.
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Tipo de Combustivel Geracao Prevista (kWh) Consumo Previsto (litros)
Oleo Diesel 7.180.000 2.028.520
13. CELPA

13.1. Geracao e Consumo de Combustivel Previsto

Os valores de Geracao e Consumo de Combustivel total para os sistemas do
interior da CELPA referente ao PMO de Fevereiro/2012 sao apresentadas na
tabela a seguir.

Tipo de Combustivel Geracao Prevista (kWh) Consumo Previsto (litros)

Oleo Diesel 28.160.000 8.000.553

14. ELETROBRAS DISTRIBUICAO RONDONIA

14.1. Restricao de Logistica de Entrega de Combustivel

O representante da ELETROBRAS DISTRIBUIGAO RONDONIA informou as
entregas de quantidades de 6leo no centro de abastecimento de Porto Velho,
por restricdo de logistica de abastecimento devido a falta de tancagem nas
usinas de entrega, conforme discriminado na tabela a seqguir:

Localidades atendidas pelo Centro de Abastecimento de
Porto Velho

Calama

Conceigao da Galera

Demarcacgao

Maici

Nazaré

Santa Catarina

Sao Carlos

14.1.1Interligacoes/Desativacoes

O representante da ELETROBRAS DISTRIBUICAO RONDONIA informou que o
sistema isolado atendido pela UTE Tabajara foi interligado ao sistema isolado
Machadinho.
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14.2. Geracgao e Consumo de Combustivel Previsto

Os valores de Geragao e Consumo de Combustivel total da ELETROBRAS
DISTRIBUICAO RONDONIA referente ao PMO de Fevereiro/2012 sao
apresentadas na tabela a seqguir.

Tipo de Combustivel Geracao Prevista (kWh) | Consumo Previsto (litros)
Oleo Diesel 20.553.000 5.743.536
15. CERR

15.1. Restricao de Logistica de Entrega de Combustivel

A CERR informou as entregas de quantidades de o6leo no centro de
abastecimento de Calungd, por restricao de logistica de abastecimento devido
a falta de tancagem nas usinas de entrega, conforme discriminado na tabela a

sequir:

Localidades atendidas pelo Centro de Abastecimento de Calunga
AGUA FRIA MALOCA CATUAL S.F DO BAIXO RIO BRANCO
BOM JESUS DO AMAJARI MALOCA CONSTANTINO SACAI
BONFIM MALOCA DO CONGRESSO SAMAUMA
NORMANDIA MALOCA DO ANAUA WAI WA I SANTA MARIA DO BOIAGU
COM. INDIGENA ARAGA DO AMAJARI  [MALOCA DO BOQUEIRAO SANTA MARIA DO XERUINI
COM. INDIGENA BOCA DA MATA MALOCA DO CAJU SANTA MARIA VELHA
COM. INDIGENA DA RAPOSA MALOCA DO CANAVIAL soco
COM. INDIGENA DO FLEXAL MALOCA DO GAVIAO TANAUAU
COM. INDIGENA DO JACAMIM MALOCA DO JAUARI TEPEQUEM
COM. INDIGENA GUARIBA MALOCA DO MARUPA TERRA PRETA
COM. INDIGENA MARACANA MALOCA DO TAXI UIRAMUTA
COM. INDIGENA MOSCOW MALOCA DO TICOCA VILA CACHOEIRINHA
COM. INDIGENA NAPOLEAO MALOCA DO TUCUMA VILA CAICUBI
COM. INDIGENA OLHO DA AGUA MALOCA JATAPUZINHO WAI WAI | [VILA DO MILAGRE
COM. INDIGENA SANTA ROSA MALOCA PATATIVA VILA DONA COTA
COM. INDIGENA TRES CORACOES MALOCA PERDIZ VILA FLORESTA
COM. INDIGENA VISTA ALEGRE MALOCA SANTA CRUZ VILA ITAQUERA
COM. INDIGENA XUMINA MALOCA SANTA INES VILA MUTUM
COMUNIDADE COBRA MALOCA SAO MARCOS VILA REMANSO
COMUNIDADE INDIGENA XIXUAU MALOCA TRAIRAO VILA SAO JOSE
COMUNIDADE SOMA MALOCA VILA NOVA AMAJARI VILA SAO PEDRO
ENTRONCAMENTO MANGUEIRA DO AMAJARI VILA TAIANO
GUARIBA II PACARAIMA VILA VILENA
JUNDIA PANACARICA VISTA ALEGRE
LAGO GRANDE PASSARAO WAY-WAY - SAMAUMA
LAGO GRANDE Il PETROLINA DO NORTE

15.2. Interligacoes/Desativacoes

O representante da CERR informou que os sistemas isolados Vila Taiano e Vila
Sdo José foram interligados ao Sistema Boa Vista. Comentou que é previsto
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atendimento por geracao térmica em Caracarai até a interligacdo ao Sistema
Boavista em abril/2012.

15.3. Geracao e Consumo de Combustivel Previsto

Os valores de Geracao e Consumo de Combustivel total da CERR referente ao
PMO de Fevereiro/2012 sao apresentadas na tabela a seguir.

Tipo de Geracdao | Tipo de Combustivel | Geragao Prevista (kWh) | Consumo Previsto (litros)

Hidraulica - 1.300.000 -

Térmica Oleo Diesel 6.974.492 2.242.822

16. PETROBRAS

16.1. Geracao e Consumo de Combustivel Previsto

Os valores de Geracdo e Consumo de Combustivel total da ELETROBRAS
DISTRIBUICAO ACRE referente ao PMO de Fevereiro/2012 s&o apresentadas na

tabela a seguir.

Tipo de Combustivel Geracao Prevista (kWh) Consumo Previsto (litros)

Oleo Diesel 4.300.000 1.214.600

17. ELETROBRAS DISTRIBUICAO RORAIMA

17.1. Sistema Boa Vista
= Carga Propria Prevista: 92,568 MW médio
e GT Prépria: 0 MW médio

e Suprimento EDELCA (Venezuela): 92,568 MW médio

17.2. Geracao Térmica prevista no Plano Anual de Operagao 2012
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O representante da ELETROBRAS DISTRIBUICAO RORAIMA informou que a
geracao térmica prevista no Plano anual de Operacao 2012 no sistema Boa
Vista depende do cronograma de revitalizacdo da Subestacdao de 69 kV da
CERR. No tocante ao assunto, o representante da CERR comentou que o
processo de revitalizacdo estd parado devido ao embargo da obra pelo Orgdo

de Meio Ambiente.
17.3. SCD

O representante da ELETROBRAS DISTRIBUI(;AO RORAIMA questionou sobre a
obrigatoriedade de instalacdo de SCD. O coordenador do CTP informou,
conforme Art. 159 da Resolugao Normativa ANEEL N° 427, o agente de
distribuicao de energia fica obrigado a implantar SCD nos mesmos moldes e

prazos estabelecidos nos demais empreendimentos dos Sistemas Isolados.

18. ELETROBRAS ELETRONORTE /CEA

18.1. Sistema Macapa

= Carga Propria Prevista: 143,884 MW médio

= Operacao da UHE Coaracy Nunes

e Afluéncia Prevista = 110% MLT
e Nivel do reservatério em 29/fevereiro/2012 = 100% V.U.

e Geracgao Prevista = 54 MW médio

18.2. Despacho de Geracao Previsto no PMO de Janeiro/2012

No quadro a seguir é apresentado o despacho de geracgao previsto no PMO de
Fevereiro/2012 para o Sistema Macapa. Na previsdo de despacho foram
considerados a parada para manutencdao da UG 3 da UHE Coaracy Nunes e
retorno previsto em 21/02/12 e previsdao de geracdo inferior a poténcia

contratada na UTE Santana II. O representante da CEA informou que por falta
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de capacidade de transformacao da CEA, a geracao na UTE Santana II nao

sera a plena poténcia.

O representante da ELETROBRAS ELETRONORTE

informou que na UTE

Santana W a UG 7 permanece com 24h de operacao, UG 6 esta indisponivel

para manutencao e as UGs 4, 5 e 6 estao com 8h de operagdao. Comentou

também que foi aditivado por mais 3 meses o contrato com a Soenergy,

diferentemente do que foi informado no Plano Anual de Operacao 2012, onde a

UTE Santana Expansao ficaria em operacao até 02/fevereiro/2012.

USINA Ger(a;;ls\t’) :;Ledv)ISta

UHE COARACY NUNES 54,000

UTE SANTANA I 23,000

UTE SANTANA II 17,000

UTE SANTANA EXPANSAO 25,000

UTE SANTANA LM 4,884

UTE SANTANA W 20,000
TOTAL 143,884

18.3. Geracao e Consumo de Combustivel Previsto

Os valores de Geracdo e Consumo de Oleo Diesel total da ELETROBRAS
ELETRONORTE - Sistema Macapa referente ao PMO de Fevereiro/2012 sao
apresentadas na tabela a seguir.

Tipo de Geragao

Geracgdo Prevista (kWh)

Consumo Previsto (litros)

Hidraulica

37.584.000

Térmica

62.559.264

17.036.120

19. ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA (Sistema Manaus)

Em relacao ao PMO de Fevereiro/2012 do sistema Manaus, foram tratados os

seguintes assuntos:

19.1. Carga Propria Prevista

Diretoria de Geragao - DG

Programa Mensal de Operagdo dos Sistemas Isolados — Fevereiro/2012

82



<P Eletrobras

Grupo Técnico Operacional da Regiao Norte - GTON

A previsdo de carga prépria aprovada pelo GTON/CTM:

. Energia = 818,1 MW médio
. Demanda = 1.143,4 MW

Carga Prépria Realiza X Prevista
Energia (MW médio) Demanda (MW)
Mes Pre(\il)sto Rea(llzz)ado (2)/(1) Previsto Realizado
Janeiro/2012 847,3 - - 1.117,1 -
Fevereiro/2012 818,1 - - 1.143,4 -
Marco/2012 - - - - -
Abril/2012 - - - - -
Maio/2012 - - - - -
Junho/2012 - - - - -
Julho/2012 - - - - -
Agosto/2012 - - - - -
Setembro/2012 - - - - -
Outubro/2012 - - - - -
Novembro/2012 - - - - -
Dezembro/2012 - - - - -
Energia Média/
Demanda 847,3 - - 1.143,4 -
Maxima

19.2. UHE Balbina

O cenario de vazdes afluentes adotado para Fevereiro/2012 é o Valor Esperado do
modelo PREVAZ, indicando uma vazdao afluente da ordem de 691 m3/s,
correspondendo a 122% da MLT.

" . Geragao
~ Afluéncia | Armazenamento ~
Més (%MLT) (%V.U.) (Mw Observacao
med)
Fevereiro 122 40 120 Valor Esperado

19.3. Conversao de Unidades Geradoras para Gas Natural

Os representantes da ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA e dos PIE informaram a
situacdo da conversdo para gas natural de suas unidades geradoras (prevista, em
Andamento ou Realizada, data e poténcia efetiva associada), conforme apresentado
na tabela a seguir.

UTE UG Pot. Efetiva Situacao Data
(MW)
1 17,2 Realizada -
CRISTIANO ROCHA 2 17,2 Prevista 01/02 a 15/03/2012
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UTE UG Pot. Efetiva Situacao Data
(MwW)
3 17,2 Prevista 20/03 a 30/04/2012
4 17,2 Realizada -
5 17,2 Realizada -
1 17 Realizada -
2 17 Realizada -
MANAUARA 3 17 Realizada -
4 17 Realizada -
5 17 Realizada -
1 17,076 Realizada -
2 17,076 Realizada -
PONTA NEGRA 3 17,076 Realizada -
4 17,076 Realizada -
5 17,076 Realizada -
7 36 Realizada -
APARECIDA BLOCO I 3 36 Realizada .
9 40 Realizada -
APARECIDA BLOCO II 10 20 Realizada N
: 7 55 Realizada -
MAUA BLOCO III 3 55 Realizada .

19.4.

pelos agentes:

Manutencoes, restricoes de geracao e transmissao informadas

i. Manutengbes de curto-prazo de unidades geradoras informadas pelos

agentes:
Poténcia ) ~ ,
Usina Efetiva Unidade Motivo da Manutencdo Redugdo Perlod_o~da
Geradora (MW) Restricao
(MW)
Aparecida Bloco I 92 6 Inspecao de 1.000h 20 22 a 23/02/12

ii. Manutengbes de longo-prazo de unidades geradoras informadas pelos

agentes:
Poténcia Unidade Tipo de Reducdo
Usina Efetiva P ~ G Retorno
Geradora Manutencao (MW)
(MW)
Maua Bloco III 100 7 Recuperagao do 55 29/02
estator do gerador
MU UGD-11 Recuperagao Geral 1x 15,75 Sem previsao
Maua Bloco IV 157,5 i is3
MU UGD- 09 Reparo do pino do 1 x 15,75 Sem previsao

eixo virabrequim

Obs.: O representante da ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA informou que a manutencgao da
UG 1 na UHE Balbina, programada no Plano Anual de Operacdo para Fevereiro/2012, foi adiada
para Margo/2012 por falta de pegas do fabricante.
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iii. Restricdes de Geracao informadas pelos agentes:

Poténcia . ~ ,
Usina Efetiva Unidade Motivo da Restricao Reducao Perlod_ONda
Geradora (MW) Restricao
(MW)
Maua Bloco I 132 NO1e?2 Fragilidade do_s tubos da 2% 4 Permanente
caldeira
Maua Bloco I 132 3 Fragilidade do_s tubos da 1 x5 Permanente
caldeira
Maua Bloco I 132 4 Requperagap da bombg de 1 x 25 01 a 29/02/12
alimentacao da caldeira
N° 10, Temperatura elevada 8x1,75
12,13, Permanente
Maua Bloco IV 157,5 14, 15,
16,17 e
18
Electron 51 No1,2e Temperatura alta na 3x4 Permanente
3 exaustao
Electron 43,24 Limitacdo de 4 MW devido
Expansdo ) a saturagdo dos TC’s das 1x4 Permanente
(Distrito barras 1 e 2 de 13,8 kV na
Industrial) SE Distrito Industrial
= Folga = 1.674,0 - 1.143,4 = 530,6 MW. Considerando a perda da maior maquina

(50 MW) e a reserva de regulacao (50 MW), a reserva prevista é de 430,6 MW para
Fevereiro/2012.

19.5.

Despacho de Geragao Previsto no PMO de Fevereiro/2012

No quadro a seguir é apresentada a geragao previsto para Fevereiro/2012.

USINA Ger(a;;“a’\t,) :1I:dv)ISta

UHE BALBINA 120,00
UTE TAMBAQUI - OC1A 6,00

UTE TAMBAQUI - GAS NATURAL 57,00
UTE JARAQUI - OC1A 6,00

UTE JARAQUI - GAS NATURAL 57,00
UTE CRISTIANO ROCHA 65,00
UTE MANAUARA - OC1A 10,00
UTE MANAUARA - GAS NATURAL 52,00
UTE PONTA NEGRA - OC1A 0,00

UTE PONTA NEGRA - GAS NATURAL 62,00
UTE MAUA BLOCO 1V 15,00
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USINA Ger(a;;lc\t’) ;Ledv)ISta
UTE MAUA BLOCO I 43,00
UTE APARECIDA BLOCO II 0,00
UTE APARECIDA BLOCO II - GAS NATURAL 50,00
UTE APARECIDA BLOCO I 10,00
UTE APARECIDA BLOCO I - GAS NATURAL 50,00
UTE CIDADE NOVA 13,00
UTE FLORES 40,00
UTE SAO JOSE 27,10
UTE MAUA BLOCO III 0,00
UTE MAUA BLOCO III - GAS NATURAL 30,00
UTE MAUA BLOCO II 0,00
UTE ELECTRON 0,00
UTE MAUA BLOCO V 25,00
UTE ELECTRON EXPANSAO 15,00
UTE MAUA BLOCO VI 40,00
UTE MAUA BLOCO VII 15,00
IRANDUBA 10,00

TOTAL 818,10

19.6. Consideracoes sobre os Consumos Especificos dos PIE

Consumo Especifico
t/MWh
UTE / Valor médio PMO
o > Fevereiro/2012

Contrato Limite ANEEL | Verificado no

ano anterior
Tambaqui 0,208 0,283 0,218 0,208
Jaraqui 0,208 0,283 0,208 0,208
Cristiano Rocha 0,209 0,283 0,204 0,204
Manauara 0,209 0,283 0,208 0,208
Ponta Negra 0,210 0,283 0,197 0,197

19.7. Previsao de Consumo de Combustivel dos PIE

Com base na geracao prevista e nos consumos especificos limitados, foram
calculados os consumos previstos de combustivel, conforme apresentado na
tabela a seguir.

Consumo de Combustivel
Previsao Fevereiro/2012
(t) ou (*MMm3) ou
(**m3)

UTE Tipo do Combustivel
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UTE

Tipo do Combustivel

Consumo de Combustivel
Previsao Fevereiro/2012

(t) ou (*MMm3) ou

(**m3)

OC1A (t) 910,368

Tambaqui GAS NATURAL (MMm3) 8,911

DIESEL (m3) 55,103

. OC1A (t) 868,608
Jaraqui 7

GAS NATURAL (MMm3) 8,778

Cristiano Rocha OC1A (t) 9.228,960

Manauara OC1A (t) 1.447,680

GAS NATURAL (MMm3) 8,200

OC1A (t) -

Ponta Negra GAS NATURAL (MMm3) 9,824

19.8. Previsao de Consumo de Gas Natural — Eletrobras AmE

Com base na geracao prevista e nos Heat-rate limitados, foram calculados os
consumos previstos de gas natural das usinas da Eletrobras Amazonas Energia,
conforme apresentado na tabela a seguir.

Consumo de Gas Natural
Previsao Fevereiro/2012

UTE
(t) ou (*MMm?3) ou
(**m3)
Aparecida Blocos I e II 8,779
Maua Bloco III 6,910
20. PROXIMAS REUNIOES DO PMO
Reunido Data

PMO de Marco/2012

28/fev/12 - 32 feira

PMO de Abril/2012

28/mar/12 - 42 feira

PMO de Maio/2012

25/abr/12 - 42 feira

PMO de Junho/2012

30/mai/12 - 42 feira

PMO de Julho/2012

27/jun/12 - 42 feira

PMO de Agosto/2012

25/jul/12 - 42 feira

PMO de Setembro/2012

29/ago/12 - 4a feira

PMO de Outubro/2012

26/set/12 - 42 feira
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PMO de Novembro/2012+ 25 e 26/out/12 - 42 e 52 feira

Plano de Operacdao/2013

PMO de Dezembro/2012 28/nov/12 - 42 feira

PMO de Janeiro/2013 20/dez/12 - 52 feira

21. ENDERECOS ELETRONICOS PARA ENCAMINHAMENTO DE MENSAGENS

O coordenador do CTP lembrou que o encaminhamento de informagdes pelas

empresas deve ser feito para os seguintes enderecos eletrénicos corporativos:

pmo.isol@eletrobras.com - para encaminhamento de informagdes do PMO;

plano.isol@eletrobras.com - para encaminhamento de informacdes do Plano

de Operacao;

aec@eletrobras.com - para encaminhamento de informacbes de

acompanhamento de estoque de combustivel.

agh@eletrobras.com - para encaminhamento de informagdes de

acompanhamento de geragao hidraulica verificada em UHE e PCH.

scu@eletrobras.com - para encaminhamento de informagdes de dados de

cadastro de usinas.

cesi@eletrobras.com - para encaminhamento de informagdes de Sistema de
Coleta de Dados.

Xk >k >k >k
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