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1. Introdução  
O Plano de Operação é o instrumento de Planejamento da Operação 

dos Sistemas Isolados, elaborado no âmbito do GTON, resultante dos 

estudos energéticos anuais. 

As reavaliações energéticas mensais das diretrizes e metas previstas 

no Plano de Operação são apresentadas nos Programas Mensais de 

Operação (PMO), cujos destaques são: 

 Síntese das Capitais da Região Norte – apresenta as diretrizes e 

metas operativas dos Sistemas Isolados das Capitais; 

 Balanços entre os Requisitos e os Recursos para o Atendimento à 

Carga Própria de Energia Prevista pelo GTON/CTM; 

 Tabelas de Geração e Autorizações de Compras de Óleo para fins 

de Cálculo do Custo de Energia Hidráulica Equivalente e do Rateio 

da CCC-Isol; 

 Carga Própria, Balanços de Energia e Evolução dos Reservatórios 

dos sistemas isolados das capitais – apresenta os valores de carga 

própria previstos pelo GTON/CTM; e os valores verificados, 

informados pela área de operação das empresas, bem como os 

balanços de energia e a evolução dos reservatórios.  
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2. Objetivo 
Apresentar o Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados 

para o mês de outubro e analisar o atendimento energético aos 

Sistemas Isolados, destacando os requisitos de mercado, as 

disponibilidades de geração hidráulica, as necessidades de geração 

térmica e os montantes de óleo associados, além das diretrizes 

operativas para as UHE Balbina, Samuel e Coaracy Nunes. 

3. Premissas Básicas 
Os insumos básicos considerados na elaboração dos PMO são a carga 

própria aprovada pelo GTON/CTM; por meio de suas revisões 

trimestrais, a atualização do cronograma das expansões e 

desativações dos parques geradores, bem como a logística de 

abastecimento de óleo e a manutenção de estoques operacionais. 

Desta forma, as quantidades de óleo previstas em cada PMO 

destinam-se ao atendimento de todas estas restrições e não só à 

necessidade de consumo dentro do mês de referência do PMO. 
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4.  Diretrizes e Metas para os Sistemas Hidrotérmicos das 
Capitais 

 

SISTEMA META DIRETRIZ 

Manaus 

Nível de Armazenamento do 
Reservatório da UHE Balbina: 

Previsto para Setembro: 65% V.U. ( ) 

Realizado em Setembro: 66% V.U. ( )  

Previsto para Outubro:     54% V.U. ( ) 

 Maximizar a geração 
térmica na UTE Mauá. 

 Manter o mínimo de 50 MW 
de reserva de regulação na 
UHE Balbina. 

 

Rondônia 

(Porto Velho) 

Nível de Armazenamento do 
Reservatório da UHE Samuel:  

Previsto para Setembro: 32% V.U. ( ) 

Realizado em Setembro: 39% V.U. ( ) 

Previsto para Outubro:     13% V.U. ( ) 

 Controlar o nível do 
reservatório da UHE 
Samuel, a fim de atingir o 
nível mínimo ao final do ano. 

 

Amapá 

(Macapá) 

Prevista para Outubro: 

Geração Hidráulica = 29% 

Geração Térmica   =  71% 

 Maximizar a geração da 
UHE Coaracy Nunes 
respeitando o limite mínimo 
normal do seu reservatório 
(cota: 113 m), de forma a 
garantir o atendimento ao 
Sistema Macapá. 

 ( )  previsão de vazões afluentes maiores que as vazões turbinadas. 

( ) previsão de vazões afluentes menores que as vazões turbinadas. 
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5.  Autorizações de Compras de Óleo no PMO 
Tabela 5.1 – Totais de Compras de Óleo  Previstas (1) x Autorizadas em 2005. 

EMPRESA TIPO 
 DE ÓLEO 

QUANTIDADES 
PREVISTAS PARA 

2005  
RESOLUÇÃO 

ANEEL (*) 
(II) 

AUTORIZAÇÕES 
AUMULADAS ATÉ  
PMO OUTUBRO (*)

(I) 

%  
(I) / (II)

CEA Diesel  20.635 16.090 78 
CEAM Diesel 191.152 178.345 93 
CELPA Diesel  91.615 67.830 74 
CEMAT Diesel 72.902 62.805 86 
CER Diesel  15.670 11.174 71 
CERON Diesel  72.221 58.540 81 
ELETROACRE Diesel 46.071 35.619 77 
ELETRONORTE Acre Diesel 77.369 56.859 73 
ELETRONORTE Rondônia Diesel 159.066 112.939 71 
ELETRONORTE Rondônia PTE 327.319 290.753 89 
ELETRONORTE Amapá Diesel 125.990 123.154 98 
CGE/Manaus Energia Diesel 125.750 134.313 107 

Diesel - 2.009 - 

PTE 787.880 530.860 67 
PGE 229.099 156.628 86 

MANAUS ENERGIA 

Combustível  149.321 91.215 78 
CELPE Diesel 2.339 2.175 93 
CEMAR Diesel 240 198 83 
COELBA Diesel 251 195 78 
ENERSUL Diesel 4.506 2.950 65 

Diesel 8.036 4.807 60 JARI CELULOSE 
Combustível - 2.515 - 

TOTAL DIESEL 1.013.813 870.002 102 

TOTAL PTE 1.115.199 821.613 93 

TOTAL PGE 229.099 156.628 86 

TOTAL COMBUSTÍVEL 149.321 93.730 78 

(*) Conforme Resolução Normativa ANEEL nº 144/2005, de 24/01/2005. 
Óleo diesel e PTE – m3     Óleo Combustível e PGE – tonelada 
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Cabe destacar as seguintes observações relacionadas às quantidades de 

óleo já autorizadas bem como suas projeções para o final de 2005: 

ELETROACRE - antecipação anual de quotas de óleo diesel para as 

localidades de Feijó, Thaumaturgo, Tarauacá, Porto Walter e Jordão, em 

função destas localidades apresentarem problemas de logística de 

abastecimento;  

PIE CGE (Sistema Manaus) – as autorizações de óleo diesel acumuladas 

até outubro ultrapassaram em 7% o total autorizado para 2005.  

Contribuiu para este resultado as indisponibilidades de unidades 

geradoras térmicas da Manaus Energia e do PIE El Paso e a sobrecarga 

nos transformadores de distribuição instalados nas subestações Cidade 

Nova, São José e Flores.  

CEMAT – Considerando-se a geração térmica verificada de janeiro a 

setembro prevê-se que, com o atraso na interligação de Aripuanã e 

Colniza à PCH Faxinal II (de março para dezembro de 2005) e na 

desativação das respectivas UTE´s, haja uma necessidade de óleo diesel 

aproximadamente 5% acima do aprovado no Plano Anual de Combustíveis 

da CCC-Isol/2005; 

CEAM – Considerando-se as autorizações de óleo diesel acumuladas até 

outubro, prevê-se que haja uma necessidade de óleo diesel 14% acima da 

aprovada no Plano Anual de Combustíveis para 2005. 

Dos 14%, 11% é de responsabilidade da não realização em 2005 das 

interligações de Iranduba e Manacapuru ao Sistema Manaus, inicialmente 

previstas para janeiro e abril de 2005, respectivamente.  
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ELETRONORTE - Sistema Porto Velho – Prevê-se que ao final de 2005 

haja uma necessidade de óleo PTE aproximadamente 9% acima da 

aprovada no Plano Anual de Combustíveis para 2005. Entretanto, é 

prevista uma redução de 16% no consumo de óleo diesel para o Sistema 

Porto Velho. 

 ELETRONORTE - Sistema Macapá – Considerando-se a indisponibilidade 

da UG nº 2 da UHE Coaracy Nunes, bem como o cenário desfavorável de 

vazões afluentes a essa UHE, prevê-se que haja uma necessidade de óleo 

diesel aproximadamente 20% acima da aprovada no Plano Anual de 

Combustíveis para 2005. 
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1 SISTEMA MANAUS  

1.1 MERCADO DE CARGA PRÓPRIA DE ENERGIA (MW MÉDIOS)  

Mês Previsto Verificado Desvio

Setembro 646,0 624,78 (1) -3% 

Outubro  652,0 (2) 

(2) / (1) =  4% 

1.2 VAZÕES AFLUENTES À UHE BALBINA (M3/S) E (%MLT) 

 Prevista para Setembro  =  265 (84%) 
 Verificada em Setembro = 329 (105%) 
 Prevista para Outubro    = 243 (95%)  

1.3 DISPONIBILIDADE DE GERAÇÃO HIDRÁULICA DA UHE BALBINA (MW MÉDIOS) 

Mês Previsto Verificado Desvio 

Setembro 135,0 145,0 (1) 7% 

Outubro 140,0 (2) 

(2) / (1) = -3% 

1.4 EVOLUÇÃO DO ARMAZENAMENTO DO RESERVATÓRIO DA UHE BALBINA (FINAL DE MÊS) 

 Nível previsto para Setembro =  65% V.U. 
 Nível verificado em Setembro =  66% V.U.  
 Nível previsto para Outubro    =  54 % V.U.  
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1.5 NECESSIDADE DE GERAÇÃO TÉRMICA (MW MÉDIOS) 

Mês Previsto Verificado Desvio

Setembro 511,0  479,8 (1) -6% 

Outubro 512,0 (2) 

(2) / (1) = 6% 

 DESPACHO POR UTE (MW MÉDIOS) 

SETEMBRO OUTUBRO DESVIO (%)
UTE 

PREVISTO (I) VERIFICADO PREVISTO (II) (II) / (I) 

MAUÁ (OC1A) 60,0 46,0 55,0 -8 

APARECIDA (PTE) 51,0 39,1 38,4 -25 

PIE EL PASO-WÄRTSILÄ (PGE) 142,0 135,8 141,5 0 

PIE EL PASO  A (PTE) 33,0 32,8 35,0 6 

PIE EL PASO  B (PTE) 90,0 84,8 90,0 0 

PIE EL PASO  D (PTE) 75,0 77,3 75,0 0 

ELECTRON (PTE) 0,0 1,5 0,0 0 

CGE –  SE SÃO JOSÉ (DIESEL) 20,0 22,2 25,1 26 

CGE–SE CIDADE NOVA (DIESEL) 10,0 8,5 12,0 20 

CGE–SE FLORES (DIESEL) 30,0 31,8 30,0 0 

UTE MAUÁ II (DIESEL) - - 10,0 - 

 TOTAL G.T. 511,0 479,8 512,0 0 
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2 SISTEMA PORTO VELHO 

2.1 CARGA PRÓPRIA DE ENERGIA (MW MÉDIOS) 

Mês Previsto Verificado Desvio 

Setembro 223,9 223,0 (1)     0% 

Outubro 224,9 (2) 

(2) / (1) = 0 % 

2.2 VAZÕES AFLUENTES À UHE SAMUEL (M3/S) E (%MLT) 

 Prevista para Setembro  = 27 (40%) 
 Verificada em Setembro = 27 (40%) 
 Prevista para Outubro    = 28 (47%)  

2.3 DISPONIBILIDADE DE GERAÇÃO HIDRÁULICA DA UHE SAMUEL (MW MÉDIOS) 

Mês Previsto Verificado Desvio 

Setembro 65,0 61,7 (1) -5% 

Outubro 65,0 (2) 

(2) / (1) = 5% 

2.4 EVOLUÇÃO DO ARMAZENAMENTO DO RESERVATÓRIO DA UHE SAMUEL (FINAL DE MÊS) 

 Nível previsto para Setembro = 32% V.U. 
 Nível verificado em Setembro = 39% V.U 
 Nível previsto para Outubro    = 13% V.U. 
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2.5 NECESSIDADE DE GERAÇÃO TÉRMICA (MW MÉDIOS)   

Sistema Porto Velho – Rio Branco 

Mês Sistema Previsto Verificado Desvio 

P.Velho 158,9 161,1 2% 

R.Branco 35,0 33,0 -6% Setembro 

P.V. + R. Branco 193,9 194,1 (1) 0% 

P.Velho 159,9 

R.Branco 38,0 Outubro 

P.V. + R. Branco 197,9 (2) 

(2) / (1) = 2% 

 DESPACHO POR UTE (MW MÉDIOS) 

SETEMBRO OUTUBRO DESVIO (%)
UTE 

PREVISTO 
(I) 

VERIFICADO PREVISTO 
(II) 

(II) / (I) 

RIO MADEIRA-LMS (DIESEL) 15,0 17,5 20,0 33 

TERMONORTE I (DIESEL) 54,9 57,9 55,9 2 

TERMONORTE II [TG I (PTE) +
TG II (PTE) + TG III (PTE)] ] * 

124,0 118,7 122,0 -2 

TOTAL G.T. 193,9 194,1 197,9 2 

(*) Indisponibilidade de geração térmica da TV I (Termonorte II).
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3 SISTEMA MACAPÁ 

3.1 MERCADO DE CARGA PRÓPRIA DE ENERGIA (MW MÉDIOS) 

Mês Previsto Verificado Desvio 

Setembro 104,2 105,8 (1) 2% 

Outubro 103,6 (2) 

(2) / (1) = -2%  

3.2 VAZÕES AFLUENTES À UHE COARACY NUNES (M3/S) E (%MLT) 

 Prevista para Setembro  = 304 (67%) 
 Verificada em Setembro = 304 (67%) 
 Prevista para Outubro    = 166 (61%) 

3.3 DISPONIBILIDADE DE GERAÇÃO HIDRÁULICA DA UHE C. NUNES (MW MÉDIOS) 

Mês Previsto Verificado Desvio

Setembro 46,0 53,5 (1) 16% 

Outubro 30,0 (2) 

(2) / (1) = -44% 

3.4 EVOLUÇÃO DO ARMAZENAMENTO DO RESERVATÓRIO DA UHE COARACY NUNES (FINAL DE 
MÊS) 

 Nível previsto para Setembro  = 100% V.U. 
 Nível verificado em Setembro =  95% V.U.  
 Nível previsto para Outubro    =  94% V.U.  
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3.5 NECESSIDADE DE GERAÇÃO TÉRMICA (MW MÉDIOS) 

Mês Previsto Verificado Desvio 

Setembro 58,2 52,3 (1)  -10% 

Outubro 73,6 (2) 

(2) / (1) =  41% 

 DESPACHO POR UTE (MW MÉDIOS) 

SETEMBRO OUTUBRO DESVIO (%)
UTE 

PREVISTO (I) VERIFICADO PREVISTO (II) (II) / (I) 

SANTANA-LM (DIESEL) 30,0 23,3 34,0 13 

SANTANA-WÄRTSILÄ (DIESEL) 10,2 10,2 22,0 116 

EXPANSÃO (DIESEL) 18,0 18,8 17,6 -2 

TOTAL G.T. 58,2 52,3 73,6 26 
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4 SISTEMA RIO BRANCO 

4.1 MERCADO DE CARGA PRÓPRIA DE ENERGIA (MW MÉDIOS) 

Mês Previsto Verificado Desvio 

Setembro 59,5 57,0 (1) -4% 

Outubro 64,3 (2) 

(2) / (1) = 13% 

4.2 DESPACHO POR UTE (MW MÉDIOS) 

SETEMBRO OUTUBRO DESVIO (%)
UTE 

PREVISTO (I) VERIFICADO PREVISTO (II) (II) / (I) 

RIO BRANCO I (DIESEL) 0,5 0 3,0 500 

RIO BRANCO II (DIESEL) 4,5 7,5 8,3 84 

RIO ACRE (DIESEL) 19,5 16,5 15,0 -23 

SUPRIMENTO P. VELHO 35,0 33,0 38,0 9 

TOTAL G.T. 59,5 57,0 64,3 8 
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6.2 ANEXO II 

BALANÇOS ENTRE OS REQUISITOS E OS RECURSOS PARA O 

ATENDIMENTO À CARGA PRÓPRIA DE ENERGIA PREVISTA PELO 

GTON/CTM  
EM  

OUTUBRO/2005 
 

  

 

 

 



 

 

 



  
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 21 

EMPRESA: CEA

REQUISITO 
 CARGA 

PRÓPRIA
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

LARANJAL DO JARI (i) 3.780 3.780 3.780 3.779
LOURENÇO (i) 180 180 180 180
OIAPOQUE (i) 1.880 1.880 1.880 1.880
PRACUÚBA (i) 141 141 141 142

MONITORADAS 5.981 0 0 0 5.981 5.981 5.981
NÃO MONITORADAS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 5.981 0 0 0 5.981 5.981 5.981

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE  
(MWh)

RECURSOS

 

Nota 1: (i) Localidades monitoradas pelo GTON/CTM. 
 
Nota 2: As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, 

devido à: 

• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 
• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 
• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 
• Utilização de estoque. 
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EMPRESA: CEAM

REQUISITO 
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

ANORI (i) 565 565 565 533
APUÍ (i) 835 835 835 833
AUTAZES (i) 862 862 862 833
BENJAMIN CONSTANT (i) 1.035 1.035 1.035 993
BARCELOS (i) 781 781 781 782
BARREIRINHA (i) 560 560 560 561
BERURI (i) 520 520 520 521
BOA VISTA DO RAMOS (i) 514 514 514 515
BOCA DO ACRE (i) 1.747 1.747 1.747 1.742
BORBA (i) 979 979 979 979
CARAUARI (i) 1.219 1.219 1.219 1.218
CASTANHO (i) 1.470 1.470 1.470 1.440
COARI (i) 3.896 3.896 3.896 3.897
CODAJÁS (i) 998 998 998 967
EIRUNEPE (i) 1.164 1.164 1.164 1.164
ENVIRA (i) 461 461 461 462
FONTE BOA (i) 879 879 879 857
HUMAITÁ (i) 2.480 2.480 2.480 2.465
IRANDUBA (i) 4.120 1.250 2.870 4.120 2.867
ITACOATIARA (i) 7.952 4.470 3.482 7.952 3.460
JUTAÍ (i) 614 614 614 614
LÁBREA (i) 1.271 1.271 1.271 1.270
MANACAPURU (i) 6.375 6.375 6.375 6.374
MANICORE (i) 1.340 1.340 1.340 1.339

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE  
(MWh)

RECURSOS
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EMPRESA: CEAM

REQUISITO 
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

MAUÉS (i) 1.795 1.795 1.795 1.796
NHAMUNDÁ (i) 472 472 472 473
NOVA OL. DO NORTE (i) 891 891 891 890
NOVO AIRÃO (i) 551 551 551 530
NOVO ARIPUANÃ (i) 771 771 771 757
PARINTINS (i) 5.914 5.914 5.914 5.912
PAUINI (i) 452 452 452 450
S. GABRIEL DA CACHOEIRA (i) 1.486 1.486 1.486 1.484
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ (i) 633 633 633 634
SÃO PAULO DE OLIVENÇA (i) 537 537 537 537
TABATINGA (i) 3.096 3.096 3.096 3.097
TAPAUÁ (i) 644 644 644 643
TEFÉ (i) 3.907 3.907 3.907 3.908
URUCARÁ (i) 726 726 726 726
ALVARÃES 344 344 344 337
AMATURA 220 220 220 203
ANAMÃ 282 282 282 270
ARARA 30 30 30 30
ATALAIA DO NORTE 272 272 272 273
AXINIM 70 70 70 70
BELÉM SOLIMÕES  70 70 70 70
CAAPIRANGA 260 260 260 250
CABURI 92 92 92 92
CAIAMBÉ 60 60 60 60

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE  
(MWh)

RECURSOS
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EMPRESA: CEAM

REQUISITO 
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

CAMPINAS 50 50 50 50
CANUTAMA 300 300 300 301
CAREIRO VÁRZEA 570 570 570 570
CAVIANA 54 54 54 54
CUCUÍ 54 54 54 54
ESTIRÃO EQUADOR 50 50 50 50
FEIJOAL 50 50 50 50
GUAJARÁ (iv) 242 242 0 242 0
IAUARETÊ 121 121 121 121
IPIRANGA 60 60 60 60
IPIXUNA 310 310 310 311
ITAMARATI 320 320 320 322
ITAPEAÇÚ 77 77 77 77
ITAPIRANGA 390 390 390 389
JACARÉ 63 63 63 60
JAPURÁ 20 20 20 20
JURUÁ 240 240 240 240
LIMOEIRO 223 223 223 220
MANAQUIRI 340 340 340 333
MARAÃ 355 355 355 347
MOCAMBO 67 67 67 67
MURITUBA 35 35 35 35
NOVO CÉU 80 80 80 80
NOVO REMANSO 300 300 300 290

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE  
(MWh)

RECURSOS
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EMPRESA: CEAM

REQUISITO 
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

PALMEIRAS 47 47 47 47
PEDRAS 65 65 65 67
S. SEBAST. UATUMÃ 375 375 375 376
SILVES 326 326 326 325
S. ISABEL DO RIO NEGRO 390 390 390 389
TERRA NOVA 51 51 51 50
TONANTINS 430 430 430 410
TUIUÉ 64 64 64 64
UARINI 300 300 300 287
URUCURITUBA 430 430 430 430
VILA AMAZÔNIA 80 80 80 80
V. AUGUSTO MONTENEGRO 47 47 47 47
VILA BITTENCOURT 77 77 77 70
VILA CAMETÁ 75 75 75 77
VILA SACAMBU 57 57 57 57
VILA URUCURITUBA 32 32 32 30
ZÉ AÇU 30 30 30 30
RIO PRETO DA EVA 891 891 891 876
PURAQUEQUARA (ii) 617 617 0 617 0
PRESIDENTE FIGUEIREDO (ii) 1.886 1.886 0 1.886 0
MONITORADAS 64.512 0 4.470 1.250 58.792 64.512 58.524
NÃO MONITORADAS 12.426 0 0 2.745 9.681 12.426 9.466
TOTAL EMPRESA 76.938 0 4.470 3.995 68.473 76.938 67.990

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE  
(MWh)

RECURSOS

 
Nota 1 : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 

Adequação de logística de abastecimento / transporte; Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; Compensação  para 
desvios de carga própria em meses anteriores;Utilização de estoque. 

Nota 2 : ( i )  Localidades Monitoradas; (ii) Localidades que recebem suprimento da MANAUS ENERGIA;  
(iii) Localidades com Fonte Alternativa de biomassa;  (iv) Localidade que recebe suprimento da ELETROACRE 
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EMPRESA: CELPA

REQUISITO
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

AFUÁ (i) 379 379 379 377
ALENQUER (i) 1.486 1.486 1.486 1.483
ALMERIM (i) 858 858 858 855
BREVES (i) 2.498 2.498 2.498 2.394
CASTELO DOS SONHOS (i) 542 542 542 267
GURUPÁ (i) 346 346 346 338
JURUTI (i) 590 590 590 590
MONTE ALEGRE (i) 2.003 2.003 2.003 2.000
MUANÁ (i) 378 378 378 378
NOVO PROGRESSO (i) 2.245 2.245 2.245 2.179
ÓBIDOS (i) 1.778 1.778 1.778 1.777
OEIRAS DO PARÁ (i) 332 332 332 330
ORIXIMINÁ (i) 2.475 2.475 2.475 2.400
PONTA DE PEDRAS (i) 438 438 438 438
PORTEL (i) 1.578 1.578 1.578 1.568
PORTO DE MOZ (i) 612 612 612 596
PRAINHA (i) 342 342 342 341
S. SEBASTIÃO DA BOA VISTA (i) 361 361 361 346
SALVATERRA (i) 754 754 754 655
SANTANA DO ARAGUAIA (i) 1.249 1.249 1.249 1.219
SOURE (i) 1.063 1.063 1.063 1.000
TERRA SANTA (i) 502 502 502 499
ANAJÁS 234 234 234 233
AVEIRO 92 92 92 90
BAGRE 189 189 189 187
BANACH 80 80 80 83
BARREIRA CAMPO 52 52 52 33
CACHOEIRA ANARI 230 230 230 223

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS
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EMPRESA: CELPA

REQUISITO
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

CHAVES 68 68 68 50
COTIJUBA 118 118 118 117
CURRALINHO 295 295 295 283
CURUÁ 268 268 268 267
FARO 191 191 191 191
JACAREACANGA 237 237 237 233
KARAPANÂ 44 44 44 43
MELGAÇO 151 151 151 150
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 308 308 308 300
SANTA CRUZ DO ARARI 107 107 107 107
SANTA M. BARREIRAS 101 101 101 83
VILA MANDI 80 80 80 83

MONITORADAS 22.809 0 0 0 22.809 22.809 22.029
NÃO MONITORADAS 2.844 0 0 0 2.844 2.844 2.757
TOTAL EMPRESA 25.653 0 0 0 25.653 25.653 24.785

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 
Nota 1 : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 

• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 
• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 
• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 
• Utilização de estoque. 

Nota 2 : ( i )  Localidades  Monitoradas. 

 



                                                                                                 
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 28 

EMPRESA: CER

REQUISITO
CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

ALTO ALEGRE (i) 480 480 0 480 0
BONFIM (i) 470 470 0 470 0
CARACARAI (i) 1072 1072 1072 983
FÉLIX PINTO (i) 95 95 95 83
JUNDIÁ (i) 73 73 73 70
NORMANDIA (i) 225 225 225 183
PACARAIMA (i) 455 455 0 455 0
PASSARÃO (i) 40 40 40 33
RORAINÓPOLIS (i) 2024 1.374 650 2.024 0
S. JOÃO DA BALIZA (i) 1080 1080 1080 1000
SÃO SILVESTRE (i) 40 40 40 33
SURUMU (i) 34 34 34 17
TAIANO (i) 42 42 42 33
UIRAMUTÃ (i) 64 64 64 50
VILA BRASIL (i) 95 95 95 83
VISTA ALEGRE (i) 38 38 38 33
ÁGUA FRIA 8 8 8 7
MAL. ARAÇÁ DO AMAJARI 5 5 5 7
CAMPOS NOVOS 58 58 58 40
CANAUANIM 6 6 6 7
CONTÃO 33 33 33 17
EQUADOR 20 20 20 20
JACAMIM 2 2 2 3
LAGO GRANDE 6 6 6 7
MAL. BOCA DA MATA 6 6 6 7
MAL. DO ARAÇÁ (NORMANDIA) 2 2 2 3
MAL. DO FLEXAL 2 2 2 3
MAL. DO GUARIBA 2 2 2 3

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS
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EMPRESA: CER

REQUISITO
CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

MAL. DO MANOA 3 3 3 3
MAL. TRÊS CORAÇÕES 32 32 32 17
MAL. DA RAPOSA 0 0 0 0
MAL. MALACACHETA 9 9 9 10
MAL. MARACANÃ 0 0 0 0
MAL. MOSCOW 1 1 1 0
NOVA ESPERANÇA 9 9 9 10
MAL. NAPOLEÃO 9 9 9 10
MAL. OLHO DA ÁGUA 3 3 3 3
MAL. SÃO MARCOS 2 2 2 3
MAL. SANTA ROSA 1 1 1 0
MAL. VISTA ALEGRE 5 5 5 7
MUTUM 20 20 20 20
PANACARICA 6 6 6 7
PAREDÃO 20 20 20 20
PETROLINA DO NORTE 20 20 20 17
PIUM 1 1 1 0
S.F.B. RIO BRANCO 1 1 1 0
SÃO FRANSCISCO 39 39 39 33
SACAÍ 12 12 12 10
SAMAÚMA 3 3 3 3
SERRA GRANDE II 0 0 0 0
SOCÓ 9 9 9 10
SANTA MARIA DO BOIAÇÚ 32 32 32 23
TEPEQUEM 9 9 9 7

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS
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EMPRESA: CER

REQUISITO
CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

TERRA PRETA 6 6 6 7
TRAIRÃO 32 32 32 17
VILA CACHOEIRINHA 9 9 9 10
VILA CAICUBI 13 13 13 13
VILA CENTRAL 0 0 0 0
VILA DONA COTA 2 2 2 3
VILA FLORESTA 5 5 5 3
VILA ITAQUERA 6 6 6 3
VILA MILAGRE 1 1 1 0
VILA REMANSO 6 6 6 3
VILA SÃO JOSÉ 9 9 9 10
VILA VILENA 32 32 32 33
XERUINI 6 6 6 3
XUMINA 6 6 6 7
MONITORADAS 6.327 1.374 0 1.405 3.548 6.327 2.604
NÃO MONITORADAS 1.601 1.464 1.464 1.464 1.601 1.601 1.574
TOTAL EMPRESA 7.928 2.838 1.464 2.869 5.149 7.928 4.177

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 

Nota 1 : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 
• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 
• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 
• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 
• Utilização de estoque. 

Nota 2 : ( i )  Localidades Monitoradas; (ii) Localidades Monitoradas supridas pela BOVESA:: Bonfim e Alto Alegre. (iii) Localidades Não-Monitoradas supridas pela 
BOVESA: Mucajaí, Tamandaré, Vila Iracema, São Raimundo, Cantá, Santa Cecília,  
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EMPRESA: CERON

REQUISITO 
 CARGA 

PRÓPRIA
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

Alvorada Oeste (i) 1.065 1.065 1.065 1.059
Anarí (i) 539 539 539 533
Buritis (i) 3.729 3.729 3.729 3.722
C. Novo Rondônia (i) 625 625 625 626
Chupinguáia (i) 881 0 881 881 874
Colorado do Oeste (i) 2.140 2.140 2.140 2.133
Costa Marques (i) 1.486 1.486 1.486 1.485
Cujubim (i) 1.137 1.137 1.137 1.134
Jaci-Paraná (i) 471 471 471 468
Machadinho Oeste (i) 2.959 2.959 2.959 2.957
Pimenta Bueno (i) 18.175 18.175 0 18.175 -
Porto Velho Suprimento ELN (i) 74.300 74.300 0 74.300 -
São Francisco (i) 1.334 1.334 1.334 1.330
Vilhena (i) 11.884 7.114 4.770 11.884 3.101
Vila Extrema (i) 654 0 654 654 650
Vista Alegre do Abunã (i) 250 0 250 250 559
Abunã 65 65 65 67
Araras 25 25 25 33
Calama 111 111 111 110
Conceição da Galera 7 7 7 7
Demarcação 14 14 14 13
Fortaleza do Abunã 55 55 55 50
Isidolândia 57 57 57 50
Maicy 3 3 3 3
Mutum Paraná 86 86 86 100

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS
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EMPRESA: CERON

REQUISITO 
 CARGA 

PRÓPRIA
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

Nazaré 29 29 29 30
Nova California 292 292 292 300
Pacaranã 134 134 134 133
Pedras Negras 4 4 4 3
Rolim Moura Guaporé 25 25 25 27
Santa Catarina 9 9 9 10
São Carlos 83 83 83 83
São Sebastião 15 15 15 17
Surpresa 40 40 40 33
Tabajara 19 19 19 33
Urucumacuã 45 45 45 50
SUP ELN - DEMAIS LOCALIDADES 78.702 7201 71501 0 78702 1.153

MONITORADAS 121.629 7.114 0 92.475 22.040 121.629 20.632
NÃO MONITORADAS 79.820 7.201 0 71.501 1.118 79.820 1.153
TOTAL EMPRESA 201.449 14.315 0 163.976 23.158 201.449 21.785

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 
 
Nota 1 : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 

• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 
• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 
• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 
• Utilização de estoque. 

  
Nota 2:  ( i )  Localidades Monitoradas 
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EMPRESA: ELETROACRE

REQUISITOS

CARGA PRÓPRIA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
HIDRÁULICA

FONTE 
ALTERNATIVA

GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

ASSIS BRASIL (i) 228 228 228 227
BRASILEIA (i) 2.139 2.139 2.139 2.140
CRUZEIRO DO SUL (i) 6.476 6.476 6.476 6.452
FEIJÓ (i) (ii) 855 855 855 0
SENA MADUREIRA (i) 1.696 1.696 1.696 1.692
TARAUACA (i) (ii) 1.085 1.085 1.085 0
XAPURI (i) 715 715 715 699
PORTO WALTER (i) (ii) 108 108 108 0
SUP ELN - RIO BRANCO (i) 47.191 47.191 0 47.191 0
CAPIXABA 430 430 430 267
JORDÃO (ii) 65 65 65 0
MANOEL URBANO 220 220 220 222
MARECHAL THAUMATURGO (ii) 135 135 135 0
SANTA ROSA DOS PURÚS 75 75 75 67

MONITORADAS 60.493 47.191 13.302 60.493 11.210
NÃO MONITORADAS 925 0 925 925 556
TOTAL EMPRESA 61.418 47.191 14.227 61.418 11.766

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 
 
 Nota 1 : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 

• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 
• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 
• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 
• Utilização de estoque. 

 Nota 2:  (i)  Localidades Monitoradas; (ii) Localidades que tiveram antecipação parcial/total da quota anual de óleo.      
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EMPRESA: MANAUS ENERGIA

REQUISITO
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

MANAUS 435.128 104.160 330.968 435.128 329.161

TOTAL EMPRESA 435.128 104.160 0 0 330.968 435.128 329.161

SISTEMAS

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 
Nota : A diferença entre o valor de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente é decorrente de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à 

compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores. 
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EMPRESA: ELETRONORTE

REQUISITO 
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

RIO BRANCO (i) 47.839 28.272 19.567 47.839 19.464
PORTO VELHO (ii) 167.326 48.360 147.238 195.598 147.238
AMAPÁ 77.078 22.320 54.758 77.078 54.758

TOTAL EMPRESA 292.243 70.680 0 28.272 221.563 320.515 221.460

SISTEMAS

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 

             Nota :      (i)  Suprimento do Sistema Porto Velho para o Sistema Rio Branco 

(ii) Indisponibilidade da TV I do PIE Termonorte II devido ao sinistro ocorrido em 18/10/2004. 
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EMPRESA: CELPE

REQUISITO 

CARGA PRÓPRIA GERAÇÃO 
HIDRÁULICA

FONTE 
ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 

TÉRMICA TOTAL

FERNANDO DE NORONHA 790 790 790 551

MONITORADAS 790 0 0 0 790 790 551
NÃO MONITORADAS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 790 0 0 0 790 790 551

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 

 
Nota : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 

• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 

• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 

• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 

•  Utilização de estoque. 
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EMPRESA: CEMAR

REQUISITO 
CARGA 

PRÓPRIA
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

BATAVO 69 69 69 60

MONITORADAS 69 0 0 0 69 69 60
NÃO MONITORADAS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 69 0 0 0 69 69 60

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 

Nota : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 
• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 

• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 

• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 

•  Utilização de estoque. 
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- 

EMPRESA: CEMAT

REQUISITO

 CARGA 
PRÓPRIA

GERAÇÃO 
HIDRÁULICA

FONTE 
ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 

TÉRMICA TOTAL

APIACÁS (i) 655 655 655 500
CASCALHEIRAS (i) 491 491 491 467
COLNIZA (i) 1.455 1.455 1.455 1.150
COMODORO (i) 1.532 920 612 1.532 400
CONFRESA (i) 672 672 672 678
COTRIGUAÇU (i) 469 469 469 433
JUARA (i) 3.956 3.956 3.956 3.817
JUÍNA (i) 4.805 0 4.805 4.805 4.733
JURUENA (i) 531 531 531 433
NOVA BANDEIRANTE  (i) 690 690 690 567
PORTO ALEGRE DO NORTE (i) 490 490 490 500
QUERÊNCIA  (i) 936 936 936 817
S. FELIX ARAGUAIA (i) 656 656 656 633
S. J. RIO CLARO (i) 1.568 1.568 1.568 1.469
SAPEZAL  (i) 6.827 6.200 627 6.827 0
VILA RICA (i) 2.219 2.219 2.219 2.020
ALTO DA BOA VISTA 350 350 350 333
ARIPUANÃ 2.150 1.550 600 2.150 350
BOM JESUS DO ARAGUAIA 100 100 100 100
CANABRAVA NORTE 135 135 135 133
GAÚCHA DO NORTE 330 330 330 333
LUCIARA 170 170 170 167
NOVA LACERDA 400 350 50 400 0
NOVA MARINGÁ 600 600 600 600
NOVA MONTE VERDE 450 450 450 450
NOVO SANTO ANTÔNIO 85 85 85 83
RONDOLÃNDIA 115 115 115 100

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS
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EMPRESA: CEMAT

REQUISITO

 CARGA 
PRÓPRIA

GERAÇÃO 
HIDRÁULICA

FONTE 
ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 

TÉRMICA TOTAL

SANTA CRUZ DO XINGU 150 150 150 150
SANTA TEREZINHA 205 205 205 200
SÃO JOSÉ DO XINGU 250 250 250 250
SERRA NOVA DOURADA 45 45 45 50
TABAPORÃ 500 500 500 500

MONITORADAS 27.952 7.120 0 0 20.832 27.952 18.617
NÃO MONITORADAS 6.035 1.900 0 0 4.135 6.035 3.800
TOTAL EMPRESA 33.987 9.020 0 0 24.967 33.987 22.417

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 
 

Nota 1 : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 
• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 

• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 

• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 

• Utilização de estoque. 

 Nota 2 : ( i )  Localidades Monitoradas 
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EMPRESA: ENERSUL

REQUISITO 
CARGA 

PRÓPRIA
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

PORTO MURTINHO 1124 1124 1124 1119

MONITORADAS 1.124 0 0 0 1.124 1.124 1.119
NÃO MONITORADAS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 1.124 0 0 0 1.124 1.124 1.119

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 

Nota : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 
• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 

• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 

• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 

• Utilização de estoque. 
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EMPRESA: COELBA

REQUISITO
CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

ILHA GRANDE DE CAMAMU 69 69 69 67

MONITORADAS 69 0 0 0 69 69 67
NÃO MONITORADAS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 69 0 0 0 69 69 67

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 

Nota : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 
• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 

• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 

• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 

• Utilização de estoque. 
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EMPRESA: JARI CELULOSE

REQUISITO
CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

MONTE DOURADO (DIESEL) 1.882 1.882 1.882 1.883

SÃO MIGUEL (DIESEL) 40 40 40 33
MUNGUBA (COMBUSTÍVEL) 350 350 350 342
MONITORADAS 2.272 0 0 0 2.272 2.272 2.259
NÃO MONITORADAS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 2.272 0 0 0 2.272 2.272 2.259

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 

Nota : As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 
• Adequação de logística de abastecimento / transporte; 

• Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 

• Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 

• Utilização de estoque. 
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EMPRESA: CGE

REQUISITO
 CARGA 

PRÓPRIA 
GERAÇÃO 

HIDRÁULICA
FONTE 

ALTERNATIVA SUPRIMENTO GERAÇÃO 
TÉRMICA TOTAL

SÃO JOSÉ 18.674 18.674 18674 18.017
CIDADE NOVA 8.928 8.928 8928 6.990
FLORES 22.320 22.320 22320 22.316

MONITORADAS 49.922 0 0 0 49.922 49.922 47.323
NÃO MONITORADAS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EMPRESA 49.922 0 0 0 49.922 49.922 47.323

LOCALIDADES

BALANÇO DE ENERGIA (MWh) ENERGIA 
HIDRÁULICA 

EQUIVALENTE 
(MWh)

RECURSOS

 

Nota 1: O PIE CGE  supre parte da carga própria do Sistema Manaus 

Nota 2: As diferenças entre os valores de Geração Térmica e de Energia Hidráulica Equivalente são decorrentes de ajustes efetuados na elaboração do PMO, devido à: 
Adequação de logística de abastecimento / transporte; 

Compensação de quantidades de óleo não entregues em meses anteriores; 

Compensação para desvios de carga própria em meses anteriores; 

Utilização de estoque. 

Nota 3: Entrada em operação comercial da UTE Flores em 02/10/2004, de acordo com despacho ANEEL nº 811 de 01/10/2004  
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6.3 ANEXO III 
Tabelas de Geração e Autorizações de Compras de Óleo 

Para Fins de Cálculo do Custo de Energia Hidráulica  

Equivalente e do Rateio da CCC-Isol Referente a 

Outubro / 2005 

          



 

 



  
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 47 

 

DIESEL 1.694 - 5.981

DIESEL 19.717 - 67.990

DIESEL 7.263 - 24.785

DIESEL 915 - 3.047

DIESEL 6.341 - 21.785

DIESEL 3.255 - 11.766

PTE 57.766 - 175.710

PGE - 21.055 105.276

COMBUSTÍVEL - 13.687 40.735

DIESEL 2.009 - 7.440

DIESEL -

PTE 32.586 - 90.768

DIESEL 37.948 - 130.692

DIESEL 147 - 551

DIESEL 18 - 60

DIESEL 6.695 - 22.417

DIESEL 330 - 1.119

DIESEL 15 - 50

DIESEL 575 - 1.917

COMBUSTÍVEL - 130 342

DIESEL 13.102 - 47.323

100.024 - 346.922
90.352 - 266.478

- 13.817 41.078
- 21.055 105.276

Tipo de Óleo

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (m3)

CGE

JARI CELULOSE

TOTAL ÓLEO PTE

TOTAL ÓLEO PGE

JARI CELULOSE

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

EMPRESA

CEA

TOTAL ÓLEO COMBUSTÍVEL

TOTAL ÓLEO DIESEL

TOTAL

COELBA

ENERSUL

CEMAT

CEMAR

CELPE

ELETRONORTE

ELETRONORTE

BOA VISTA ENERGIA

MANAUS ENERGIA

MANAUS ENERGIA

MANAUS ENERGIA

MANAUS ENERGIA

CEAM

ELETROACRE

CERON

CER

CELPA
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 OBSERVAÇÕES:  
1. CEAM 

 A necessidade total de óleo para a CEAM no PMO de outubro/2005 é de 
19.829 m³ de óleo diesel, dos quais 19.717 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 112 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser 
adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da 
SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme 
discriminado na tabela a seguir. 

 

 Sistema 

Quantidade  
COM Cobertura 
da CCC-ISOL 

(m³) 

Quantidade 
 SEM Cobertura 
da CCC-Isol 

(m³) 

Necessidade de 
Óleo  
(m³) 

Anori 160 10 170
Autazes 250 9 259
Benjamim Constant 298 13 311
Boca do Acre 519 2 521
Castanho 432 9 441
Codajás 290 9 299
Fonte Boa 257 7 264
Itacoatiara 986 6 992
Novo Airão 159 6 165
Novo Aripuanã 227 4 231
Pauini 135 1 136
Alvarães 101 2 103
Amatura 61 5 66
Anamã 76 4 80
Caapiranga 75 3 78
Jacaré 18 1 19
Limoeiro 66 1 67
Manaquiri 100 2 102
Maraã 104 3 107
Novo Remanso 87 3 90
Tonantins 123 6 129
Uarini 86 4 90
V. Bittencourt 21 2 23
Demais Sistemas 15.086 0 15.086

TOTAL 19.717 112 19.829
- As quotas de ENVIRA e APUÍ correspondem a antecipação do PMO de 
outubro/2005. 

– As quotas de óleo diesel de Jacaré e Tuiué deverão ser entregues em 
Manacapuru. 
 
– As quotas de óleo diesel de Vila Amazônia e Zé Açu deverão ser 
entregues em Parintins. 
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– As quotas de óleo diesel de Vila Araras deverão ser entregues em 
Caapiranga. 

 

– As quotas de óleo diesel de Axinin deverão ser entregues em Borba. 

 

– As quotas de óleo diesel de Feijoal deverão ser entregues em 
Benjamin Constant. 

 

– As quotas de óleo diesel de Novo Céu e Vila Urucurituba deverão ser 
entregues em Autazes. 

 

– As quotas de óleo diesel de Novo Remanso deverão ser entregues em 
Itacoatiara. 

 

– As quotas de óleo diesel de Terra Nova deverão ser entregues em 
Careiro da Várzea. 

 

2. CERON 
 Além da quantidade de 6.250 m³ de óleo diesel prevista neste PMO para 

a CERON, deverão ser entregues mais 250 m³ por conta de óleo não 
retirado no PMO de setembro/05, totalizando 6.500 m³ de óleo diesel 
que serão cobertos COM recursos da CCC-Isol. 

 O total de óleo da CCC-Isol a ser recomposto, considerando-se os meses 
de julho e agosto, totaliza 187 m³.  

 Na reunião do PMO de outubro/2005 ficou acertado que nos PMOs de 
novembro e dezembro a CERON irá recompor, além dos 187 m³ de óleo 
diesel citados anteriormente, a quantidade de óleo que for consumida 
acima do limite de consumo específico de 0,300 l/kWh nos meses de 
setembro a dezembro.   

- VISTA ALEGRE DO ABUNÃ – dos 165 m3 de óleo diesel, 91 m3 
correspondem à antecipação da quota do PMO de novembro/2005. 

 

3. MANAUS ENERGIA 
ÓLEO PTE: 

A necessidade total de óleo PTE para a MANAUS ENERGIA no PMO de 
outubro/2005 é de 58.338 m³, dos quais 57.873 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 465 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser 
adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da 
SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, discriminado 
na tabela a seguir. 

 Além dos 57.766 m³ de óleo PTE previstos neste PMO, deverão ser 
entregues mais 107 m³ por conta de óleo não retirado no PMO de 
agosto/05, totalizando 57.873 m³ de óleo PTE conforme citado. 
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ÓLEO OC1A: 

Além da quantidade de 13.687 toneladas de óleo OC1A prevista neste PMO 
para a Manaus Energia, deverão ser entregues mais 62 toneladas por 
conta de óleo não retirado no PMO de agosto/05, totalizando 13.749 
toneladas de óleo OC1A que serão cobertos COM recursos da CCC-Isol. 

 

Quantidade COM Cobertura da 
CCC-ISOL  

 Tipo de 
Óleo PMO 

Outubro/05 
 

Não 
retirada 

PMO 
Agosto/05 

Total 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura 
da CCC-
Isol  

Necessidade 
de Óleo  

 

Diesel(m³) 2.009 - 2.009 - 2.009 

PTE (m³) 57.766 107 57.873 465 58.338 

OC1A (t) 13.687 62 13.749 - 13.749 

PGE (t) 21.055 - 21.055 - 21.055 
  

 
4. CGE 

Além da quantidade de 13.102 m³ de óleo diesel prevista neste PMO para 
a CGE, deverão ser entregues mais 718 m³ por conta de óleo não 
retirado no PMO de agosto/05, totalizando 13.820 m³ de óleo diesel que 
serão cobertos COM recursos da CCC-Isol. 

 

Quantidade COM Cobertura 
da CCC-ISOL  

Tipo de Óleo PMO 
Outubro/05 

 

não 
retirada 

PMO 
Agosto/05 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura 
da CCC-
Isol  

Necessidade 
de Óleo  

 

Diesel (m³) 13.102 718 - 13.820 
 
5.  Deste total de 13.820 m³, 6.183m³ devem ser entregues na UTE Flores, 

5.173 m³ na UTE São José e 2.464 m³ na UTE Cidade Nova. 
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6. ELETRONORTE 
    - Sistema Rio Branco 

A necessidade total de óleo Diesel para o Sistema Rio Branco no PMO de 
outubro/2005 é de 6.328 m³, dos quais 6.297 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 31 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser 
adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da 
SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme 
discriminado na tabela a seguir. 

 

    Tipo 
de Óleo 

Quantidade COM 
Cobertura da CCC-ISOL 

(m³) 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura da 
CCC-Isol  

Necessidade 
de Óleo  

 

Diesel 6.297 31 6.328 
 

7. CELPE 
Além da quantidade de 147 m³ de óleo diesel prevista neste PMO para a 
CELPE, deverão ser entregues mais 48 m³ por conta de quantidades de 
óleo não retiradas nos PMOs de janeiro a agosto/05, totalizando 195 m³ 
de óleo diesel que serão cobertos COM recursos da CCC-Isol. 

Para completar a necessidade de 210 m³ da CELPE no mês de outubro, 
deverão ser adquiridos mais 15 m³ SEM cobertura da CCC-Isol. 

 

8. CEMAR 
 A necessidade total de óleo Diesel para o Sistema Batavo da CEMAR no 

PMO de outubro/2005 é de 20 m³, dos quais 18 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 2 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser 
adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da 
SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005. 

 

9. CEMAT 
 A necessidade total de óleo para a CEMAT no PMO de outubro/2005 é de 

7.308 m³ de óleo diesel, dos quais:  

• 7.115 m³ serão cobertos COM recursos da CCC-Isol, sendo 6.695 m³ 
do PMO de outubro e 420 m³ por conta de óleo não retirado em 
agosto. 

• 193 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser adquirida SEM 
recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da SFG-ANEEL, 
na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme 
discriminado na tabela a seguir. 
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Quantidade COM Cobertura 
da CCC-ISOL  

(m³) 

Sistema PMO 
Outubro
/05  
 

Não 
retirado 
PMOs 

anteriore
s/2005  

Total 

Quantidad
e 

 SEM 
Cobertura 
da CCC-
Isol  

Necessidade 
de Óleo  

 

Apiacás 150 30 180 17 197
Cascalheiras 140 0 140 7 147
Colniza 345 30 375 15 390
Comodoro 120 40 160 4 164
Cotriguaçu 130 0 130 11 141
Juara 1.145 0 1.145 45 1.190
Juína 1.420 0 1.420 26 1.446
Juruena 130 0 130 13 143
NovaBandeirante 170 0 170 26 196
Sapezal 0 245 245 0 245
Querência 245 0 245 21 266
Alto da Boa Vista 100 0 100 8 108
Aripuanã 105 75 180 0 180
Demais Sistemas 2.510 0 2.510 0 2.510

TOTAL 6.710 420 7.130 193 7.323
 

10. COELBA 
 A necessidade total de óleo para a COELBA no PMO de outubro/2005 é de 

20 m³ de óleo diesel, dos quais 15 m³ serão cobertos COM recursos da 
CCC-Isol, e 5 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser adquirida SEM 
recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da SFG-ANEEL, na 
reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme discriminado na 
tabela a seguir. 

 

 

Sistema 

Quantidade 
 COM Cobertura da 

CCC-ISOL  
(m³) 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura da 
CCC-Isol  
(m³) 

Necessidade 
de Óleo  
(m³) 

Ilha de Camamú 15 5 20 
 
 

11. CELPA: 
- SOURE - Além da quantidade de 300 m3 de óleo diesel previstos 
neste PMO, deverão ser entregues mais 50 m3, totalizando 350 m3 de 
óleo diesel, devido a quota de óleo não retirada no PMO do mês de 
Setembro de 2005. 
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- BREVES - Além da quantidade de 700 m3 de óleo diesel previstos 
neste PMO, deverá ser entregue mais 321 m3, totalizando 1.021 m3 de 
óleo diesel, devido a quota de óleo não retirada no PMO do mês de 
Setembro de 2005. 

 

12. CER: 
A necessidade total de óleo para a CER no PMO de outubro/2005 é de 
1.035 m³ de óleo diesel, dos quais 915 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 120 m³ correspondem à quantidade de óleo a 
ser adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação 
da SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme 
discriminado na tabela a seguir. 

    Sistema 
Quantidade  

COM Cobertura da 
CCC-ISOL (m³) 

Quantidade 
 SEM Cobertura 

da CCC-Isol (m³) 

Necessidade de 
Óleo  
(m³) 

CARACARAI  295 25 320
FÉLIX PINTO  25 5 30
NORMANDIA  55 15 70
S. JOÃO DA BALIZA  300 25 325
SURUMU  5 5 10
TAIANO  10 5 15
UIRAMUTÃ  15 5 20
VILA BRASIL  25 5 30
CAMPOS NOVOS  12 5 17
CONTÃO  5 5 10
MAL. TRÊS CORAÇÕES  5 5 10
PETROLINA DO NORTE  5 1 6
SACAÍ  3 1 4
SANTA MARIA DO 
BOIAÇÚ  7 3 10

TEPEQUEM  2 1 3
TRAIRÃO  5 5 10
VILA FLORESTA  1 1 2
VILA ITAQUERA  1 1 2
VILA REMANSO  1 1 2
XERUINI  1 1 2
Demais Sistemas 137 0 137
TOTAL 915 120 1.035
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CEA

LARANJAL DO JARI DIESEL 29228 1.058 - 3.779
LOURENÇO DIESEL 29230 54 - 180
OIAPOQUE DIESEL 29227 549 - 1.880
PRACUÚBA DIESEL 29225 33 - 142

TOTAL DIESEL - 1694 - 5981

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CEAM

ANORI DIESEL 6767 160 - 533
APUÍ DIESEL 22712 250 - 833
AUTAZES DIESEL 6766 250 - 833
BENJAMIN CONSTANT DIESEL 6762 298 - 993
BARCELOS DIESEL 6768 223 - 782
BARREIRINHA DIESEL 6759 156 - 561
BERURI  DIESEL 6809 152 - 521
BOA VISTA RAMOS DIESEL 6818 151 - 515
BOCA DO ACRE  DIESEL 6769 519 - 1.742
BORBA DIESEL 6770 280 - 979
CARAUARI DIESEL 6772 357 - 1.218
CASTANHO DIESEL 6814 432 - 1.440
COARI DIESEL 6760 1.169 - 3.897
CODAJÁS DIESEL 6771 290 - 967
EIRUNEPE DIESEL 6775 341 - 1.164
ENVIRA DIESEL 6776 129 - 462
FONTE BOA DIESEL 6777 257 - 857
HUMAITÁ DIESEL 22711 710 - 2.465
IRANDUBA DIESEL 6816 860 - 2.867
ITACOATIARA DIESEL 6756 986 - 3.460
JUTAÍ DIESEL 6780 172 - 614
LÁBREA DIESEL 6783 367 - 1.270
MANACAPURU DIESEL 6757 1.772 - 6.374
MANICORE DIESEL 6764 387 - 1.339
MAUÉS DIESEL 6758 501 - 1.796
NHAMUNDÁ DIESEL 6785 142 - 473
N. OLINDA NORTE DIESEL 6786 259 - 890
NOVO AIRÃO DIESEL 6788 159 - 530
NOVO ARIPUANÃ DIESEL 6787 227 - 757
PARINTINS DIESEL 6755 1.756 - 5.912
PAUINI DIESEL 6796 135 - 450
S.GABRIEL CACHO. DIESEL 6791 426 - 1.484
S.ANTONIO DO ICA DIESEL 6790 180 - 634
SÃO PAULO DE OLIVENÇA DIESEL 6789 154 - 537
TABATINGA DIESEL 6798 864 - 3.097
TAPAUÁ DIESEL 6794 184 - 643
TEFÉ DIESEL 6763 1.102 - 3.908
URUCARÁ DIESEL 6761 217 - 726
ALVARÃES DIESEL 6799 101 - 337
AMATURA DIESEL 6813 61 - 203
ANAMÃ DIESEL 6811 76 - 270
ARARA DIESEL 8 - 30
ATALAIA DO NORTE DIESEL 6765 82 - 273
AXINIM DIESEL 6766 21 - 70
BELÉM SOLIMÕES  DIESEL 6825 21 - 70
CAAPIRANGA DIESEL 6808 75 - 250
CABURI DIESEL 6829 24 - 92

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
Código BR

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

SISTEMA Tipo de Óleo
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CEAM

CAIAMBÉ DIESEL 6819 18 - 60
CAMPINAS DIESEL 6820 15 - 50
CANUTAMA DIESEL 6773 87 - 301
CAREIRO VÁRZEA DIESEL 6774 146 - 570
CAVIANA DIESEL 6821 16 - 54
CUCUI DIESEL 6797 16 - 54
ESTIRÃO EQUADOR DIESEL 6800 15 - 50
FEIJOAL DIESEL 6777 15 - 50
IAUARETÊ DIESEL 6801 36 - 121
IPIRANGA DIESEL 6802 18 - 60
IPIXUNA DIESEL 6779 89 - 311
ITAMARATI DIESEL 6812 84 - 322
ITAPEAÇÚ DIESEL 6823 23 - 77
ITAPIRANGA DIESEL 6778 114 - 389
JACARÉ DIESEL 6781 18 - 60
JAPURÁ DIESEL 6781 6 - 20
JURUÁ DIESEL 6782 69 - 240
LIMOEIRO DIESEL 6815 66 - 220
MANAQUIRI DIESEL 6817 100 - 333
MARAÃ DIESEL 6784 104 - 347
MOCAMBO DIESEL 6824 20 - 67
MURITUBA DIESEL 6822 9 - 35
NOVO CÉU DIESEL 24 - 80
NOVO REMANSO DIESEL 87 - 290
PALMEIRAS DIESEL 6803 14 - 47
PEDRAS DIESEL 6810 20 - 67
S.SEBAST.UATUMA DIESEL 6804 108 - 376
SILVES DIESEL 6793 96 - 325
S.IZABEL R.NEGRO DIESEL 6792 112 - 389
TERRA NOVA DIESEL 6763 12 - 50
TONANTINS DIESEL 6805 123 - 410
TUIUÉ DIESEL 6805 19 - 64
UARINI DIESEL 6807 86 - 287
URUCURITUBA DIESEL 6795 117 - 430
VILA AMAZÔNIA DIESEL 24 - 80
V.A. MONTENEGRO DIESEL 6795 14 - 47
VILA BITTENCOURT DIESEL 6806 21 - 70
VILA CAMETÁ DIESEL 6828 23 - 77
VILA SACAMBU DIESEL 6827 17 - 57
V. URUCURITUBA DIESEL 6827 9 - 30
ZÉ AÇU DIESEL 6827 9 - 30
RIO PRETO DA EVA DIESEL XXXX 255 - 876
PARAUÁ DIESEL 0 - 0
ALTEROSA DIESEL 0 - 0
BETÂNIA DIESEL XXXX 0 - 0
LINDÓIA DIESEL 0 - 0
MOURA DIESEL 0 - 0
SANTA RITA DO WEILL DIESEL XXXX 0 - 0

TOTAL DIESEL - 19.717 - 67.990

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

 
 

 A necessidade total de óleo para a CEAM no PMO de outubro/2005 é de 
19.829 m³ de óleo diesel, dos quais 19.717 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 112 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser 
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adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da 
SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme 
discriminado na tabela a seguir. 

 Sistema 

Quantidade  
COM Cobertura 
da CCC-ISOL 

(m³) 

Quantidade 
 SEM Cobertura 
da CCC-Isol 

(m³) 

Necessidade de 
Óleo  
(m³) 

Anori 160 10 170
Autazes 250 9 259
Benjamim Constant 298 13 311
Boca do Acre 519 2 521
Castanho 432 9 441
Codajás 290 9 299
Fonte Boa 257 7 264
Itacoatiara 986 6 992
Novo Airão 159 6 165
Novo Aripuanã 227 4 231
Pauini 135 1 136
Alvarães 101 2 103
Amatura 61 5 66
Anamã 76 4 80
Caapiranga 75 3 78
Jacaré 18 1 19
Limoeiro 66 1 67
Manaquiri 100 2 102
Maraã 104 3 107
Novo Remanso 87 3 90
Tonantins 123 6 129
Uarini 86 4 90
V. Bittencourt 21 2 23
Demais Sistemas 15.086 0 15.086

TOTAL 19.717 112 19.829
 

- As quotas de ENVIRA e APUÍ correspondem a antecipação do PMO de 
outubro/2005. 

– As quotas de óleo diesel de Jacaré e Tuiué deverão ser 
entregues em Manacapuru. 
 
– As quotas de óleo diesel de Vila Amazônia e Zé Açu deverão ser 
entregues em Parintins. 

 
– As quotas de óleo diesel de Vila Araras deverão ser entregues 
em Caapiranga. 

 

– As quotas de óleo diesel de Axinin deverão ser entregues em 
Borba. 
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– As quotas de óleo diesel de Feijoal deverão ser entregues em 
Benjamin Constant. 

 

– As quotas de óleo diesel de Novo Céu e Vila Urucurituba deverão 
ser entregues em Autazes. 

 

– As quotas de óleo diesel de Novo Remanso deverão ser entregues 
em Itacoatiara. 

 

– As quotas de óleo diesel de Terra Nova deverão ser entregues em 
Careiro da Várzea. 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CELPA

AFUÁ DIESEL 31793 113 - 377
ALENQUER DIESEL 34638 445 - 1.483
ALMERIM DIESEL 34642 243 - 855
BREVES DIESEL 31798 700 - 2.394
CASTELO DOS SONHOS DIESEL 34635 80 - 267
GURUPÁ DIESEL 31796 100 - 338
JURUTI DIESEL 34641 177 - 590
MONTE ALEGRE DIESEL 34639 600 - 2.000
MUANÁ DIESEL 34657 110 - 378
NOVO PROGRESSO DIESEL 34668 650 - 2.179
OBIDOS DIESEL 34637 533 - 1.777
OEIRAS DO PARÁ DIESEL 34650 92 - 330
ORIXIMINÁ DIESEL 34634 720 - 2.400
PONTA DE PEDRAS DIESEL 31789 124 - 438
PORTEL DIESEL 34645 440 - 1.568
PORTO DE MOZ DIESEL 34661 164 - 596
PRAINHA DIESEL 34643 100 - 341
S.SEB. BOA VISTA DIESEL 31791 95 - 346
SALVATERRA DIESEL 31794 190 - 655
SANTANA DO ARAGUAIA DIESEL 34652 330 - 1.219
SOURE DIESEL 31799 300 - 1.000
TERRA SANTA DIESEL 31801 135 - 499
ANAJÁS DIESEL 34666 70 - 233
AVEIRO DIESEL 34646 27 - 90
BAGRE DIESEL 34664 56 - 187
BANACH DIESEL 34633 25 - 83
BARREIRA CAMPO DIESEL 34696 10 - 33
CACHOEIRA ARARI DIESEL 31790 65 - 223
CHAVES DIESEL 34671 15 - 50
COTIJUBA DIESEL 60703 35 - 117
CURRALINHO DIESEL 34656 85 - 283
CURUÁ DIESEL 34636 79 - 267
FARO DIESEL 34648 55 - 191
JACAREACANGA DIESEL 34665 70 - 233
KARAPANÃ DIESEL 52811 13 - 43
MELGAÇO DIESEL 34672 45 - 150
N.ESP.PIRIA DIESEL 34674 90 - 300
S.CRUZ ARARI DIESEL 34670 32 - 107
STA M. BARREIRAS DIESEL 31795 25 - 83
VILA MANDI DIESEL XXXX 25 - 83

TOTAL DIESEL - 7263 - 24785

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

 
 

 

- SOURE - Além da quantidade de 300 m3 de óleo diesel previstos 
neste PMO, deverão ser entregues mais 50 m3, totalizando 350 m3 de 
óleo diesel, devido a quota de óleo não retirada no PMO do mês de 
Setembro de 2005. 
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- BREVES - Além da quantidade de 700 m3 de óleo diesel previstos 
neste PMO, deverá ser entregue mais 321 m3, totalizando 1.021 m3 de 
óleo diesel, devido a quota de óleo não retirada no PMO do mês de 
Setembro de 2005. 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CER

CARACARAI DIESEL 7563 295 - 983
FÉLIX PINTO DIESEL 7562 25 - 83
JUNDIÁ DIESEL 7562 20 - 70
NORMANDIA DIESEL 7566 55 - 183
PACARAIMA DIESEL 7564 0 - 0
PASSARÃO DIESEL 7562 10 - 33
RORAINÓPOLIS DIESEL 52703 0 - 0
S.J. DA BALIZA DIESEL 7568 300 - 1.000
SÃO SILVESTRE DIESEL 7577 10 - 33
SURUMU DIESEL 7572 5 - 17
TAIANO DIESEL 7562 10 - 33
UIRAMUTÃ DIESEL 7575 15 - 50
VILA BRASIL DIESEL 7573 25 - 83
VISTA ALEGRE DIESEL 7562 10 - 33
ÁGUA FRIA DIESEL 7562 2 - 0
M.ARACA-AMAJ DIESEL 7562 2 - 7
CAMPOS NOVOS DIESEL 7562 12 - 40
CANAUANIM DIESEL 7562 2 - 7
CONTÃO DIESEL 7571 5 - 17
EQUADOR DIESEL 7562 6 - 20
JACAMIM DIESEL 7562 1 - 3
LAGO GRANDE DIESEL 7562 2 - 7
MAL. BOCA DA MATA DIESEL 7562 2 - 7
M.ARACA-NORM DIESEL 7562 1 - 3
M. FLEXAL DIESEL 7562 1 - 3
M. GUARIBA DIESEL 7562 1 - 3
M. DO MANOA DIESEL 7562 1 - 3
M. TRÊS CORAÇÕES DIESEL 7562 5 - 17
M.RAPOSA DIESEL 7562 0 - 0
M. MALACACHETA DIESEL 7562 3 - 10
M. MARACANA DIESEL 7562 0 - 0
M. MOSCOW DIESEL 7562 0 - 0
NOVA ESPERANÇA DIESEL 7562 3 - 10
M. NAPOLEÃO DIESEL 7562 3 - 10
OLHO DAGUA DIESEL 7562 1 - 3
M. S.MARCOS DIESEL 7562 1 - 3
M. STA ROSA DIESEL 7562 0 - 0
M. VISTA ALEGRE DIESEL 7562 2 - 7
MUTUM DIESEL 7562 6 - 20
PANACARICA DIESEL 7562 2 - 7
PAREDÃO DIESEL 7562 6 - 20
PETROLINA DO NORTE DIESEL 7562 5 - 17
PIUM DIESEL 7562 0 - 0
S.F.B. RIO BRANCO DIESEL 7562 0 - 0
SÃO FRANSCISCO DIESEL 7574 10 - 33
SACAÍ DIESEL 7562 3 - 10

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CER

SAMAÚMA DIESEL 7562 1 - 3
SERRA GRANDE II DIESEL 7562 0 - 0
SOCÓ DIESEL 7562 3 - 10
S.M. DA BOIAÇÚ DIESEL 7562 7 - 23
TEPEQUEM DIESEL 7562 2 - 7
TERRA PRETA DIESEL 7562 2 - 7
TRAIRÃO DIESEL 7562 5 - 17
V. CACHOEIRINHA DIESEL 7562 3 - 10
VILA CAICUBI DIESEL 7562 4 - 13
VILA CENTRAL DIESEL 7562 0 - 0
VILA DONA COTA DIESEL 7562 1 - 3
VILA FLORESTA DIESEL 7562 1 - 3
VILA ITAQUERA DIESEL 7562 1 - 3
VILA MILAGRE DIESEL 7562 0 - 0
VILA REMANSO DIESEL 7562 1 - 3
VILA SÃO JOSÉ DIESEL 7562 3 - 10
VILA VILENA DIESEL 7562 10 - 33
XERUINI DIESEL 7562 1 - 3
XUMINA DIESEL 7562 2 - 7

TOTAL DIESEL - 915 - 3047

SISTEMA Tipo de Óleo Código BR
Quantidade de óleo 

COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)

  
 

A necessidade total de óleo para a CER no PMO de outubro/2005 é de 
1.035 m³ de óleo diesel, dos quais 915 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 120 m³ correspondem à quantidade de óleo a 
ser adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação 
da SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme 
discriminado na tabela a seguir. 
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    Sistema 
Quantidade  

COM Cobertura da 
CCC-ISOL (m³) 

Quantidade 
 SEM Cobertura 

da CCC-Isol (m³) 

Necessidade de 
Óleo  
(m³) 

CARACARAI  295 25 320
FÉLIX PINTO  25 5 30
NORMANDIA  55 15 70
S. JOÃO DA BALIZA  300 25 325
SURUMU  5 5 10
TAIANO  10 5 15
UIRAMUTÃ  15 5 20
VILA BRASIL  25 5 30
CAMPOS NOVOS  12 5 17
CONTÃO  5 5 10
MAL. TRÊS CORAÇÕES  5 5 10
PETROLINA DO NORTE  5 1 6
SACAÍ  3 1 4
SANTA MARIA DO 
BOIAÇÚ  7 3 10

TEPEQUEM  2 1 3
TRAIRÃO  5 5 10
VILA FLORESTA  1 1 2
VILA ITAQUERA  1 1 2
VILA REMANSO  1 1 2
XERUINI  1 1 2
Demais Sistemas 137 0 137
TOTAL 915 120 1.035
  

 



  
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 64 

SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CERON

ALVORADA DO OESTE DIESEL 29204 300 - 1.059
ANARI DIESEL 29212 160 - 533
BURITIS DIESEL 29215 1080 - 3.722
CAMPO NOVO DE RONDÔNIADIESEL 7540 180 - 626
CHUPINGUAIA DIESEL 29218 255 - 874
COLORADO D´OESTE DIESEL 29222 640 - 2.133
COSTA MARQUES DIESEL 7545 430 - 1.485
CUJUBIM DIESEL 7545 325 - 1.134
JACI PARANÁ DIESEL 29216 140 - 468
MACHADINHO DIESEL 29210 855 - 2.957
P. BUENO/CACOAL DIESEL 7542 0 - -
SÃO FRANCISCO DIESEL 29214 370 - 1.330
VILHENA DIESEL 7543 905 - 3.101
VILA EXTREMA DIESEL 29220 190 - 650
VISTA ALEGRE DIESEL 29207 165 - 559
ABUNÃ DIESEL 7546 20 - 67
ARARAS DIESEL 56866 10 - 33
CALAMA DIESEL 29215 33 - 110
CONCEIÇÃO DA GALERA DIESEL 29211 2 - 7
DEMARCAÇÃO DIESEL 29211 4 - 13
FORTALEZA DO ABUNÃ DIESEL 7544 15 - 50
ISIDOLÂNDIA DIESEL 29205 15 - 50
MAICY DIESEL 29211 1 - 3
MUTUM PARANÁ DIESEL 7549 30 - 100
NAZARÉ DIESEL 29211 9 - 30
N. CALIFORNIA DIESEL 29221 90 - 300
PACARANÃ DIESEL 29213 40 - 133
PEDRAS NEGRAS DIESEL 7545 1 - 3
ROLIM MOURA GUAPORÉ DIESEL 7545 8 - 27
S. CATARINA DIESEL 29211 3 - 10
SÃO CARLOS DIESEL 29211 25 - 83
SÃO SEBASTIÃO DIESEL 29211 5 - 17
SURPRESA DIESEL 7541 10 - 33
TABAJARA DIESEL 56882 10 - 33
URUCUMACUÃ DIESEL 29217 15 - 50

TOTAL DIESEL - 6.341 - 21.785

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (m3)

  
CERON 

 Além da quantidade de 6.250 m³ de óleo diesel prevista neste PMO para 
a CERON, deverão ser entregues mais 250 m³ por conta de óleo não 
retirado no PMO de setembro/05, totalizando 6.500 m³ de óleo diesel 
que serão cobertos COM recursos da CCC-Isol. 

 O total de óleo da CCC-Isol a ser recomposto, considerando-se os meses 
de julho e agosto, totaliza 187 m³.  

 Na reunião do PMO de outubro/2005 ficou acertado que nos PMOs de 
novembro e dezembro a CERON irá recompor, além dos 187 m³ de óleo 
diesel citados anteriormente, a quantidade de óleo que for consumida 
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acima do limite de consumo específico de 0,300 l/kWh nos meses de 
setembro a dezembro.   

 
- VISTA ALEGRE DO ABUNÃ – dos 165 m3 de óleo diesel, 91 m3 

correspondem à antecipação da quota do PMO de novembro/2005. 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: ELETROACRE

ASSIS BRASIL DIESEL 43553 65 - 227
BRASILEIA DIESEL 6342 580 - 2.140
CRUZEIRO DO SUL DIESEL 6344 1800 - 6.452
FEIJÓ DIESEL 6345 0 - 0
PORTO WALTER DIESEL 6348 0 - 0
SENA MADUREIRA DIESEL 29079 450 - 1.692
TARAUACÁ DIESEL 6346 0 - 0
XAPURI DIESEL 6347 200 - 699
CAPIXABA DIESEL 29077 80 - 267
JORDÃO DIESEL 6346 0 - 0
MANOEL URBANO DIESEL 29079 60 - 222
VILA THAUMATURGO DIESEL 6350 0 - 0
SANTA ROSA DIESEL 29079 20 - 67

TOTAL DIESEL - 3255 - 11766

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

  
OBS: – As quotas de óleo diesel de Manoel Urbano e Santa Rosa dos Purus 
deverão ser entregues em Sena Madureira. 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: MANAUS

MANAUS PTE 22641 57.766 - 175.710
OC1A 22641 - 13.687 40.735
PGE 22641 - 21.055 105.276
DIESEL 2.009 7.440

- - - 329161

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

TOTAL  
 

ÓLEO PTE: 

A necessidade total de óleo PTE para a MANAUS ENERGIA no PMO de 
outubro/2005 é de 58.338 m³, dos quais 57.873 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 465 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser 
adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da 
SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, discriminado 
na tabela a seguir. 

 Além dos 57.766 m³ de óleo PTE previstos neste PMO, deverão ser 
entregues mais 107 m³ por conta de óleo não retirado no PMO de 
agosto/05, totalizando 57.873 m³ de óleo PTE conforme citado. 

 

ÓLEO OC1A: 

Além da quantidade de 13.687 toneladas de óleo OC1A prevista neste PMO 
para a Manaus Energia, deverão ser entregues mais 62 toneladas por 
conta de óleo não retirado no PMO de agosto/05, totalizando 13.749 
toneladas de óleo OC1A que serão cobertos COM recursos da CCC-Isol. 
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Quantidade COM Cobertura da 
CCC-ISOL  

 Tipo de 
Óleo PMO 

Outubro/05 
 

Não 
retirada 

PMO 
Agosto/05 

Total 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura 
da CCC-
Isol  

Necessidade 
de Óleo  

 

Diesel(m³) 2.009 - 2.009 - 2.009 

PTE (m³) 57.766 107 57.873 465 58.338 

OC1A (t) 13.687 62 13.749 - 13.749 

PGE (t) 21.055 - 21.055 - 21.055 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: ELETRONORTE

AMAPÁ DIESEL 1000 17.033 - 54.758

PORTO VELHO PTE 1016 32.586 - 90.768
DIESEL 1016 14.618 - 56.470

RIO BRANCO DIESEL 1005 6.297 - 19.464

TOTAL DIESEL - 37.948 - 130.692
TOTAL PTE - 32.586 - 90.768

- - - 221.460

SISTEMA Tipo de Óleo Código BR
Quantidade de óleo 

COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)

TOTAL   
 

    - Sistema Rio Branco 

A necessidade total de óleo Diesel para o Sistema Rio Branco no PMO de 
outubro/2005 é de 6.328 m³, dos quais 6.297 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 31 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser 
adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da 
SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme 
discriminado na tabela a seguir. 

 

    Tipo 
de Óleo 

Quantidade COM 
Cobertura da CCC-ISOL 

(m³) 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura da 
CCC-Isol  

Necessidade 
de Óleo  

 

Diesel 6.297 31 6.328 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CELPE

FERNANDO DE NORONHA DIESEL 8711 147 - 551

TOTAL DIESEL - 147 - 551

SISTEMA Tipo de Óleo Código BR
Quantidade de óleo 

COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)

 
 

Além da quantidade de 147 m³ de óleo diesel prevista neste PMO para a 
CELPE, deverão ser entregues mais 48 m³ por conta de quantidades de 
óleo não retiradas nos PMOs de janeiro a agosto/05, totalizando 195 m³ 
de óleo diesel que serão cobertos COM recursos da CCC-Isol. 

Para completar a necessidade de 210 m³ da CELPE no mês de outubro, 
deverão ser adquiridos mais 15 m³ SEM cobertura da CCC-Isol. 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CEMAR

BATAVO DIESEL 7641 18 - 60

TOTAL DIESEL - 18 - 60

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

 
 

 A necessidade total de óleo Diesel para o Sistema Batavo da CEMAR no 
PMO de outubro/2005 é de 20 m³, dos quais 18 m³ serão cobertos COM 
recursos da CCC-Isol e 2 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser 
adquirida SEM recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da 
SFG-ANEEL, na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005. 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CEMAT

APIACÁS DIESEL 5647 150 - 500
R. CASCALHEIRAS DIESEL 28980 140 - 467
COLNIZA DIESEL 28939 345 - 1.150
COMODORO DIESEL 28961 120 - 400
CONFRESA DIESEL 28953 200 - 678
COTRIGUAÇU DIESEL 28962 130 - 433
JUARA/PG/NH DIESEL 28966 1145 - 3.817
JUINA/CAST DIESEL 28974 1420 - 4.733
JURUENA DIESEL 28946 130 - 433
NOVA BANDEIRANTE  DIESEL 28951 170 - 567
PORTO ALEGRE DO NORTE DIESEL 28979 150 - 500
QUERÊNCIA DIESEL 28976 245 - 817
S.FELIX ARAGUAIA DIESEL 28969 190 - 633
S.JOSE RIO CLARO DIESEL 28972 420 - 1.469
SAPEZAL  DIESEL 28938 0 - 0
VILA RICA DIESEL 28978 600 - 2.020
ALTO B. VISTA DIESEL 28937 100 - 333
ARIPUANÃ DIESEL 28958 105 - 350
B.J.ARAGUAIA DIESEL 28968 30 - 100
CANABRAVA NORTE DIESEL 28956 40 - 133
GAÚCHA DO NORTE DIESEL 28945 100 - 333
LUCIARA DIESEL 28971 50 - 167
NOVA LACERDA DIESEL 28951 0 - 0
N. MARINGA DIESEL 28954 180 - 600
NOVA MONTE VERDE DIESEL 28952 135 - 450
N.S. ANTONIO DIESEL 28960 25 - 83
RONDOLÃNDIA DIESEL 28951 30 - 100
S.CRUZ XINGU DIESEL 28941 45 - 150
SANTA TEREZINHA DIESEL 28970 60 - 200
S.JOSE XINGU DIESEL 28981 75 - 250
S.N. DOURADA DIESEL 28955 15 - 50
TABAPORÃ DIESEL 28959 150 - 500

TOTAL DIESEL - 6.695 - 22.417

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (m3)

 
 

 A necessidade total de óleo para a CEMAT no PMO de outubro/2005 é de 
7.308 m³ de óleo diesel, dos quais:  

• 7.115 m³ serão cobertos COM recursos da CCC-Isol, sendo 6.695 m³ 
do PMO de outubro e 420 m³ por conta de óleo não retirado em 
agosto. 

• 193 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser adquirida SEM 
recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da SFG-ANEEL, 
na reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme 
discriminado na tabela a seguir. 
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Quantidade COM Cobertura da 
CCC-ISOL  

(m³) 

Sistema PMO 
Outubro/

05  
 

Não 
retirado 

PMOs 
anteriores

/2005  

Total 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura 
da CCC-
Isol  

Necessidade 
de Óleo  

 

Apiacás 150 30 180 17 197
Cascalheiras 140 0 140 7 147
Colniza 345 30 375 15 390
Comodoro 120 40 160 4 164
Cotriguaçu 130 0 130 11 141
Juara 1.145 0 1.145 45 1.190
Juína 1.420 0 1.420 26 1.446
Juruena 130 0 130 13 143
NovaBandeirante 170 0 170 26 196
Sapezal 0 245 245 0 245
Querência 245 0 245 21 266
Alto da Boa Vista 100 0 100 8 108
Aripuanã 105 75 180 0 180
Demais Sistemas 2.510 0 2.510 0 2.510

TOTAL 6.710 420 7.130 193 7.323
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: ENERSUL

PORTO MURTINHO DIESEL -                        330 - 1.119

TOTAL DIESEL - 330 - 1.119

SISTEMA Tipo de Óleo Código BR
Quantidade de óleo 

COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: COELBA

ILHA DE CAMAMU DIESEL 29409 15 - 50

TOTAL DIESEL - 15 - 50

SISTEMA Tipo de Óleo Código BR
Quantidade de óleo 

COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)

 
 
 

 A necessidade total de óleo para a COELBA no PMO de outubro/2005 é de 
20 m³ de óleo diesel, dos quais 15 m³ serão cobertos COM recursos da 
CCC-Isol, e 5 m³ correspondem à quantidade de óleo a ser adquirida SEM 
recursos da CCC-Isol, de acordo com a deliberação da SFG-ANEEL, na 
reunião do PMO de outubro, em 27/09/2005, conforme discriminado na 
tabela a seguir. 

 

 

Sistema 

Quantidade 
 COM Cobertura da 

CCC-ISOL  
(m³) 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura da 
CCC-Isol  
(m³) 

Necessidade 
de Óleo  
(m³) 

Ilha de Camamú 15 5 20 
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: JARI CELULOSE

JARI CELULOSE DIESEL - 575 - 1.917
COMBUSTÍVEL - - 130 433

- - - 2.350

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)
SISTEMA Tipo de Óleo Código BR

Quantidade de óleo 
COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

TOTAL   
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SISTEMAS ISOLADOS - USINAS TÉRMICAS EMPRESA: CGE

CGE DIESEL 52870 13.102 - 47.323

TOTAL DIESEL - 13.102 - 47.323

Código BR
Quantidade de óleo 

COM cobertura    
CCC-Isol (m3)

SISTEMA Tipo de Óleo

Quantidade de 
óleo COM 

cobertura       CCC-
Isol (ton)

Energia de 
Equivalente 

Hidráulico (MWh)

  
 
Além da quantidade de 13.102 m³ de óleo diesel prevista neste PMO para 
a CGE, deverão ser entregues mais 718 m³ por conta de óleo não 
retirado no PMO de agosto/05, totalizando 13.820 m³ de óleo diesel que 
serão cobertos COM recursos da CCC-Isol. 

 

Quantidade COM Cobertura 
da CCC-ISOL  

Tipo de Óleo PMO 
Outubro/05 

 

não 
retirada 

PMO 
Agosto/05 

Quantidade 
 SEM 

Cobertura 
da CCC-
Isol  

Necessidade 
de Óleo  

 

Diesel (m³) 13.102 718 - 13.820 
 

 
Deste total de 13.820 m³, 6.183m³ devem ser entregues na UTE Flores, 
5.173 m³ na UTE São José e 2.464 m³ na UTE Cidade Nova. 

******
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6.4 ANEXO IV 

CARGA PRÓPRIA, BALANÇOS DE ENERGIA E  
AUTORIZAÇÕES DE COMPRA DE ÓLEO  

OUTUBRO/2005 
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Gráfico I 
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Gráfico II 
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Gráfico III 
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Gráfico IV 
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Gráfico V 
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Gráfico VI 
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Gráfico VII 

SISTEMA MACAPÁ
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Gráfico VIII 
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Gráfico IX 
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Gráfico X 
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Gráfico XI 
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Gráfico XII 

CGE - CEARÁ GERADORA DE ENERGIA
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Gráfico XIII 

MANAUS ENERGIA
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Gráfico XIV 

MANAUS ENERGIA
Consumo de Óleo PGE

Jan-Ago (Acomp06) 
Set-Dez (Previsão)

19.397 20.376
17.444 17.067 20.39618.850 19.235 18.602 20.497 19.552 21.055 20.088

192.096

171.040

72.758

232.560

212.472

53.908

93.154

112.389

130.991

36.841

151.488

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

jan/05 fev mar abr mai jun jul ago set out Nov dez/05

( x
 1

.0
00

 L
itr

os
 )

Autorizações Mensais Autorizações Mensais Acumuladas AUTIORIZAÇÃO ANEEL

RES. ANEEL = 229.099
PREV. DEZ = 232.560

101% Resolução ANEEL

 

 



   
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 88 

 

Gráfico XV 

 MANAUS ENERGIA
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Gráfico XVI 

ELETRONORTE - Porto Velho
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Gráfico XV 
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Gráfico XVI 

ELETRONORTE - Macapá
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Gráfico XVII 

ELETRONORTE - Rio Branco
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Gráfico XVIII 
ELETRONORTE
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Gráfico XIX 

CEA
 Consumo de Óleo Diesel
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Gráfico XX 

CEAM
 Consumo de Óleo Diesel

Jan-Ago (Acomp06) 
Set-Dez (Previsão)

17.187 19.893
15.182 17.077 17.61016.673 17.652 18.024 18.920 19.037 20.102 20.099

157.363

177.465

66.119

217.457

197.358

49.445

83.729

101.381

119.406

32.369

138.326

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

jan/05 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez/05

( x
 1

.0
00

 L
itr

os
 )

Autorizações Mensais Autorizações Mensais Acumuladas Resolução ANEEL

RES. ANEEL = 191.152

PREV. DEZ = 217.457
114% Resolução ANEEL

 
 



   
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 92 

Gráfico XXI 
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Gráfico XXII 
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Gráfico XXIII 
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Gráfico XXV 
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Gráfico XXVII 
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Gráfico XXIX 

 
ENERSUL

 Consumo de Óleo Diesel
Jan-Ago (Acomp06) 
Set-Dez (Previsão)

310 350

2.629

3.020

283 328
271294 262 250 292 339 391 368

1.215

3.737

3.369

921

1.486
1.748

1.998

592

2.290

0

2.000

4.000

6.000

jan/05 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez/05

( x
 1

.0
00

 L
itr

os
 )

Autorizações Mensais Autorizações Mensais Acumuladas Resolução ANEEL

RES. ANEEL = 4.506
PREV.DEZ= 3.737

83% Resolução ANEEL

 
 
 

 
Gráfico XXX 

 

JARI
 Consumo de Óleo Combustível

Jan-Ago (Acomp06) 
Set-Dez (Previsão)

471
962

401 456
922

442 441 439
987 1.038 1.000 915

6.145

7.145

1.770

9.021

8.107

1.328

2.692
3.133

4.120

872

5.107

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

jan/05 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez/05

( x
 1

.0
00

 L
itr

os
 )

Autorizações Mensais Autorizações Mensais Acumuladas Resolução ANEEL

RES. ANEEL = 8.036

PREV. DEZ = 9.021
112% Resolução ANEEL



  
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 ANEXO V 

PLANILHAS PMO DAS EMPRESAS 

OUTUBRO/2005 
 
 



  

 

 



                                                                                                 
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 99 

 

Empresa : CEA nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : OUTUBRO 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
LARANJAL DO JARI 3.780 3.780 0,280 1.058 1.058 1.058 3779 525 334 334 1.550
LOURENÇO 180 180 0,301 54 54 54 180 18 24 24 45
OIAPOQUE 1.880 1.880 0,292 549 549 549 1880 418 302 302 650
PRACUÚBA 141 141 0,232 33 33 33 142 10 15 15 30
Sub Total Monitoradas 5.981 0 0 0 5.981 0 0 1.694 1.694 1.694 5981 972 674,84 674,84 2275

5.981                      -                   -                   -             5.981        -            -                  1.694        1.694 1.694 5.981 972 675 675 2.275

VERSÃO:

Localidades

16/09/05
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Empresa : CEAM nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : OUTUBRO 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
ANORI 565 565 0,312 176 170 160 533,33 67 53 37 135 5
APUÍ 835 835 0,325 271 251 250 833,33 167 103 82 200 8
AUTAZES 862 862 0,313 270 259 250 833,33 27 3 -17 140 6
BENJAMIN CONSTANT 1.035 1.035 0,321 332 311 298 993,33 83 80 46 350 13
BARCELOS 781 781 0,285 223 223 223 782,46 50 54 54 140 3
BARREIRINHA 560 560 0,278 156 156 156 561,15 78 60 60 200 6
BERURI 520 520 0,292 152 152 152 520,55 79 97 97 100 4
BOA VISTA DO RAMOS 514 514 0,293 151 151 151 515,36 86 39 39 110 1
BOCA DO ACRE 1.747 1.747 0,298 521 521 519 1741,61 43 149 147 470 18
BORBA 979 979 0,286 280 280 280 979,02 47 29 29 240 10
CARAUARI 1.219 1.219 0,293 357 357 357 1218,43 122 174 174 262 10
CASTANHO 1.470 1.470 0,302 444 441 432 1440,00 79 65 53 90 4
COARI 3.896 3.896 0,300 1.169 1.169 1.169 3896,67 113 387 387 355 13
CODAJÁS 998 998 0,305 304 299 290 966,67 208 106 92 215 8
EIRUNEPE 1.164 1.164 0,293 341 341 341 1163,82 25 157 157 425 22
ENVIRA 461 461 0,279 129 129 129 462,37 179 161 161 338 12
FONTE BOA 879 879 0,307 270 264 257 856,67 248 235 222 340 4
HUMAITÁ 2.480 2.480 0,288 714 714 710 2465,28 223 1 -3 250 9
IRANDUBA 4.120 1.250 2.870 0,300 861 861 860 2866,67 154 294 293 300 12
ITACOATIARA 7.952 3.197 285 4.470 0,285 992 992 986 3459,65 67 399 393 679 28
JUTAÍ 614 614 0,280 172 172 172 614,29 78 83 83 127 8
LÁBREA 1.271 1.271 0,289 367 367 367 1269,90 235 194 194 400 16
MANACAPURU 6.375 6.375 0,278 1.772 1.772 1.772 6374,10 242 163 163 350 19
MANICORE 1.340 1.340 0,289 387 387 387 1339,10 135 90 90 242 14
MAUÉS 1.795 1.795 0,279 501 501 501 1795,70 159 84 84 318 16
NHAMUNDÁ 472 472 0,300 142 142 142 473,33 32 26 26 95 4
NOVA OLINDA DO NORTE 891 891 0,291 259 259 259 890,03 49 2 2 100 4
NOVO AIRÃO 551 551 0,304 168 165 159 530,00 9 4 -5 50 2
NOVO ARIPUANÃ 771 771 0,309 238 231 227 756,67 77 15 4 105 10
PARINTINS 5.914 5.914 0,297 1.756 1.756 1.756 5912,46 125 46 46 777 28
PAUINI 452 452 0,300 136 136 135 450,00 86 74 73 100 4
S. GABRIEL DA CACHOEIRA 1.486 1.486 0,287 426 426 426 1484,32 308 387 387 465 18
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 633 633 0,284 180 180 180 633,80 87 76 76 125 5
SÃO PAULO DE OLIVENÇA 537 537 0,287 154 154 154 536,59 53 48 48 150 6
TABATINGA 3.096 3.096 0,279 864 864 864 3096,77 403 344 344 475 19
TAPAUÁ 644 644 0,286 184 184 184 643,36 89 76 76 160 4
TEFÉ 3.907 3.907 0,282 1.102 1.102 1.102 3907,80 25 177 177 420 16
URUCARÁ 726 726 0,299 217 217 217 725,75 119 124 124 150 6
Sub Total Monitoradas 64.512 1.250 0 0 58.507 285 4.470 17.138 17.054 16.974 58.524 4.458 4.658 4.494 9.948 395

VERSÃO:

Localidades

23/09/05
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Empresa : CEAM nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : OUTUBRO 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
ALVARÃES 344                         344 0,308 106 103             101 337            27,365 16,36 11 80 4
AMATURA 220                         220 0,336 74 66               61 203            111,951 114,975 102 150 6
ANAMÃ 282                         282 0,282 80 80               76 270            96,938 77,498 73 140 6
ARARA 30                           30 0,269 8 8                 8 30              3,839 2,7 3 15 1
ATALAIA DO NORTE 272                         272 0,300 82 82               82 273            77,545 81,923 82 90 4
AXINIM 70                           70 0,333 23 21               21 70              0,683 4,855 3 55 2
BELÉM SOLIMÕES  70                           70 0,327 23 21               21 70              21,163 21,699 20 50 2
CAAPIRANGA 260                         260 0,330 86 78               75 250            18,815 86,287 75 100 4
CABURI 92                           92 0,260 24 24               24 92              96,46 100 100 160 5
CAIAMBÉ 60                           60 0,344 21 18               18 60              15,913 20,268 17 62 2
CAMPINAS 50                           50 0,300 15 15               15 50              9,802 7,512 8 20 0
CANUTAMA 300                         300 0,289 87 87               87 301            52,619 68,296 68 100 4
CAREIRO VÁRZEA 570                         570 0,256 146 146             146 570            8,064 36,234 36 82 2
CAVIANA 54                           54 0,299 16 16               16 54              34,613 52,761 53 62 2
CUCUÍ 54                           54 0,295 16 16               16 54              108,25 88,609 89 150 6
ESTIRÃO EQUADOR 50                           50 0,535 27 15               15 50              60,408 59,208 47 100 4
FEIJOAL 50                           50 0,324 16 15               15 50              14,811 12,633 12 15 9
GUAJARÁ 242                         242
IAUARETÊ 121                         121 0,297 36 36               36 121            99,5 96,785 97 100 4
IPIRANGA 60                           60 0,479 29 18               18 60              79,192 63,803 53 100 4
IPIXUNA 310                         310 0,286 89 89               89 311            168,746 174,239 174 270 10
ITAMARATI 320                         320 0,261 84 84               84 322            7,873 20,133 20 102 3
ITAPEAÇÚ 77                           77 0,300 23 23               23 77              19,63 19,83 20 20 1
ITAPIRANGA 390                         390 0,293 114 114             114 389            61,325 94,517 95 65 2
JACARÉ 63                           63 0,326 21 19               18 60              12,8 7,54 5 31 1

VERSÃO:

Localidades

23/09/05
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Empresa : CEAM nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : OUTUBRO 2005.3

G
er

aç
ão

 T
ot

al
 

PR
EV

IS
TA

 

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
Su

pr
im

en
to

 

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

H
 P

ró
pr

ia

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

H
 d

e 
PI

E

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

T 
Pr

óp
ria

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

T 
de

 P
IE

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

er
aç

ão
 d

e 
Fo

nt
e 

A
lte

rn
at

iv
a

C
on

s.
Es

pe
c.

 
VE

R
IF

IC
A

D
O

 
A

C
O

M
P-

06
 (m

ês
 

de
 re

fe
rê

nc
ia

 - 
2)

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
C

on
su

m
o 

de
 

ól
eo

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
C

on
su

m
o 

co
be

rt
o 

pe
la

 
C

C
C

En
er

gi
a 

pa
ra

 
C

ál
cu

lo
 d

o 
Eq

ui
va

le
nt

e 
H

id
ra

ul
ic

o
Es

to
qu

e 
de

 ó
le

o 
VE

R
IF

IC
A

D
O

 
A

C
O

M
P-

06
 (m

ês
 

de
 re

fe
rê

nc
ia

 - 
2)

Es
to

qu
e 

de
 ó

le
o 

PR
EV

IS
TO

 (m
ês

 
de

 re
fe

rê
nc

ia
 - 

1)

Es
to

qu
e 

de
 ó

le
o 

PR
EV

IS
TO

 (m
ês

 
de

 re
fe

rê
nc

ia
)

Ta
nc

ag
em

La
st

ro
 d

a 
Ta

nc
ag

em

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
JAPURÁ 20                           20 0,330 7 6                 6 20              41,747 37,047 36 50 2
JURUÁ 240                         240 0,288 69 69               69 240            16,08 16,615 17 50 2
LIMOEIRO 223                         223 0,305 68 67               66 220            79,519 62,914 61 110 4
MANAQUIRI 340                         340 0,303 103 102             100 333            117,878 140,093 137 220 8
MARAÃ 355                         355 0,314 111 107             104 347            105,266 109,884 103 112 5
MOCAMBO 67                           67 0,323 22 20               20 67              53,775 57,315 55 80 3
MURITUBA 35                           35 0,256 9 9                 9 35              7,078 6,407 6 20 1
NOVO CÉU 80                           80 0,400 32 24               24 80              4,355 4 -4 15 0
NOVO REMANSO 300                         300 0,318 95 90               87 290            19,862 12,165 4 50 2
PALMEIRAS 47                           47 0,450 21 14               14 47              74,044 1,583 -5 100 4
PEDRAS 65                           65 0,470 31 20               20 67              17,945 15,8 5 40 2
S. SEBAST. UATUMÃ 375                         375 0,287 108 108             108 376            39,641 32,163 32 68 2
SILVES 326                         326 0,295 96 96               96 325            54,635 53,404 53 55 3
S. ISABEL DO RIO NEGRO 390                         390 0,288 112 112             112 389            34,818 83,539 84 115 5
TERRA NOVA 51                           50,5 0,242 12 12               12 50              14,829 1,79 2 15 0
TONANTINS 430                         430 0,328 141 129             123 410            32,475 82,995 65 80 4
TUIUÉ 64                           64 0,297 19 19               19 64              11,754 7,774 8 31 1
UARINI 300                         300 0,340 102 90               86 287            130,983 153,644 138 160 6
URUCURITUBA 430                         430 0,272 117 117             117 430            60,156 57,73 58 100 5
VILA AMAZÔNIA 80                           80 0,466 37 24               24 80              2,605 0,572 -12 20 0
V. AUGUSTO MONTENEGRO 47                           47 0,300 14 14               14 47              14,387 13,941 14 15 1
VILA BITTENCOURT 77                           77 0,415 32 23               21 70              38,382 1,951 -9 100 4
VILA CAMETÁ 75                           75 0,388 29 23               23 77              4,879 4,056 -2 20 0
VILA SACAMBU 57                           57 0,300 17 17               17 57              9,296 13,399 13 20 1
VILA URUCURITUBA 32                           31,5 0,320 10 9                 9 30              1,265 2,339 1 20 1
ZÉ AÇU 30                           30 0,360 11 9                 9 30              5,963 4,901 3 23 0
RIO PRETO DA EVA 891                         891 0,291 259 259             255 876            9,097 86,149 82 20 0
PURAQUEQUARA 617                         617             0,000 0 -                  0
PRESIDENTE FIGUEIREDO 1.886                      1.886          0,000 0 -                  0
PARAUÁ -                              0,000 0 -                  -                 0
ALTEROSA -                              0,000 0 -                  -                 0
BETÂNIA -                              0,000 0 -                  -                 0
LINDÓIA 86                           86 0,291 25 25               -                 -25
MOURA -                              0,691 0 -                  -                 0
SANTA RITA DO WEILL -                              0,000 0 -                  -                 0
Sub Total Não Monitoradas 12.426 2.745 0 0 9.681 0 0 2.955 2.806 2743     9465,99 2211,019 2392,835 2180,835 3828 154

76.938                    3.995           -                   -             68.188      285       4.470          20.093      19.860 19.717 67.990 6.669 7.051 6.675 13.776 549

VERSÃO:

Localidades

23/09/05

Total 
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Empresa : CELPA nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : mês outubro 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
AFUÁ 379 379 0,300 114 114 113 376,67 29 29 28 100 4,20
ALENQUER 1.486 1.486 0,302 449 446 445 1483,33 200 176 172 385 15,10
ALMERIM 858 858 0,284 244 244 243 855,03 102 113 112 155 11,85
BREVES 2.498 2.498 0,292 730 730 700 2393,98 112 472 442 495 13,80
CASTELO DOS SONHOS 542 542 0,315 171 163 80 266,67 218 251 160 245 7,50
GURUPÁ 346 346 0,296 103 103 100 337,56 50 49 46 110 3,93
JURUTI 590 590 0,307 181 177 177 590,00 28 38 34 105 3,79
MONTE ALEGRE 2.003 2.003 0,312 624 601 600 2000,00 302 372 348 480 14,50
MUANÁ 378 378 0,291 110 110 110 378,27 13 18 18 75 4,03
NOVO PROGRESSO 2.245 2.245 0,298 670 670 650 2179,48 940 759 739 1.050 25,00
ÓBIDOS 1.778 1.778 0,305 542 534 533 1776,67 170 137 128 400 17,71
OEIRAS DO PARÁ 332 332 0,279 93 93 92 329,64 40 36 35 65 4,17
ORIXIMINÁ 2.475 2.475 0,305 755 743 720 2400,00 312 366 331 480 17,78
PONTA DE PEDRAS 438 438 0,283 124 124 124 437,88 52 46 46 100 3,63
PORTEL 1.578 1.578 0,281 443 443 440 1568,18 99 147 144 175 20,00
PORTO DE MOZ 612 612 0,275 168 168 164 596,12 69 84 80 110 8,63
PRAINHA 342 342 0,294 101 101 100 340,57 31 43 42 73 2,60
S. SEBASTIÃO DA BOA VISTA 361 361 0,275 99 99 95 345,94 35 51 47 63 3,00
SALVATERRA 754 754 0,290 219 219 190 654,76 82 159 130 155 8,00
SANTANA DO ARAGUAIA 1.249 1.249 0,271 338 338 330 1218,74 58 105 97 155 8,75
SOURE 1.063 1.063 0,302 321 319 300 1000,00 196 161 140 350 13,50
TERRA SANTA 502 502 0,271 136 136 135 499,00 68 50 49 125 3,90
Sub Total Monitoradas 22.809 0 0 0 22.809 0 0 6.735 6.671 6441     22029 3207 3662 3368 5451
ANAJÁS 234                         234 0,322 75 70               70 233            34 27 22 75 3,70
AVEIRO 92                           92 0,361 33 28               27 90              21 16 10 50 6,00
BAGRE 189                         189 0,339 64 57               56 187            31 21 13 75 4,20
BANACH 80                           80 0,384 31 24               25 83              21 27 21 105 4,16
BARREIRA CAMPO 52                           52 0,361 19 15               10 33              27 19 10 45 2,42
CACHOEIRA ANARI 230                         230 0,292 67 67               65 223            25 19 17 65 3,63
CHAVES 68                           68 0,345 23 20               15 50              17 27 19 75 5,10
COTIJUBA 118                         118 0,309 37 36               35 117            10 13 11 50 3,50
CURRALINHO 295                         295 0,303 89 89               85 283            17 37 33 42 3,50
CURUÁ 268                         268 0,296 79 79               79 267            30 27 27 50 2,50
FARO 191                         191 0,288 55 55               55 191            20 20 20 32 1,64
JACAREACANGA 237                         237 0,333 79 71               70 233            45 39 30 75 2,20
KARAPANÂ 44                           44 0,345 15 13               13 43              15 13 11 50 4,40
MELGAÇO 151                         151 0,313 47 45               45 150            34 30 28 75 4,40
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 308                         308 0,334 103 92               90 300            35 44 31 75 4,50
SANTA CRUZ DO ARARI 107                         107 0,331 35 32               32 107            18 12 9 55 5,50
SANTA M. BARREIRAS 101                         101 0,336 34 30               25 83              29 25 16 55 2,63
VILA MANDI 80                           80 0,345 28 24               25 83              14 11 8 50 3,00
Sub Total Não Monitoradas 2.844 0 0 0 2.844 0 0 913 848 822 2757 442 425 334 1099 67

25.653                    -                   -                   -             25.653      -            -                  7.648        7.519 7.263 24.785 3.649 4.087 3.702 6.550 67

VERSÃO:

Localidades

20/09/05

Total 

PROGRAMA MENSAL DE OPERAÇÃO - PMO
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Empresa : CELPE nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : outubro-05 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Fernando de Noronha 790 0 0 0 790 0 0 0,267 211 211 147 LT 551 176 170 106 248 0
Sub Total Monitoradas 790 0 0 0 790 0 0 211 211 147       551 176 170 106 248 0

790                         -                   -                   -             790           -            -                  211           211 147 551 176 170 106 248 0

VERSÃO:

Localidades

08/09/05

Total 
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Empresa : CEMAR nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : mês outubro 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Lo Batavo 69 69 0 24 21 18 60 19 20 14 48
Sub Total Monitoradas 69 0 0 0 69 0 0 24 21 18         60 19 20 14 48 0

69                           -                   -                   -             69             -            -                  24             21 18 60 19 20 14 48 0

VERSÃO:

Localidades

20/09/05

Total 

PROGRAMA MENSAL DE OPERAÇÃO - PMO
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Empresa : CEMAT nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : Outubro 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
APIACÁS 655 -                  0 0 655 0 0 0,321 210 197 150 500,00 78 57 -3 80 2
CASCALHEIRAS 491 -                  0 0 491 0 0 0,308 151 147 140 LT 466,67 30 45 34 50 2
COLNIZA 1.455 -                  0 0 1455 0 0 0,303 441 437 345 1150,00 135 145 49 155 5
COMODORO 1.532 0 0 920 612 0 0 0,308 188 184 120 400,00 55 41 -27 70 2
CONFRESA 672 -                  0 0 672 0 0 0,295 198 198 200 LT 677,97 38 52 54 60 2
COTRIGUAÇU 469 -                  0 0 469 0 0 0,328 154 141 130 LT 433,33 73 77 53 94 3
JUARA 3.956 -                  0 0 3956 0 0 0,307 1.214 1.187 1.145 LT 3816,67 228 227 158 270 8
JUÍNA 4.805 -                  0 0 4805 0 0 0,303 1.456 1.442 1.420 LT 4733,33 158 238 202 270 8
JURUENA 531 -                  0 0 531 0 0 0,313 166 159 130 433,33 61 91 55 95 3
NOVA BANDEIRANTE  690 -                  0 0 690 0 0 0,322 222 207 170 566,67 79 58 6 85 3
PORTO ALEGRE DO NORTE 490 -                  0 0 490 0 0 0,317 155 147 150 LT 500,00 44 39 34 65 2
QUERÊNCIA 936 -                  0 0 936 0 0 0,313 293 281 245 816,67 63 82 34 110 3
S. FELIX ARAGUAIA 656 -                  0 0 656 0 0 0,312 205 197 190 633,33 89 90 75 105 3
S. J. RIO CLARO 1.568 -                  0 0 1568 0 0 0,286 448 448 420 1468,53 143 147 119 155 5
SAPEZAL  6.827 0 0 6.200 627 0 0 0,358 224 188 0 0,00 128 142 -82 157 5
VILA RICA 2.219 -                  0 0 2219 0 0 0,297 659 659 600 2020,20 95 92 33 120 4
Sub Total Monitoradas 27.952 0 0 7.120 20.832 0 0 6.384 6.218 5555     18616,70 1497 1623 794 1941 57,9
ALTO DA BOA VISTA 350                         -                  0 0 350 0 0 0,31 109 105             100 333            52 70 61 75 2,2
ARIPUANÃ 2.150                      -                  550 1000 600 0 0 0,304 182 180             105 350            84 67 -10 130 3,9
BOM JESUS DO ARAGUAIA 100                         -                  0 0 100 0 0 0,346 35 30               30 100            29 34 29 35 1
CANABRAVA NORTE 135                         -                  0 0 135 0 0 0,302 41 41               40 133            35 39 38 45 1,3
GAÚCHA DO NORTE 330                         -                  0 0 330 0 0 0,311 103 99               100 LT 333            42 34 31 50 1,5
LUCIARA 170                         -                  0 0 170 0 0 0,322 55 51               50 167            25 31 26 45 1,3
NOVA LACERDA 400                         -                  0 350 50 0 0 0,309 15 15               15 50              0 0 0 0 1,1
NOVA MARINGÁ 600                         -                  0 0 600 0 0 0,323 194 180             180 600            40 35 21 65 1,9
NOVA MONTE VERDE 450                         -                  0 0 450 0 0 0,318 143 135             135 450            55 69 61 85 2,5
NOVO SANTO ANTÔNIO 85                           -                  0 0 85 0 0 0,345 29 26               25 83              27 28 24 37 1,1
RONDOLÃNDIA 115                         -                  0 0 115 0 0 0,342 39 35               30 100            18 23 14 37 1,1
SANTA CRUZ DO XINGU 150                         -                  0 0 150 0 0 0,317 48 45               45 150            13 31 28 37 1,1
SANTA TEREZINHA 205                         -                  0 0 205 0 0 0,332 68 62               60 200            37 35 27 45 1,3
SÃO JOSÉ DO XINGU 250                         -                  0 0 250 0 0 0,313 78 75               75 250            23 27 24 32 9
SERRA NOVA DOURADA 45                           -                  0 0 45 0 0 0,387 17 14               15 LT 50              20 35 33 37 1,1
TABAPORÃ 500                         -                  0 0 500 0 0 0,333 167 150             150 500            42 47 30 50 1,3
Sub Total Não Monitoradas 6.035 0 550 1.350 4.135 0 0 1.323 1.241 1155     3850,00 542 605 437 805 32,7

33.987                    -                   550              8.470      24.967      -            -                  7.707        7.458 6.710 22.467 2.039 2.228 1.231 2.746 91

VERSÃO:

Localidades

19/09/05

Total 
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Empresa : CER nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : Outubro 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
CARACARAI 1.072 0 0 0 1.072 0 0 0,354 379 322 295 0 983 58 1 -83 315 2
FÉLIX PINTO 95 0 0 0 95 0 0 0,346 33 29 25 0 83 8 3 -5 15 0
JUNDIÁ 73 0 0 0 73 0 0 0,285 21 21 20 0 70 19 19 18 15 0
NORMANDIA 225 0 0 0 225 0 0 0,386 87 68 55 0 183 12 -8 -40 50 0
PACARAIMA 455 455 0 0 0 0 0,001 0 0 0 0 0 5 5 5 100 0
PASSARÃO 40 0 0 0 40 0 0 0,486 19 12 10 0 33 7 0 -9 15 0
RORAINÓPOLIS 2.024 0 1.374 0 650 0 0 0,347 226 195 0 0 0 56 25 -201 100 0
S. JOÃO DA BALIZA 1.080 0 0 0 0 1.080 0 0,321 347 324 300 0 1000 41 18 -29 115 2
SÃO SILVESTRE 40 0 0 0 40 0 0 0,463 19 12 10 0 33 9 2 -7 15 0
SURUMU 34 0 0 0 34 0 0 0,521 18 10 5 0 17 17 9 -4 15 0
TAIANO 42 0 0 0 42 0 0 0,497 21 13 10 0 33 5 -4 -15 10 0
UIRAMUTÃ 64 0 0 0 64 0 0 0,375 24 19 15 0 50 11 6 -3 15 1
VILA BRASIL 95 0 0 0 95 0 0 0,418 40 29 25 0 83 18 6 -9 15 0
VISTA ALEGRE 38 0 0 0 38 0 0 0,378 14 11 10 0 33 4 1 -3 10 0
Sub Total Monitoradas 6.327 1.405 1.374 0 2.468 1.080 0 1.248 1.063 780       2604 268 84 -384 805 6,6
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Empresa : CER nº de dias 31 DATA :
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
ÁGUA FRIA 8                             0 0 0 8 0 0 0,333 3 2                 2 0 7                9 8 7 8 0,4
MAL. ARAÇÁ DO AMAJARI 5                             0 0 0 5 0 0 0,375 2 2                 2 0 7                1 1 1 2 0
CAMPOS NOVOS 58                           0 0 0 58 0 0 0,375 22 17               12 0 40              0 -5 -15 5 0
CANAUANIM 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 2 0 7                1 1 1 3 0
CONTÃO 33                           0 0 0 33 0 0 0,392 13 10               5 0 17              5 2 -6 15 0,4
EQUADOR 20                           0 0 0 20 0 0 0,364 7 6                 6 0 20              8 7 6 15 0,4
JACAMIM 2                             0 0 0 2 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                1 0 0 1 0
LAGO GRANDE 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 2 0 7                0 0 0 1 0
MAL. BOCA DA MATA 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 2 0 7                1 1 1 8 0,2
MAL. DO ARAÇÁ (NORMANDIA) 2                             0 0 0 2 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                0 0 0 4 0
MAL. DO FLEXAL 2                             0 0 0 2 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                0 0 0 1 0
MAL. DO GUARIBA 2                             0 0 0 2 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                0 0 0 1 0
MAL. DO MANOA 3                             0 0 0 3 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                0 0 0 1 0
MAL. TRÊS CORAÇÕES 32                           0 0 0 32 0 0 0,377 12 10               5 0 17              21 19 12 15 0,4
MAL. DA RAPOSA -                              0 0 0 0 0 0 0,375 0 -                  0 0 -                 1 1 1 5 0
MAL. MALACACHETA 9                             0 0 0 9 0 0 0,375 3 3                 3 0 10              0 0 0 2 0
MAL. MARACANÃ -                              0 0 0 0 0 0 0,375 0 -                  0 0 -                 0 0 0 1 0
MAL. MOSCOW 1                             0 0 0 1 0 0 0,375 0 0                 0 0 -                 1 1 1 1 0
NOVA ESPERANÇA 9                             0 0 0 9 0 0 0,375 3 3                 3 0 10              1 1 1 1 0
MAL. NAPOLEÃO 9                             0 0 0 9 0 0 0,375 3 3                 3 0 10              0 0 0 1 0
MAL. OLHO DA ÁGUA 3                             0 0 0 3 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                0 0 0 1 0
MAL. SÃO MARCOS 2                             0 0 0 2 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                1 0 0 1 0
MAL. SANTA ROSA 1                             0 0 0 1 0 0 0,375 0 0                 0 0 -                 0 0 0 1 0
MAL. VISTA ALEGRE 5                             0 0 0 5 0 0 0,375 2 2                 2 0 7                1 1 1 1 0
MUTUM 20                           0 0 0 20 0 0 0,375 8 6                 6 0 20              0 -2 -4 15 0,4
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PANACARICA 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 2 0 7                1 1 1 1 0
PAREDÃO 20                           0 0 0 20 0 0 0,375 8 6                 6 0 20              1 -2 -4 1 0
PETROLINA DO NORTE 20                           0 0 0 20 0 0 0,333 7 6                 5 0 17              5 4 2 4 0,4
PIUM 1                             0 0 0 1 0 0 0,375 0 0                 0 0 -                 1 1 1 1 0
S.F.B. RIO BRANCO 1                             0 0 0 1 0 0 0,375 0 0                 0 0 -                 2 2 2 1 0
SÃO FRANSCISCO 39                           0 0 0 39 0 0 0,371 14 12               10 0 33              14 12 8 15 0,4
SACAÍ 12                           0 0 0 12 0 0 0,375 5 4                 3 0 10              0 -1 -3 4 0
SAMAÚMA 3                             0 0 0 3 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                1 1 1 1 0
SERRA GRANDE II -                              0 0 0 0 0 0 0 -                  0 0 0 0 0 4 0
SOCÓ 9                             0 0 0 9 0 0 0,375 3 3                 3 0 10              0 0 0 5 0
SANTA MARIA DO BOIAÇÚ 32                           0 0 0 32 0 0 0,396 13 10               7 0 23              7 4 -2 30 0,8
TEPEQUEM 9                             0 0 0 9 0 0 0,375 3 3                 2 0 7                2 2 1 5
TERRA PRETA 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 2 0 7                0 0 0 2 0
TRAIRÃO 32                           0 0 0 32 0 0 0,392 13 10               5 0 17              20 17 9 15 0,4
VILA CACHOEIRINHA 9                             0 0 0 9 0 0 0,375 3 3                 3 0 10              1 1 1 2 0
VILA CAICUBI 13                           0 0 0 13 0 0 0,375 5 4                 4 0 13              0 -1 -2 2 0
VILA CENTRAL -                              0 0 0 0 0 0 0 -                  0 0 0 0 0 15 0,4
VILA DONA COTA 2                             0 0 0 2 0 0 0,375 1 1                 1 0 3                0 0 0 1 0
VILA FLORESTA 5                             0 0 0 5 0 0 0,375 2 2                 1 0 3                1 0 -1 1 0
VILA ITAQUERA 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 1 0 3                1 0 -1 1 0
VILA MILAGRE 1                             0 0 0 1 0 0 0,375 0 0                 0 0 -                 0 0 0 1 0
VILA REMANSO 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 1 0 3                1 0 -1 1 0
VILA SÃO JOSÉ 9                             0 0 0 9 0 0 0,388 3 3                 3 0 10              5 4 4 8 0
VILA VILENA 32                           0 0 0 32 0 0 0,375 12 10               10 0 33              0 -2 -4 2 0
XERUINI 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 1 0 3                1 0 -1 1 0
XUMINA 6                             0 0 0 6 0 0 0,375 2 2                 2 0 7                1 0 0 1 0
DEMAIS LOC SUP BOA VISTA 1.850                      1.850          0 0 0 0,0001 0 -                  0 0 -                 0 0 0 0 0
Sub Total Não Monitoradas 2.379 1.850 0 0 529 0 0 0 196 159 135       114 77 16 235 4,6

8.706                      3.255           1.374           -             2.997        1.080      -                  1.444        1.222 915 2.604 383 161 -368 1.040 11Total 

PROGRAMA MENSAL DE OPERAÇÃO - PMO
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Alvorada Oeste 1.065 1.065 0,283 302 302 300 1059,32 99 100 98 105 1
Anarí 539 539 0,303 163 162 160 533,33 42 50 47 65 1
Buritis 3.729 3.729 0,290 1.082 1.082 1.080 3721,57 310 384 382 424 8
C. Novo Rondônia 625 625 0,288 180 180 180 626,09 35 50 50 63 1
Chupinguáia ( +  carga de 500 KVA) 881 881 0,292 257 257 255 873,89 52 50 48 59 1
Colorado do Oeste 2.140 2.140 0,335 718 642 640 2133,33 120 160 82 174 2
Costa Marques 1.486 1.486 0,290 430 430 430 1484,81 44 70 70 100 1
Cujubim 1.137 1.137 0,287 326 326 325 1133,59 83 90 89 145 5
Jaci-Paraná 471 471 0,299 141 141 140 468,38 11 20 19 52 1
Machadinho Oeste 2.959 2.959 0,289 855 855 855 2957,45 158 165 165 201 5
Pimenta Bueno 18.175 18.175 0 0 - 394 394 394 520 30
Porto Velho Suprimento ELN 74.300 74.300 0 0 - 0
São Francisco 1.334 1.334 0,278 371 371 370 1330,46 184 200 199 210 4
Vilhena 11.884 797 7.114 3.973 0,292 1.159 1.159 905 250 não retirad 3101,44 242 290 36 320 9
Vila Extrema 654 654 0,293 191 191 190 649,57 32 30 29 54 1
Vista Alegre do Abunã 250 250 0,295 74 74 165 558,75 17 30 121 38 0
Sub Total Monitoradas 121.629 92.475 797 7.114 6.113 15.130 0 6.249 6.172 5995     20631,99 1823,335 2083 1829 2530 70,295
Abunã 65                           65 0,3223 21 20               20 67              8,067 8 7 20 0,2
Araras 25                           25 0,3447 9 8                 10 LT 33              12,192 4 5 16 0,15
Calama 111                         111 0,3275 36 33               33 110            6,771 10 7 17 0,25
Conceição da Galera 7                             7 0,3776 3 2                 2 7                1,031 1 0 3,5 0,05
Demarcação 14                           14 0,3657 5 4                 4 13              2,569 2 1 6 0,05
Fortaleza do Abunã 55                           55 0,3163 17 17               15 50              3,614 2 0 17 0,25
Isidolândia 57                           57 0,3907 22 17               15 50              2,914 -1 -8 31 0,65
Maicy 3                             3 0,4914 1 1                 1 3                1,029 0 0 5,5 0,05
Mutum Paraná 86                           86 0,3545 30 26               30 LT 100            9,501 10 10 13 0,1
Nazaré 29                           29 0,366 11 9                 9 30              0,839 1 -1 6 0,15
Nova California 292                         292 0,3038 89 88               90 LT 300            8,625 13 14 37 0,5
Pacaranã 134                         134 0,3412 46 40               40 133            12,9 7 1 35 0,65
Pedras Negras 4                             4 0,5358 2 1                 1 3                7,142 5 4 11 0,3
Rolim Moura Guaporé 25                           25 0,3378 8 8                 8 27              7,19 10 10 11 0,25
Santa Catarina 9                             9 0,3683 3 3                 3 10              0,704 0 0 3,5 0,05
São Carlos 83                           83 0,3161 26 25               25 83              6,747 9 8 17 0,25
São Sebastião 15                           15 0,3618 5 5                 5 17              1,011 1 1 3,5 0,05
Surpresa 40                           40 0,3445 14 12               10 33              0,995 8 4 10 0,05
Tabajara 19                           19 0,3729 7 6                 10 LT 33              5,641 0 3 15,5 0,3
Urucumacuã 45                           45 0,3597 16 14               15 LT 50              7,495 2 1 15,5 0,55
Sub Total Não Monitoradas 1.118 0 0 0 0 1.118 0 371 335 346       1153,33 106,977 92 67 294 4,85
Demais Localidades 78.702                    71.501         7201

201.449                  163.976       797              14.315    6.113        16.248          -                  6.620        6.508 6.341 21.785 1.930 2.175 1.896 2.824 75

VERSÃO:

Localidades

19/09/05

Total 
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Lo ILHA GRANDE DE CAMAMU 69 69 0 23 21 20 67 0 -3 25 1
Sub Total Monitoradas 69 0 0 0 69 0 0 23 21 20         67 0 0 -3 25 0,8

69                           -                   -                   -             69             -            -                  23             21 20 67 0 0 -3 25 1

VERSÃO:

Localidades

21/09/05
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Empresa : ELETROACRE nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : outubro 2005.3

G
er

aç
ão

 T
ot

al
 

PR
EV

IS
TA

 

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
Su

pr
im

en
to

 d
a 

C
ap

ita
l

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

H
 P

ró
pr

ia

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

H
 d

e 
PI

E

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

T 
Pr

óp
ria

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

T 
de

 P
IE

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
G

er
aç

ão
 d

e 
Fo

nt
e 

A
lte

rn
at

iv
a

C
on

s.
Es

pe
c.

 
VE

R
IF

IC
A

D
O

 
A

C
O

M
P-

06
 (m

ês
 

de
 re

fe
rê

nc
ia

 - 
2)

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
C

on
su

m
o 

de
 

ól
eo

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
C

on
su

m
o 

co
be

rt
o 

pe
la

 
C

C
C

En
er

gi
a 

pa
ra

 
C

ál
cu

lo
 d

o 
Eq

ui
va

le
nt

e 
H

id
ra

ul
ic

o
Es

to
qu

e 
de

 ó
le

o 
VE

R
IF

IC
A

D
O

 
A

C
O

M
P-

06
 (m

ês
 

de
 re

fe
rê

nc
ia

 - 
2)

Es
to

qu
e 

de
 ó

le
o 

PR
EV

IS
TO

 (m
ês

 
de

 re
fe

rê
nc

ia
 - 

1)

Es
to

qu
e 

de
 ó

le
o 

PR
EV

IS
TO

 (m
ês

 
de

 re
fe

rê
nc

ia
)

Ta
nc

ag
em

La
st

ro
 d

a 
Ta

nc
ag

em

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
ASSIS BRASIL 228 0 0 0 0 228 0 0 65 65 65 196 227 193 196 196 214 0
EPITACIOLÂNDIA 2.139 0 0 0 0 2.139 0 0 580 580 580 422 2140 379 422 422 427 0
CRUZEIRO DO SUL 6.476 0 0 0 0 6.476 0 0 1.807 1.807 1.800 313 6452 231 313 306 925 8
FEIJÓ 855 0 0 0 0 855 0 0 242 242 0 1.162 0 1374 1162 920 2959 30
SENA MADUREIRA 1.696 0 0 0 0 1.696 0 0 451 451 450 287 1692 221 287 286 260 0
TARAUACA 1.085 0 0 0 0 1.085 0 0 297 297 0 727 0 979 727 430 2803 22
XAPURI 715 0 0 0 0 715 0 0 204 204 200 236 699 225 236 232 262 0
PORTO WALTER 108 0 0 0 0 108 0 0 33 32 0 69 0 99 69 36 280 1
RIO BRANCO SUP ELN 47.191 47.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total Monitoradas 60.493 47.191 0 0 0 13.302 0 3.679 3.679 3095     11210 3701 3412 2828 8128 61
CAPIXABA 430                         -                  0 0 0 430 0 0,306 132 129             80 76,234 267 65 76 24 66 0
JORDÃO 65                           -                  0 0 0 65 0 0,317 21 20               0 116,03 0 130 116 95 211 0
MANOEL URBANO 220                         -                  0 0 0 220 0 0,27 59 59               60 176,96 222 180 177 178 244 0
MARECHAL THAUMATURGO 135                         -                  0 0 0 135 0 0,301 41 41               0 6,093 0 42 6 -35 332 1
SANTA ROSA DOS PURÚS 75                           -                  0 0 0 75 0 0,316 24 23               20 98,881 67 119 99 95 221 0
Sub Total Não Monitoradas 925 0 0 0 0 925 0 277 271 160       556 537 474 357 1074,21 2,126

61.418                    47.191         -                   -             -                14.227  -                  3.956        3.950 3.255 11.766 4.238 3.887 3.186 9.203 63

VERSÃO:

Localidades

19/09/05

Total 

PROGRAMA MENSAL DE OPERAÇÃO - PMO

PR
EV

IS
Ã

O
 d

e 
co

m
pr

a 
de

 ó
le

o 
(m

ês
 d

e 
re

fe
rê

nc
ia

)

Lo
ca

lid
ad

es
 N

Lo
ca

lid
ad

es
 M

on
ito

ra
d



                                                                                                 
 

Diretoria de Engenharia - DE    
Programa Mensal de Operação dos Sistemas Isolados – Outubro/2005 113 

Empresa: ELETRONORTE Data:
Mês de referência : outubro 2005.3 nº de dia do mês: 31

MW méd MWh m3/MWh m3 m³ MWh m3 m3 m3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PORTO VELHO R. MADEIRA - LM´s 20,00 14.880 0,320 DIESEL 4.762 4.762             4.762 14.880 3.994 3.000 2.800

PIE TN II (TG I + TG II) 122,00 90.768 0,359 PTE 32.586 32.586           32.586 90.768 7.024 7.100 6.600
PIE TN II  (TV I) 0
PIE TERMONORTE I 55,90 41.590 0,237 DIESEL 9.857 9.857             9.857 41.590 2.657 2.500 2.400

UHE SAMUEL 65,00 48.360

TOTAL 224,90 167.326  47.204          147.238 

AMAPÁ SANTANA - LM ´ s 34,00 25.296 0,377 DIESEL 9.537 9.537             9.537 25.296
SANTANA - WARTSILA 22,00 16.368 0,242 DIESEL 3.961 3.961             3.961 16.368
SANTANA - EXPANSÃO 17,60 13.094 0,270 DIESEL 3.535 3.535             3.535 13.094

UHE COARACY NUNES 30,00 22.320

TOTAL 103,60 77.078    17.033          17.033  54.758   

RIO BRANCO RIO BRANCO I 3,00 2.232 0,300 DIESEL 670 670                670 2.232
RIO ACRE 15,00 11.160 0,341 DIESEL 3.806 3.806             3.806 11.160
RIO BRANCO II 8,30 6.175 0,300 DIESEL 1.853 1.853             1.822 31 6.072 463 550 600

SUPRIMENTO PVH-RB 38,00 28272       

TOTAL 64,30 47.839    6.328            6.297    19.464   

TOTAL 392,80 292.243 141.130 93.864 221.460

TOTAL PTE 122,00 90.768    32.586         32.586          32.586  90.768   
TOTAL DIESEL 175,80 117.701  37.979         37.979          37.948  130.692 
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Empresa : ENERSUL nº de dias 30 DATA :
Mês de Referência : Outubro 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Lo PORTO MURTINHO 1.124 1.124 0,295 331 331 330 1119 94 110 109 140 2
Sub Total Monitoradas 1.124 0 0 0 1.124 0 0 331 331 330       1119 94 110 109 140 1,77

1.124                      -                   -                   -             1.124        -            -                  331           331 330 1.119 94 110 109 140 2

VERSÃO:

Localidades

20/09/05

Total 
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Empresa : JARI nº de dias 31 DATA :
Mês de Referência : OUTUBRO 2005.3
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MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh m³/MWh m³ m³ m³ OBS MWh m³ m³ m³ m³ m³

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
MONTE DOURADO (DIESEL) 1.882 0 0 0 1.882 0 0 0,309 582 565 565 0 1883 13 29 12 95 1
SÃO MIGUEL (DIESEL) 40 0 0 0 40 0 0 0,300 12 12 10 0 33 5 5 3 15 0

Lo MUNGUBA (COMBUSTÍVEL) 350                         -                  0 0 350 0 0 0,380 133 133             130 0 342 24 24 21 400 11,305
Total Diesel 1.922 0 0 0 1.922 0 0 594 577 575       1917 18 34 15 110 0,816
Total Combustível 350 0 0 0 350 0 0 133 133 130       342 24 24 21 400 11,305

Lo
ca

VERSÃO:

Localidades

15/09/05
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Empresa: MANAUS ENERGIA Data:
Mês de referência : OUTUBRO 2005.3 nº de dia do mês: 31

MW méd MWh m3/MWh m3 m³ MWh m3 m3 m3 m³
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

UTE APARECIDA 38,35 28532       0,287 PTE 8.189 8.189       8.082 107 28160      4.167 4.500 4.393 5.592
UTE ELECTRON 0,00 -                0,000 PTE 0 -               0 0 -              1.832 0 0 2.000
UTE MAUÁ 55,00 40920       0,336 OC-A1 13.749 13.749     13.687 62 40735      2.826 2.500 2.438 8.500
PIE-EPA 35,00 26040       0,380 PTE 9.895 9.895       9.895 0 26040      comum A e B comum A e B comum A e B 2.200
PIE-EPB 90,00 66960       0,372 PTE 24.909 24.909     24.444 465 65710      6.107 6.000 5.535 8.500
PIE-EPD 75,00 55800       0,275 PTE 15.345 15.345     15.345 0 55800      1.718 1.800 1.800 3.129
PIE-WR 141,50 105276     0,200 PGE 21.055 21.055     21.055 0 105276    1.593 3.100 3.100 4.000
CGE SJ 25,10 18674       0,277 DIESEL 5.173 5.173       4.991 182 18017      607 707 525 824
CGE CD 12,00 8928         0,276 DIESEL 2.464 2.464       1.929 535 6990        258 559 24 328
CGE FO 30,00 22320       0,277 DIESEL 6.183 6.183       6.182 1 22316      1.479 1.900 1.899 3.000
AGGREKO 10,00 7440         0,270 DIESEL 2.009 2.009       2.009 7440        0 0 0 500

-                0 -               -              
-                0 -               -              
-                0 -               -              
-                0 -               -              

UHE BALBINA 140,00 104160     

TOTAL 651,95 485050,80 376484  

TOTAL PTE 238,35 177332 1 0 58338 58338 57766 175710 13824 12300 11728 21421
TOTAL OC-A1 55,00 40920 0 0 13749 13749 13687 40735 14076 13400 12873 26129
TOTAL PGE 141,50 105276 0 0 21055 21055 21055 105276 6744 8107 7863 18653
TOTAL DIESEL 77,10 57362 1 0 15828 15828 15110 54763 8565 10366 9184 15852

TOTAL GER. TÉRMICA 511,95 380.891    108.971  108.971 107.619 376.484 

20/09/05
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6.6 ANEXO VI 

ATA DA REUNIÃO  

OUTUBRO/2005 
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Ata da 10ª Reunião do GTON / CTP 

Elaboração do Programa Mensal de Operação 

PMO Outubro/2005 
 

 

DATA: 27 e 28 de Setembro de 2005  

LOCAL: Escritórios da ELETROBRÁS  - RJ  

PARTICIPANTES: Lista de presença  

EMPRESAS/AGÊNCIAS REGULADORAS PARTICIPANTES:   
ANEEL, ARCON, AGER-MT, CEA, CEAM, CELPA,  CELPE, CERON, ELETRONORTE, 
MANAUS ENERGIA e ELETROBRÁS. 

EMPRESAS/AGÊNCIAS REGULADORAS AUSENTES:  
ARSAM-AM, BOA VISTA ENERGIA,  CEMAR , CEMAT, CER , COELBA, ELETROACRE. ENERSUL 
e JARI.  
 

1 ABERTURA DA REUNIÃO 

O Coordenador do GTON/CTP, Engº Mario Rodrigues, abriu a reunião agradecendo a 
presença de todos e a seguir submeteu a ata da reunião anterior à aprovação, tendo sido 
aprovada por unanimidade. 

Informou que, em atendimento à solicitação da ANEEL, as reuniões dos PMO passaram a 
ser programadas para dois dias de forma que haja uma disponibilidade de tempo maior 
para análise e processamento das solicitações de cada empresa. 
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2 ASSUNTOS TRATADOS 

2.1 NOVO MODELO DE PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DO PMO 

O Coordenador do GTON/CTP informou que a partir do PMO de outubro está sendo 
utilizado novo modelo de planilha de PMO aprovado na reunião do PMO de setembro, 
visando minimizar as dificuldades encontradas pelas empresas no preenchimento da 
planilha anterior e atender às solicitações da ANEEL. 

Também foram implementados novos mecanismos de controle para realização de 
consistências entre as informações enviadas pelas empresas no ACOMP06 e PMO e as 
de carga própria, informadas pelo Comitê de Mercado - GTON/CTM.  

Essas ferramentas visam aprimorar e agilizar os procedimentos de análise e consistência 
das informações constantes das planilhas dos PMO, bem como atender o pleito da 
ANEEL constante do Ofício nº 327/2005 – SFG/ANEEL, de 31/08/2005. 

Ficou acertado que as planilhas dos PMO das empresas passarão a fazer parte dos 
relatórios do PMO a partir de outubro. 

A ANEEL mais uma vez ressaltou que atrasos no envio da planilha do PMO ou o 
preenchimento das mesmas de forma incorreta ou incompleta, comprometem 
substancialmente a análise dos PMO. 

O Coordenador do GTON/CTP submeteu as planilhas à aprovação da ANEEL e das 
empresas, tendo sido aprovadas por unanimidade, apenas com a ressalva do Dr. Jamil  
que solicitou que fossem apenas feitos pequenos ajustes na planilha de consistências.  

 

2.2 ATENDIMENTO AOS PRAZOS DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PMO 

O Coordenador do GTON/CTP apresentou uma síntese, por empresa, sobre o 
cumprimento do prazo de entrega e da qualidade das informações contidas nas planilhas 
do PMO e do ACOMP06, conforme solicitado pela ANEEL no Ofício nº 327/2005 – 
SFG/ANEEL, de 31/08/2005, tendo destacado: 
-  todas as empresas cumpriram o prazo de envio das informações, exceto a CEAM; 
- a COELBA e a CEMAR preencheram os dados do PMO no modelo antigo da planilha; 
- houve erros de preenchimento das planilhas por parte da CERON (PMO), da 

ManausEnergia (ACOMP06) e da CELPE (ACOMP06). 

 
O Superintendente da SFG/ANEEL, Dr. Jamil Abid, ressaltou que é de suma importância 
não só o atendimento ao prazo para envio das planilhas do PMO e do ACOMP 06, como 
também o envio de informações consistentes, sem o que fica comprometida a análise do 
PMO pelo CTP. 
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2.3 REVISÃO DO PLANO ANUAL DE COMBUSTÍVEIS PARA 2005 – PAC/2005 

A Chefe do Departamento de Sistemas Isolados e Combustíveis – DES da ELETROBRÁS 
e Coordenadora da Comissão Especial dos Sistemas Isolados do GTON – GTON/CESI, 
Engª Lúcia de Oliveira Ribeiro, comentou que a ANEEL enviou à ELETROBRÁS o Ofício 
nº 254/2005 – SER-SRG/ANEEL, de 26/09/2005, indeferindo a revisão do Plano Anual de 
Combustíveis – PAC/2005 para os Sistemas Isolados.  
Registrou que é do entendimento do GTON que as considerações apresentadas pela 
ANEEL no referido  Ofício, corroboram os resultados da reavaliação energética que serviu 
de base para a revisão do PAC/2005 dos Sistemas Isolados, não ficando esclarecido o 
indeferimento do pleito pela ANEEL.  

Ressaltou que o fator que mais influenciou no valor da revisão da CCC-Isol, foi o elevado 
crescimento dos preços dos combustíveis. 

Finalizou relatando que a ANEEL encaminhou à ELETROBRÁS o Ofício 
nº  540/2005 -SFF/SFG/ANEEL, de 23 de setembro de 2005, informando que no período 
de 03 a 21 de outubro de 2005 técnicos da ANEEL e da KPMG Auditores Independentes, 
estarão na ELETROBRÁS realizando trabalhos de fiscalização junto à CCC-Isol. 
Manifestou sua preocupação em conciliar a carga de atividades em andamento e 
previstas para outubro com essa fiscalização. 

 

2.4 INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE OPERAÇÃO/2006 

O Coordenador do GTON/CTP manifestou sua preocupação com relação aos prazos para 
envio do PAC/2006 à ANEEL para homologação e perguntou ao Superintendente da 
SFG/ANEEL, Dr. Jamil Abid, sobre a situação do parque gerador bem como a data em 
que a ANEEL o encaminhará à ELETROBRÁS.  

O Dr. Jamil Abid informou que a ANEEL priorizou a regularização dos novos 
empreendimentos e que o parque gerador será encaminhado à ELETROBRÁS até a 
primeira quinzena de outubro.   

O coordenador do GTON/CTP informou que deverá receber do GTON/CTM a carga 
própria das empresas dos Sistemas Isolados na primeira quinzena de outubro. Solicitou 
que o GTON/CTM informe, separadamente, a carga própria das localidades a serem 
interligadas, visto que essas obras de interligação podem sofrer atrasos. 

Enfatizou a importância da interação entre as áreas de operação e mercado de forma a 
compatibilizar a carga própria com o programa de obras de geração e transmissão. 

Ressaltou que na elaboração do Plano de Operação dos Sistemas Isolados de 2006 
também serão considerados os parques geradores solicitados pelas empresas à ANEEL. 
Futuramente, quando a ANEEL publicar os despachos alterando os parques geradores 
das empresas, essas informações serão contempladas nos PMOs.  
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Solicitou aos representantes das empresas o envio das seguintes informações para 
elaboração do Plano de Operação de 2006: 
- Compras previstas de energia de PCH e de Fontes Alternativas; 
- Histórico de geração dessas fontes; 
- Programa de obras de interligação; 
- Cronogramas de manutenção das unidades geradoras. 
 

2.5 RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ÓLEO 

 O Dr. Jamil Abid comentou que a ANEEL estará enviando, ainda nesta última semana de 
setembro, Ofício às empresas determinando a reposição de combustível da CCC-Isol 
referente ao período janeiro de 1999 a junho de 2005. Essas quantidades de combustível 
foram apuradas pela ANEEL com base nas informações enviadas pela ELETROBRÁS e 
pelas empresas e decorrem da geração térmica em unidades geradoras com consumo 
específico acima de 0,30 l/kWh para motores e 0,38 l/kWh para turbinas. 

O Economista Marcelo Barroso propôs que as quantidades de óleo utilizadas dos 
estoques da CCC-Isol a partir de 1º de julho de 2005, devido a consumo específico acima 
do limite autorizado pelo GTON, fossem recompostas a partir do PMO de outubro, dado 
que o período de 1999 até junho/2005 já está contemplado pelo Ofício Circular 
encaminhado pela ANEEL às empresas, determinando a reposição das quantidades de 
óleo utilizadas dos estoques da CCC-Isol nesse período. A proposta foi aceita por todos 
os presentes. 

O Superintendente da SFG/ANEEL, Dr. Jamil Abid, determinou que, a partir deste PMO 
de Outubro fossem praticadas, no âmbito do GTON/CTP, as compensações das 
diferenças calculadas entre os estoques CCC e físico na empresa, por conta de consumo 
específico acima dos limites autorizados pelo GTON, conforme já mencionado. 

Adicionalmente informou que várias equipes compostas de técnicos da ANEEL 
encontram-se em campo fiscalizando usinas termelétricas dos Sistemas Isolados e que 
no próximo dia 30 de setembro a ANEEL realizará visita técnica às UTE da MANAUS 
ENERGIA para verificação de estoques. 

3 CEA 

3.1 OFERTA DE GERAÇÃO TÉRMICA INFERIOR À CARGA PRÓPRIA 
O Coordenador do GTON/CTP alertou à CEA que a proposta de oferta de geração 
térmica (141 MWh) apresentada pela empresa na planilha do PMO para a localidade de 
Pracuúba, estava 1 MWh inferior à previsão de carga própria informada pelo CTM.  
Ainda assim, o representante da CEA manteve o valor de 141 MWh. 
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3.2 QUOTAS DE ÓLEO PREVISTAS NO PMO DE OUTUBRO 
As quotas de óleo solicitadas pela CEA no total de 1.694 m³ de óleo diesel foram 
aprovadas, estando integralmente cobertas com recursos da CCC-Isol, cujos valores 
estão indicados neste Relatório. 

4 CERON 

4.1 PARQUE GERADOR DE CHUPINGUAIA E VISTA ALEGRE DO ABUNÃ 
Coordenador do CTP informou que o a ANEEL, por meio do Despacho nº 1052, de 
23/08/2005, autorizou a alteração da capacidade instalada do parque térmico da UTE 
Chupinguaia de propriedade da Guascor, passando a ter a seguinte configuração: 2 x 830 
kW + 1 x 1.200 kW, totalizando 2.860 kW de capacidade instalada. 
Com relação ao parque gerador de Vista Alegre do Abunã, até a data de realização desta 
reunião, a ANEEL não havia emitido ato legal autorizando a atualização desse parque 
gerador.  
Dessa forma, a autorização de óleo ficou limitada ao parque gerador atual, tendo o 
representante da CERON solicitado antecipação da quota do PMO de novembro, para 
atendimento a essa localidade. 

4.2 TRANSFERÊNCIA DO ESTOQUE DE ÓLEO EM PIMENTA BUENO. 
O representante da CERON informou que desde 28 de agosto Pimenta Bueno está sendo  
totalmente atendida a partir de suprimento da ELETRONORTE, ficando a UTE Pimenta 
Bueno como reserva fria até setembro.  
Os 390 m³ de óleo diesel remanescente de Pimenta Bueno serão transferidos para 
Colorado e Vilhena até o final de 2005 e estarão contabilizados no ACOMP-06. 

4.3 QUOTAS DE ÓLEO PREVISTAS NO PMO DE OUTUBRO E RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

A necessidade de combustível da CERON prevista no PMO de outubro é de 6.500 m³ de 
óleo diesel, estando totalmente cobertos com recursos da CCC-Isol. Deste montante, 250 
m³ correspondem a óleo não entregue no PMO de setembro/2005.  
Ficou acertado que nos PMOs de novembro e dezembro a CERON irá recompor, além  
dos 187 m³ de óleo diesel correspondente aos meses de julho e agosto, a quantidade de 
óleo que for consumida acima do limite de consumo específico de 0,300 l/kWh nos 
meses de setembro a dezembro, conforme deliberação da SFG-ANEEL, nesta reunião. 

A CERON solicitou o seguinte registro nesta Ata: “Para uma empresa federalizada fica 
impossível repor o diesel de imediato pois é do conhecimento de todos que as compras têm 
de estar na Proposta Orçamentária da empresa, bem como há de se considerar o tempo de 
emissão de projeto básico, aprovação pela Diretoria Executiva, Publicação do Edital (pregão), 
julgamento, homologação, emissão de contrato, aprovação do Conselho Administrativo. 
Entende a preocupação da CCC com as quotas em excesso mas acredita que se deva 
flexibilizar as empresas que são obrigadas a atender a Lei 8666/93. A CERON estará repondo 
o óleo com base em aquisição prevista em seu orçamento, haja vista glosas ao PIE, quando 
gerou acima de 0,300 l/kWh de consumo específico, a partir de novembro de 2005, pois o 
contrato junto ao fornecedor encontra-se em fase de assinatura e aprovação do Conselho.” 
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5 CEAM 

5.1 ANTECIPAÇÃO DE QUOTAS DE ÓLEO  
O representante da CEAM solicitou antecipação das quotas de óleo do PMO de de 
novembro para as localidades de Envira e Apuí, a serem compensadas nos próximos 
PMO. 

 

5.2 QUOTAS DE ÓLEO PREVISTAS NO PMO DE OUTUBRO E RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE 
A necessidade de combustível da CEAM prevista no PMO de outubro é de 19.829 m³ de 
óleo diesel, dos quais 19.717 m³ serão cobertos com recursos da CCC-Isol e 112 m³ 
correspondem à quantidade de óleo a ser adquirida sem recursos da CCC-Isol. 

 

6 CELPA 

6.1 QUOTAS DE ÓLEO PREVISTAS NO PMO DE OUTUBRO  
A necessidade de combustível da CELPA prevista no PMO de outubro é de 7.634 m³ de 
óleo diesel, estando totalmente cobertos com recursos da CCC-Isol. Deste montante, 
37 m³ correspondem a óleo não entregue no PMO de setembro. 

7 CELPE 

7.1 QUOTAS DE ÓLEO PREVISTAS NO PMO DE OUTUBRO  
A necessidade de combustível da CELPE prevista no PMO de outubro é de 210 m³ de 
óleo diesel. Deste montante, 195 m³ serão cobertos com recursos da CCC-Isol e 15 m³ 
correspondem à quantidade de óleo descontada em função de antecipação de quota 
realizada em fevereiro, restando ainda 22,5 m³ a serem descontados nos próximos PMO. 

 

8 ELETRONORTE 

8.1 SISTEMA PORTO VELHO-RIO BRANCO 

O representante da ELETRONORTE informou que, em função do baixo nível que ainda 
se encontra o rio Madeira, está sendo prevista redução da geração térmica com óleo PTE, 
passando a diferença a ser absorvida por geração hidráulica na UHE Samuel. 

 A BR-Distribuidora disponibilizou tancagem que confere uma autonomia até o próximo 15 
de outubro, uma vez que há expectativa de melhora da navegabilidade no rio Madeira a 
partir do 2º semestre. 
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O representante da ELETRONORTE informou que está prevista, a partir do final de 
setembro, a parada por 35 dias da UTE Rio Acre para instalação de abafadores acústicos. 
Apenas no sistema Rio Branco houve necessidade de recomposição de 31 m³ no estoque 
de óleo diesel na UTE Rio Branco II, a serem adquiridos sem recursos da CCC-Isol. 

 
8.2 SISTEMA MACAPÁ 

O representante da ELETRONORTE manifestou preocupação com a baixa capacidade da 
tancagem em Macapá, contribuindo para a redução da autonomia de óleo para geração 
na UTE Santana, podendo acarretar riscos de atendimento no final de 2005, uma vez que 
a energia de carga própria vem se verificando acima dos valores previstos desde julho/05. 
Informou, também, que o contrato de aluguel de 20 MW com a Aggreko termina em 
31/10/2005 e inicia-se em 01/11/2005 o contrato de aluguel de 40 MW com a Gebra, 
sendo que este último ainda não foi autorizado pela ANEEL.   

9 MANAUS ENERGIA 

9.1 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 40 MW PARA ATENDIMENTO À PONTA EM MANAUS 

O Coordenador do GTON/CTP citou a contratação, em caráter emergencial, de 40 MW 
alugados junto à Aggreko, com previsão de entrada em operação de 20 MW ao final de 
setembro e 20 MW em outubro/2005, para atendimento à ponta do Sistema Manaus. 
Ressaltou que para esta UTE ter direito à cobertura dos custos com combustível para 
geração térmica pela CCC-Isol, é necessária a autorização pela ANEEL desse parque 
gerador, o que até a presente ainda não ocorreu.  
O Superintendente da SFG/ANEEL, Dr. Jamil Abid, informou que essa contratação 
emergencial ainda não está autorizada pela ANEEL e que a Manaus Energia já foi 
notificada por esta Agência a esse respeito. Destacou que essa geração térmica só 
poderá ser incluída nos PMO da Manaus Energia, após a emissão do ato legal sobre essa 
questão. 
 

9.2 ENTRADA EM OPERAÇÃO DE PIES PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA MANAUS 

O Economista Marcelo Barroso, representante da Administração da CCC, citou que está 
sendo prevista para o início de 2006 a entrada em operação de novos PIE para 
atendimento a Manaus. Ressaltou que há necessidade de formalização da empresa que 
irá se relacionar com a Administração da CCC para fins de reembolso das despesas com 
combustíveis.  
O Dr. Jamil Abid comentou que, na sua concepção, é da Manaus Energia a 
responsabilidade pelo fornecimento ao GTON/CTP de todas as informações necessárias 
à elaboração dos PMO. 
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9.3 INDISPONIBILIDADE DE UNIDADES GERADORAS 

USINA UNIDADE 
GERADORA INÍCIO TÉRMINO OBSERVAÇÃO 

Aparecida UG-07 19/09/2005 01/10/2005 Inspeção na caixa de 
engrenagem do Gerador de Gás 

Aparecida UG-06 17/08/2005 07/10/2005 

Recuperação da câmera de 
combustão do Gerador de Gás e 
troca do rolamento do 7º estágio 
da turbina livre. 

Mauá TV-04 03/01/2005 05/01/2006 Revisão geral da caldeira e 
gerador. 

TG-01 03/05/2005 Sem previsão Remoção de abafadores de 
ruído. 

TG-02 05/09/2000 Sem previsão Recuperação geral da unidade. 

TG-03 - - 
Correção de vibração no rotor e 
sinalização de terra no campo do 
gerador. 

TG-05 20/05/2004 Sem previsão Recuperação geral da unidade. 

Electron 

TG-06 30/08/2004 Sem previsão Recuperação geral da unidade. 

9.4 QUOTAS DE ÓLEO PREVISTAS NO PMO DE OUTUBRO 

No sistema Manaus houve necessidade de recomposição de 465 m³ no estoque de óleo 
PTE na UTE El Paso A, a serem adquiridos sem recursos da CCC-Isol. 
As demais quotas de óleo solicitadas pela MANAUS ENERGIA foram aprovadas, estando 
seus valores indicados neste Relatório. 

 

***** 
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